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RESUMEN 
La presente Tesis, titulada: “Sistema de tratamiento compacto de efluentes domésticos 
para reúso en el riego de áreas verdes y jardines”, nos permitió demostrar que el sistema 
propuesto satisface las necesidades para tratar los efluentes del tipo domésticos obteniendo un 
producto que cumple con los ECA para su reúso como agua de riego para áreas verdes y 
jardines de las propias viviendas y/o conjuntos habitacionales entre otros, que han venido 
utilizando agua potable con fines de riego, lo que es una práctica inadecuada que viene 
contribuyendo con las limitaciones de agua potable que existe en nuestro país especialmente 
en las zonas periurbanas, de la cual no es ajena especialmente la ciudad Lima y Callao. 
Para demostrar la hipótesis de investigación, hubo la necesidad de diseñar, construir, operar y 
evaluar el sistema de tratamiento compacto de lodos activados del tipo secuencial (capacidad 
de 800 L/día), el mismo que previamente fue validado para utilizarse al mismo tiempo como 
herramienta de trabajo, durante toda la parte experimental de la investigación, se operó y 
evaluó en las instalaciones de la Universidad Nacional del Callao, utilizándose los efluentes 
generados en la ciudad universitaria, en razón que por sus características estos son muy 
similares a los efluentes domésticos.  
Durante la operación del sistema de tratamiento compacto de lodos activados del tipo 
secuencial, se pudo observar que la propia operación resulta ser bastante cómoda, el mismo 
que trabaja en forma automática, que solo  requiere un simple adiestramiento para su manejo 
por personal no especializado. 
Se contrató los servicio de un laboratorio acreditado para darle mayor rigor y validez a los 
resultados de cada una de las observaciones durante las pruebas de evaluación del sistema de 
tratamiento, también se contó con equipo de análisis propio debidamente calibrado para 
evaluar otros importantes parámetros de operación.  
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Durante la pruebas de evaluación se obtuvieron los siguientes resultados promedios, para el 
caso de la DBO5 se obtuvo una remoción del orden del 92.14%  (salida 11.57 mg/L), para la 
DQO se logró remoción del orden de 89.37% (salida 34.50 mg/L), para el caso de Aceites y 
Grasas se alcanzó una remoción del orden de 93.60 (salida 1.63 mg/L), para el caso de los 
Coliformes Fecales este no es significativo solo 66.25%, esto debido a que precisamente el 
sistema de tratamiento evaluado es del tipo biológico (utiliza las bacterias para degradar la 
materia orgánica), de modo se utiliza la desinfección para reducir la presencia de los CF y 
otros organismos patógenos.  
Para el caso de la CE se obtuvo un valor final de 2307.28  µS/cm, el Potencial hidrogeno 
promedio a la salida fue de 7.25 unidades, el valor del OD a la salida fue de 5.05 mg/L, en el 
caso de los STD el valor alcanzo a la salida de la unidad 741.30 mg/L, mientras la turbiedad 
alcanzo el valor promedio de 6.68 NTU, en todos los casos cada una de los parámetros 
cumplió con las exigencias de los ECA de la Clase III de agua para riego, en consecuencia el 
efluente tratado en el sistema de tratamiento compacto de lodos activados del tipo secuencial 
puede ser reusado para agua de riego de jardines y áreas verdes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: Lodos activados secuencial, efluentes domésticos, reúso de agua para riego.
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ABSTRACT 
This thesis, entitled: "System of compact treatment of domestic wastewater for its reuse 
in irrigation of green areas and gardens", allowed us to demonstrate that the proposed 
system meets the needs to treat the effluent from the type domestic obtaining a product that 
meets the ECA for its reuse as irrigation of water green areas and gardens of the own homes 
and/or whole housing among others, which have been using drinking water with fine 
irrigation, which is a poor practice that is contributing to the limitations of water that exists in 
our country especially in peri - urban areas, which is no stranger especially the city of Lima 
and Callao. 
To demonstrate the research hypothesis, there was the need to design, build, operate and 
evaluate the system of compact treatment of activated sludge of the sequential type (capacity 
of 800 L/day), which was previously validated to be used at the same time as working tool 
during the whole experimental research, operated and evaluated in the facilities at Callao 
State University using the effluents generated in the University City, in reason that by its 
characteristics are very similar to domestic effluents. 
During the operation of the compact type sequential activated sludge treatment system, 
observed that the operation itself turns out to be quite convenient, it works automatically, 
requiring only a simple training for handling by untrained personnel. 
The service of a laboratory accredited was to give more rigour and validity to the results of 
each of the observations during the tests of evaluation of the treatment system, also was 
properly calibrated own analysis team to evaluate other important operating parameters. 
During the assessment tests were obtained the following results averages, in the case of the 
BOD5 removal from the order of the 92.14 %  (output 11.57 mg/L), for COD were removal of 
the order 89.37%  (output 34.50 mg/L), in the case of Oils and Fats was reached a removal 
from the order of  93.60%  (exit 1.63 mg/L) , in the case of Fecal Coliforms is not significant 
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only 66.25%, because precisely evaluated treatment system is the biological type (using 
bacteria to degrade organic matter), so disinfection is used to reduce the presence of FC and 
other pathogenic organisms. 
In the case of the EC was obtained a final value of 2307.28 µS/cm, the potential hydrogen 
output averaged was 7.25 units, the Dissolved Oxygen to the output value was 5.05 mg/L, in 
the case of the Total Dissolved Solids value reached out of 741.30 unit mg/L, while the 
turbidity reached the average value of 6.68 NTU, in all cases each of the parameters complied 
with the requirements of  the Standards of  Environmental Quality   of the III Class of water 
for irrigation, thus the effluent treated in the compact treatment system activated sludge of the 
sequential type can be reused for irrigation of gardens and green areas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Sequential activated sludge, domestic effluent, irrigation water reuse
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente tesis de investigación tiene por objeto proponer un sistema de tratamiento para los 
efluentes generados en las viviendas, residencias u otras unidades familiares que permita su 
reúso en el riego de las áreas verdes y jardines de las propias viviendas, residencias u otras 
unidades familiares, de modo que esta implementación permita reducir el uso inadecuado del 
agua potables con fines de riego, permitiendo contar con mayor fuente de agua potable para 
cubrir la demanda insatisfecha del orden del 08% para la ciudad de Lima y Callao.  
Muchos gobiernos han querido abordar este déficit de agua, construyendo o ampliando las 
plantas de tratamiento de agua potable, mientras muchos de los municipios o gobiernos 
locales y en las propias viviendas entre otros han venido utilizando el agua potable para el 
riego de los jardines y de las áreas verdes, incrementando con ello la escasez del agua potable.  
De otro lado, la presente tesis de investigación se plasma en un conocimiento teórico y 
práctico sobre el problema o temas de estudio como son los tratamientos de los efluentes 
doméstico y otros, es así que se ha revisado una amplia información sobre los sistemas de 
tratamiento para efluentes específicamente a los del tipo domésticos, revisando estudios sobre 
la aplicación de estos, los mismos que se habían dirigido con fines de estudiar las eficiencia 
que ocurren durante estos procesos con el fin de reducir la materia orgánicas presente, 
revisando al mismo tiempo los procesos de diseño de plantas adoptando las del tipo biológico 
que son las que mejor se adapta de acuerdo al proceso de diseño, por las características 
propias del efluente doméstico. 
Para el desarrollo de la investigación hubo la necesidad de diseñar, construir y operar el 
sistema de tratamiento compacto de lodos activados del tipo secuencial, el mismo que se 
convirtió en la herramienta principal de trabajo durante la parte experimental, una vez de 
efectuada la contrastación de hipótesis, durante la etapa de análisis e interpretación se operó el 
sistema de tratamiento obteniéndose un efluente cuyas características alcanzaron los 
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Estándares de Calidad Ambiental, dentro de la Clase III es decir agua para su reúso en el riego 
de jardines y áreas verdes, de modo que la unidad o sistema de tratamiento compacto de lodos 
activado, cumple con el sistema a implementar como una Innovación Tecnológica para el 
tratamiento de los efluentes domésticos.    
La presente tesis de investigación al mismo tiempo tiene la motivación personal, que me 
permita cumplir con cada una de las exigencias de la vida académica como docente 
universitario, las que inicie hace diecinueve años en la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales de la Universidad Nacional del Callao, abocando toda mi experiencia 
profesional, acumulada durante algo más de diecinueve años desde que obtuve mi grado de 
Bachiller en Ingeniería Química (1980), año en que empecé a trabajar en SEDAPAL y en 
otras empresas, y además del interés científico académico y la implicancia social que lleva 
consigo la problemática del Agua potable y todas sus temáticas alrededor de esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis UNFV
SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPACTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA REÚSO EN EL 
RIEGO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES 
 
Mg. Máximo Fidel Baca Neglia 
 
16 
CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Antecedentes.-  Uno de los sistema de tratamiento de efluentes más conocidos y 
extendidos a nivel mundial, es el tratamiento de aguas residuales mediante lodos 
activados que se desarrolló por primera vez en Inglaterra en el año 1914 por Ardern y 
Lockett, 
Según Metcalf & Eddy (1995): “su nombre proviene de la producción de una masa activa 
de microorganismos capaz de estabilizar un residuo por vía aerobia, (es necesario 
comprender la importancia de los microorganismos dentro del sistema. En la naturaleza, 
el papel clave de las bacterias es descomponer la materia orgánica producida por otros 
organismos vivos” (p. 436). 
Por otro lado, J. Varilla & F. Díaz (2007) argumentan que: “actualmente es el método 
estándar de tratamiento de aguas residuales en los países desarrollados y en vías de 
desarrollo, tiene como objetivo la remoción de materia orgánica en términos de la 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) y de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
de las aguas residuales”  (p. 22). 
Una planta de lodos activados “es un sistema de mezcla completa, el ambiente aerobio en 
el reactor se consigue mediante el uso de aireadores mecánicos que pueden estar ubicados 
en el lecho ó superficie del mismo” (J. Varilla & F. Díaz 2007, p. 22). 
De modo que: “La biomasa permanece en suspensión en el seno del agua y se mantiene 
un aporte continuo de oxígeno para asegurar una buena biodegradación, consiguiéndose 
rendimientos de eliminación de DBO5 en torno al 90%” (Orozco, Pérez, Gonzales, 
Rodríguez y Alfayate, 2004, p. 213).  
La mezcla de las nuevas células con las antiguas se conduce hasta un tanque de 
s dimentación para ser separados por decantación del agua residual tratada, “una parte de 
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis UNFV
SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPACTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA REÚSO EN EL 
RIEGO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES 
 
Mg. Máximo Fidel Baca Neglia 
 
17 
las células sedimentadas se recirculan para mantener en el reactor la concentración de 
células deseadas, mientras que la otra parte se purga del sistema” (Metcalf & Eddy 1995, 
p. 437-438). El empleo de lodos activados ofrece una alternativa eficiente de depuración 
de efluentes con contenidos de materias orgánicas, patógenos y nutrientes (Nitrógeno y 
Fósforo), razón por la cual resulta un método ideal para tratar aguas residuales 
domésticas y municipales.  
1.1.1. Diseño y Construcción de un Reactor Discontinuo Secuencial para remoción 
de DBO (Dautan, Pérez, Contreras, Marzana y Rincones, 1998).- En Noviembre 
de 1998, durante el XXVI Congreso Interamericano de Asociación Internacional 
de Ingeniería Sanitaria, llevado a cabo en Lima – Perú, fue presentado el trabajo 
de investigación cuyo nombre nos precede.  
El trabajo de investigación se realizó con el fin  de obtener según Dautan, et al, 
(1998): “datos que amplíen el espectro de información que se tiene en el campo de 
estudio de los reactores discontinuos secuenciales ya que esta técnica presenta 
diversas ventajas sobre el proceso de lodos activados, pero con una desventaja de 
limitación con respecto a los volúmenes manejados. El desarrollo de la 
Investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Diseños 
Ambientales, C.A., usando para ello un reactor de 50 L, controlado con un PLC. 
Las mediciones que se realizaron fueron Sólidos Suspendidos en el reactor, DBO 
en la Alimentación y descarga, además del Oxígeno disuelto. El sistema de 
tratamiento tipo SBR a escala de laboratorio diseñado y construido para la 
realización de esta investigación, funciono adecuadamente, en la realización de 
procesos biológicos en los que se requirió la eliminación de la DBO”. (p. 2). 
El sistema según Dautan, et al. (1998): “estuvo operando durante 9 meses sin 
observarse fallas en los dispositivos que conformaron cada uno de los procesos y 
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pudo realizarse eficientemente el proceso biológico con lodos activados usando 
etapas aeróbicas y anóxicas, los resultados de las mediciones mostraron mejores 
rendimientos para los parámetros típicos de un sistema de lodos activados por 
aireación extendida” (p. 14). 
Refiere además Dautan, et al. (1998): “Se realizaron dos procesos para estudiar la 
remoción de DBO5, en el primero se realizó un ciclo de tratamiento aeróbico, en 
el segundo se incluyó una fase anóxica. En el primer caso se estudió el 
comportamiento del equipo y sistema de tratamiento y se midió la eficiencia de 
remoción de la DBO5. En el segundo proceso en que se incluyó una etapa anóxica 
se varió la edad del lodo (ϴc), entre 17 y 100 días, controlada a través de la purga 
diaria de lodos” (p. 14). 
Durante la investigación se pudo observar, según Dautan, et al. (1998): “la 
eficiencia del primer proceso vario entre 96 y 97%, para el segundo proceso se 
obtuvo valores desde 91.8% para ϴc  de 17 días y hasta 98 %, es de hacer notar 
que para el primer caso los Sólidos Volátiles Suspendidos en el Licor Mezcla 
(SSVLM), que representan la concentración de microorganismos en el reactor, se 
mantuvieron entre 1800 mg/L y 2200 mg/L; mientras para el segundo caso los 
SSVLM se mantuvieron entre 3175 mg/l y 3945 mg/l. La Vs teórica para el 
procesos sin desnitrificación fue de 0.216 Kg DBO5/m
3
 día, y para el proceso con 
desnitrificación la Vs vario entre 0.19 y 0.255 Kg DBO5/m
3
 día. Con estos valores 
de Vs y SSVLM, se logró que la relación F/M sea mayor en el caso del primer 
proceso. Los valores de eficiencia, Vs, F/M, SSVLM, encontrados para los 
sistemas estudiados se hallaron dentro de los rangos de diseño recomendados por 
la Water Environment Federation (WEF) y Metcalf & Eddy (1995), para el 
proceso de aireación extendida”,  Nota: (La Carga Volumétrica: Vs = Relación 
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entre la Carga de DBO5 aplicada y el Volumen del Reactor) (p. 14), ver en Anexo 
la Figura 1.1.a. 
1.1.2. Biorreactor de Lodos Activados para el tratamiento de aguas residuales a 
escala de laboratorio (J. Varillas & F. Díaz - Revista Journal of Technology, 
Vol. 7, N° 2, 2008, p. 21 – 28).- En el 2007, en el Laboratorio de Hidráulica de la 
Universidad El Bosque de Colombia, se realizó el diseño, la construcción, la 
puesta en “…marcha y operación de un Biorreactor de Lodos Activados para el 
tratamiento de aguas residuales a escala de laboratorio. El modelo seleccionado 
fue una adaptación del propuesto por Reynolds & Richards (2006)”; Ver en 
Anexo la Figura 1.1.b., las ecuaciones empleadas fueron deducidas según los 
procedimientos de Metcalf & Eddy (1995).  
Al respecto, Varilla & Díaz (2008) refieren que: “El reactor construido tuvo un 
volumen total de 18 litros de capacidad, de los cuales 12 litros correspondían a la 
zona de aireación y 6 litros a la zona de sedimentación, dichas zonas se 
encontraba separada por medio de un deflector regulable. El sistema fue evaluado 
utilizando un agua residual sintética de baja carga y composición conocida 
durante un periodo de cuatro semanas” (p. 21).  
Así mismo, precisan Varilla & Díaz (2008): “durante la evaluación se realizaron  
diariamente determinaciones de pH, temperatura y oxígeno disuelto del reactor y 
estos oscilaron entre 7.2 y 7.4, 20 y 24 ºC, 4.2 y 4.8 mg/L respectivamente. El 
comportamiento de estos tres parámetros a lo largo de la evaluación indicó una 
buena condición para la formación y desarrollo de los microorganismos. El 
contenido promedio mensual de materia orgánica en términos de DQO del 
afluente se encontró en 290 mg/L, mientras que en el efluente se encontró en el 
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis UNFV
SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPACTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA REÚSO EN EL 
RIEGO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES 
 
Mg. Máximo Fidel Baca Neglia 
 
20 
intervalo de 31 a 76 mg/L, para un porcentaje de remoción de materia orgánica en 
términos de DQO entre 73 y 90% “(p. 26 - 27). 
Mientras afirman Varilla & Díaz (2008) que: “Los valores de la DQO en el 
efluente y la Velocidad de Utilización de Oxigeno (VUO) permanecieron entre 30 
- 35 mg/L min y 0.3 - 0.4 mg/L min respectivamente durante las dos últimas 
semanas de operación del sistema, por lo que se concluyó que el sistema logró 
estabilizarse y alcanzar las condiciones de equilibrio. El porcentaje de remoción 
de la DQO aumento a medida que se incrementaron los tiempos de retención 
hidráulica del sistema, llegando a un 90% para el mayor a 14 horas. El índice 
volumétrico de lodos (IVL) osciló entre 1.2 y 2.3 ml/g, valores que indicaron que 
el lodo cultivado es de decantación pobre y presentando el problema denominado 
lodo filamentoso” (p. 27). 
Por otro lado,  Varilla & Díaz (2008): “Los coeficientes cinéticos de crecimiento 
biológico obtenidos en esta investigación, representativas para un agua residual 
sintética de baja carga fueron los siguientes, Velocidad especifica de consumo de 
sustrato k = 1.5 d
-1
; Producción de Biomasa por consumo de sustrato Y= 0.038 mg 
SSVLM/mg DBO5; Consumo de Biomasas por respiración endógena kd = 0.1 d
-1
; 
Utilización de Oxigeno por consumo de sustrato a = 0.4612 mg O2/ mg DQO; 
Utilización de Oxigeno por consumo de sustrato (b = 0.6 d
-1)” (p. 27). 
1.1.3. Plantas Jet Inc.- Desde el año de 1955 la empresa americana Jet Inc (Cía. 
Hidroteco representantes exclusivo en Costa Rica de la Cía. Jet Inc. especializada 
en tecnología para el tratamiento de aguas domésticas), comercializa plantas de 
tratamiento de efluentes domésticos para su instalación a nivel residencial, según 
el modelo Jet J-500-800 PLT constituida por un tanque de plástico de peso ligero 
comparado por los sistemas de tratamiento Jet hormigón estándar. Los tanques de 
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la serie PLT ofrecen capacidad de tratamiento variable de 500 a 800 galones por 
día (1890 a 3024 litros por día respectivamente). Los tanques de la serie PLT son 
rotatorios moldeado de peso ligero, material de polietileno para ofrecer un tanque 
transparente con máxima resistencia y durabilidad. Los tanques de la serie PLT 
son fáciles de transportar e instalar en las más difíciles condiciones de sitio y local 
cuentan con la red global de Jet de distribuidores capacitados y certificados. La 
Planta de tratamiento doméstica Jet Serie 1500, para tratamiento de aguas 
residuales, cuenta con 5 modelos o tamaños con capacidades para: 500, 750, 1000, 
1250 y 1500 galones por día (1890, 2835, 3780, 4725 y 5670 litros por día 
respectivamente). Están diseñadas para dar servicio desde una casa individual 
hasta un conjunto de 10 casas. Es un sistema diseñado para la descontaminación 
de aguas residuales domésticas de cuidadosa ingeniería y excelencia en tecnología 
actual. Ver en Anexo la Figura 1.1.c. 
La planta residencial JET, es una planta tipo paquete, muy pequeña, totalmente 
automática sin componentes electrónicos complejos, de muy bajo consumo de 
energía, sin filtros que cambiar y diseñada para manejar todos los desechos de una 
casa. En sólo 24 horas, convierte las aguas residuales domésticas en un líquido 
claro, sin olores y ambientalmente amigable. Esta Planta de tratamiento emplea el 
sofisticado proceso bioquímico "BAT" (“Tratamiento biológico acelerado”, por 
sus siglas en inglés) en el cual las bacterias aerobias utilizan el oxígeno disuelto 
para vivir y se alimentan de los nutrientes (desechos) presentes en el agua, en el 
que un gran número de microorganismos (millones) llamados "Biomasa" se 
adhieren al medio empacado (Medio Biológico) y forman una bio-película la cual 
se alimenta al pasar el agua con desechos. Este proceso llamado digestión aerobia, 
también es utilizado en las grandes plantas de tratamiento municipales y los gases 
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que genera además de ser inodoros son trece veces menos contaminantes que los 
que generan los procesos anaeróbicos como los tanque sépticos y plantas 
anaerobias. 
 En la primera etapa de pre-tratamiento, la planta recibe los desechos 
domésticos y los mantiene el tiempo suficiente para permitir que la materia sólida 
se sedimente hacia el estrato de los lodos en el fondo. En esta etapa, las bacterias 
anaerobias pre-tratan los contaminantes de las aguas residuales sedimentados. 
 En la segunda etapa de aeración, también llamado "Bio-reactor", la materia 
finamente dividida y pre-tratada proveniente del primer compartimiento es 
mezclada con lodos activados y aireada. El aireador JET, inyecta grandes 
cantidades de aire y su funcionamiento asegura una alta transferencia de oxígeno 
en el Bio-reactor. La alta transferencia de oxígeno en el Bio-reactor facilita el 
proceso de digestión llamado JET-Bat. Esta tecnología acelera el proceso de 
depuración de los contaminantes, lo que resulta en una muy baja o casi nula 
producción de lodos muertos.  
  En la tercera y última etapa de clarificación, se elimina la turbulencia 
provocada por la mezcla en el Bio-reactor y se separa el agua clara de los lodos 
biológicos (Bacterias vivas). Estos lodos regresan al Bio-reactor para mantener 
una concentración adecuada de biomasa y para continuar con su posterior 
tratamiento. El efluente proveniente de la planta de tratamiento JET, es un líquido 
claro, sin olores, ambientalmente amigable y reusable para riego o infiltración en 
el suelo sin los contaminantes que llevan los efluentes de los tanques sépticos.  
1.1.4. Desempeño de un Reactor Biológico Secuencial (RBS) en el Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas.- Cárdenas Carmen, Yabroudi Suher, Benítez 
Adrina, et al (2012); Ven zuela, estudiaron la remoción biológica de materia 
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orgánica y nutriente de un agua residual doméstica empleando un Reactor 
Biológico Secuencial (RBS) a escala piloto. El estudio fue dividido en cuatro 
fases en las que se modificó la carga orgánica y la duración de las etapas 
anaerobia, aerobia y anóxicas que conforman cada ciclo de tratamiento, 
considerando edades de lodo de 10 y 7.5 días. Durante las Fases I y II se operó el 
sistema con bajos valores de carga másica: 0.364 y 0.220 (𝑘𝑔. 𝐷𝑄𝑂) ⁄
(𝑘𝑔. 𝑆𝑆𝑉. 𝑑𝑖𝑎), mientras que durante las Fases III y IV se emplearon cargas 
mayores: 0.665 y 0.737 (𝑘𝑔. 𝐷𝑄𝑂) ⁄ (𝑘𝑔. 𝑆𝑆𝑉. 𝑑𝑖𝑎) respectivamente. Los 
resultados obtenidos muestran que las mayores eficiencias de remoción de materia 
orgánica en términos de DBO5 se alcanzaron durante la Fases III (91%) y IV 
(82%), con remoción de fósforo superior a 40%. En cuanto al proceso de 
nitrificación durante las Fases I y II se registraron tasas de 0.032 y 0.024 𝑘𝑔. 𝑁 −
𝑁𝐻3/𝑘𝑔. 𝑆𝑉𝑉. 𝑑í𝑎 esto debido al menor contenido de materia orgánica y a la baja 
relación DBO5/NKT, mientras que durante las Fases III y IV estas fueron 
menores: 0,015 𝑘𝑔. 𝑁 − 𝑁𝐻3/𝑘𝑔. 𝑆𝑉𝑉. 𝑑í𝑎 durante la Fase III y 0.020 𝑘𝑔. 𝑁 −
𝑁𝐻3/𝑘𝑔. 𝑆𝑉𝑉. 𝑑í𝑎 en la Fase IV, sin embargo, fue en estas fases donde se 
alcanzaron los mayores niveles de des nitrificación durante la etapa anóxica, 
favorecido por una relación C/N adecuada, próxima de 4  𝑘𝑔. 𝐷𝐵𝑂5  /𝑘𝑔. 𝑁 −
𝑁𝑂3
− y la presencia de un substrato de fácil biodegradación. Los resultados 
obtenidos muestran los RBS como una alternativa eficiente y viable en el 
tratamiento de aguas residuales domésticas. Ver Anexo la Figura 1.1.d. 
1.1.5. Estudio del Proceso de Remoción de Fósforo y Nitrógeno en un Reactor 
Discontinuo Secuencial (SBR) variando los Tiempos de Ciclo.- En Venezuela, 
Pérez M. & Dautant R. (2002) desarrollaron el trabajo que tuvo como objetivo el 
estudio experimental del proceso de remoción conjunta de nitrógeno (N) y fósforo 
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(P) en un reactor por cargas secuencial (RCS o SBR como son sus siglas en 
inglés). La metodología a seguir para el desarrollo de esta investigación 
contemplo la realización de tres fases a través de la experimentación, con 
mediciones de campo y análisis de laboratorio en un RCS a escala laboratorio de 
60 litros existente, usando una solución sintética equivalente a un agua servida  
diluida, variando los ciclos de operación del sistema para obtener datos que 
amplíen el espectro de datos en este campo. Los resultados del tratamiento de 
remoción de nitrógeno y fósforo para el efluente sintético con un contenido de 
nitrógeno (17 ± 5 mg/L), fósforo (20 ± 4 mg/L) y con una DBO5 de 200 ± 37 
mg/L ciclos de 6 horas: llenado → reacción → sedimentación → vaciado 
señalaron conclusiones especificas a saber: El equipo RCS es muy eficiente para 
la remoción de material orgánico carbonoso en la etapa aeróbica, con remociones 
de 95-99% para la DBO5. Se logró nitrificación y desnitrificación lo que significa 
que el sistema ecológico desarrollado por el lodo anóxica – aeróbico cargado para 
el arranque se aclimato y la selección de biomasa para este proceso fue adecuada 
al proceso de eliminación biológica de nitrógeno. Se obtuvo reducción de fósforo, 
sin embargo los resultados obtenidos no son concluyentes en cuanto a establecer 
que la disminución de  este parámetro ocurrió por la asimilación normal del 
fósforo a la biomasa o por un desarrollo insípido de las bacterias PAO 
(Poliphospate Accumulating Organisms). 
1.1.6. Evaluación de la eficiencia del Tratamiento de las Aguas Residuales 
Domesticas para el riego de áreas verdes en el Sistema de Lodos Activados de 
la Planta Piloto de la FIARN – UNAC.- Farfán  Reyes M. E. (2015),  estudió la 
capacidad remocional  biológica de materia orgánica del agua residual domestica 
empleando un Reactor Biológico Secuencial a escala piloto con la finalidad de 
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determinar la  eficiencia del sistema para la obtención de agua para riego de áreas 
verdes. El estudio fue dividido en tres pruebas principalmente, en las que se 
modificó la carga orgánica y la duración de las etapas: alimentación, reacción y 
sedimentación, considerando una concentración de lodos de 21.6%. Durante las 
tres pruebas se operó el sistema a diferentes tiempos de tratamiento (2 horas, 2 
horas 50 min y 3 horas 20 min), las concentraciones iniciales de DBO5 fueron 
respectivamente 194 mg/L, 334 mg/L y 138 mg/L; Mientras las de DQO fueron 
623.3 mg/L, 630 mg/L y 291 mg/L; Así como los SST 148.0 mg/L y 79.1 mg/L y 
las de Aceites y Grasas de 8.50, 8.91 y 20.6 mg/L. Los resultados después del 
tratamiento para la DBO5 en las tres pruebas fueron 67 mg/L, 58 mg/L y 34.8 
mg/L, los valores de DQO fueron 317.3 mg/L, 356.9 mg/L y 192.1 mg/L, de 
Solidos suspendidos totales fueron 41.1 mg/L y 33.0 mg/L; aceites y grasas fueron 
4.33 mg/L, 6.43 mg/L y 5.09 mg/L; por último el pH fue de 8.4 unid 8.5 unid y 
7.8 unid respectivamente. La máxima eficiencia registrada para la DBO5 se 
presentó a 170 min con 82% de eficiencia, para la DQO se presentó a 120 min con 
49.09%, para los sólidos suspendidos se presentó a 170 min con 72.23 % y para 
los aceites y grasas a 200 min con 75.29 %. La comparación de los resultados con 
la normatividad ambiental vigente, se afirma que las concentraciones del efluente 
para los parámetros analizados DBO5, DQO, Aceites y Grasas, Solidos 
Suspendidos y pH fueron superiores a la categoría III del ECA agua. Sin embargo 
estos mismos resultados cumplieron con los Límites Máximos Permisibles para 
plantas de tratamiento. De los resultados obtenidos, tomando en cuenta la 
eficiencia del tratamiento de las aguas residuales domesticas en el sistema de 
lodos activados y la comparación de los resultados obtenidos con la normativa 
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ambiental vigente, se concluyó que el agua producida sirve para el riego de áreas 
verdes, Ver en el Anexo la Figura 1.1.e. 
1.2. Planteamiento del Problema.- Frente a las limitaciones de agua potable que existe en 
los diversos países del mundo, no es ajena a esta problemática el Perú y específicamente 
la ciudad de Lima y Callao para satisfacer las necesidades del total de su población, y a 
pesar de ello la gran mayoría que habita en las zonas urbanas tiene un consumo de agua 
muy elevada en comparación con otras capitales en la región.  
“Sin embargo, este consumo elevado no es uniforme, son los barrios de medios y altos 
recursos que más agua usan, mientras que los habitantes de los barrios marginales sufren 
la situación de escasez diariamente. El 8% de la población de Lima y Callao en su 
mayoría ubicado en los asentamientos humanos, asentado en las laderas de los cerros de 
la ciudad, se abastece de agua potable, a través de camiones cisterna, pozos artesanales, 
ríos, acequias o manantiales. Muchas veces esta agua es de inadecuada calidad y su 
provisión no es segura” (Aqua Fondo, 2013). 
La cobertura actual de agua potable en la ciudad es de 92%, es decir, cerca de 800 mil 
habitantes no cuenta con el servicio de agua potable. 
El consumo promedio en Lima es elevado (250 L/hab.día), debido a prácticas de uso 
ineficiente y por las filtraciones en el sistema de distribución, originada por la antigua 
infraestructura en mal estado. Cerca de 1,5 millones de limeños no tienen acceso al agua 
potable en sus viviendas (Aqua Fondo, 2013). 
Esta situación de escases se ve incrementada cuando el agua no se usa en forma racional, 
es decir cuando se hace mal uso de esta, (uso ineficiente del agua), en otras palabras 
cuando la mayoría de los municipios de Lima y Callao actualmente estarían consumiendo 
(Lima Water 2011) 2,300 L/s para el riego de sus áreas verdes recreativas, caudal 
atendido por 1100 L/s del río Surco, 100 L/s directamente del río Rímac y otros 400 L/s 
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de las plantas de tratamiento de aguas residuales, por tanto quedaría claro que los 
restantes 700 L/s deben ser atendidos con agua potable o subterránea, valioso recurso que 
no se estaría utilizando como se debiera, en el consumo de la población de la ciudad (p. 
59 y 60) como se aprecia en el Anexo, específicamente  en la Tabla 1.2.1., denominada 
“Consumo de Agua para el Riego de áreas Verdes de Lima y Callao”. 
La Tabla 1.2.1. se complementa con la Figura 1.2.1, que nos ilustra la situación actual del 
manejo de las aguas utilizadas para el riego de 3,700 ha de Áreas Verdes de Lima 
Metropolitana, (áreas verdes de parque, avenidas, parques zonales, entre otras), 
incluyendo las fuentes de agua que abastecen tanto a la ciudad como al riego agrícola. 
Sin embargo no existe una cuantificación de otro volumen bastante significativo como 
es el caso del consumo de agua potable utilizada para el riego de los jardines y de las 
áreas verdes específicamente de las viviendas, residencias, edificios multifamiliares, 
complejos habitacionales entre otros que se ubican en las zonas urbanas de nivel 
medio y altos de Lima y Callao el que podríamos estimar a partir de un 5%  (Estimación 
no basada en estudios estadísticos sino es una propia percepción del autor, pero para 
todos es evidente el uso irracional del agua es decir del mal uso del agua potables frente a 
la demanda insatisfecha, por lo que se hace necesario un estudio real de este mal uso), de 
los 2,300 L/s, de los utilizados en el riego de las áreas verdes municipales de Lima y 
Callao (3,700 ha), es decir 115 L/s, (5% de 2,300 L/s = 9’936,000 L/día), el que 
permitiría una cobertura de riego de  2’838,857 m2 (283.88 ha, 3.5 L/m2 día) de áreas 
verdes y jardines de viviendas, residencias, edificios multifamiliares, complejos 
habitacionales entre otros, que se ubican en un área de 188.88 Km
2
  (18,857 ha), es decir 
solo de los niveles socioeconómicos altos y medios de Lima Metropolitana las cuales se 
distribuyen como se muestra en la Tabla 1.2.2. “Proyección de áreas verdes urbanas en 
los distritos de Lima Metropolitana en función a niveles económicos y tipo de fisiografía” 
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Por otro lado, en entrevista publicada por el Diario El Comercio, el día Viernes 25 de 
marzo del 2016 al Gerente Comercial de SEDAPAL, Sr. Jorge Gómez, explica: “En 
nuestro país no tenemos una cultura del ahorro del agua. Las personas que derrochan este 
recurso no tienen conocimiento de todo los procesos por el que pasa hasta llegar a los 
caños, dejar la manguera para regar las plantas consume aproximadamente 1200 litros por 
hora, esto equivale al consumo de cinco personas. Esta es una práctica común y más aún 
en los meses de verano, si la lluvia escasea si se presentase el fenómeno de El Niño en 
algunas zonas del país”. Siendo pues la situación del volumen de consumo de agua 
potable utilizada para el riego de los jardines y de las áreas verdes de las viviendas, 
residencias, edificios multifamiliares, complejos habitacionales entre otros que se ubican 
en las zonas urbanas de nivel medio y altos de Lima y Callao el que estimamos en 115 
L/s, (3̛ 626, 640 m3/año), con el cual enfocamos el problema de estudio, es decir:  
¿El uso inadecuado de agua potable para el riego de las áreas verdes y jardines de 
viviendas, residencias, edificios multifamiliares, complejos habitacionales y de otras 
ubicadas en las zonas urbanas alta y media de la ciudad de Lima y Callao, 
contribuyen con las limitaciones para el abastecimiento de la población con escaso o  
nulo abastecimiento de agua potable, de modo que si se implementase un sistema 
compacto de tratamiento de los efluentes domésticos que permitan su reúso en el 
riego de áreas verdes y jardines, disminuiría el uso inadecuado del agua potable?  
1.3. Objetivos.-   
1.3.1. Objetivo General.- Proponer un sistema de tratamiento para los efluentes 
domésticos generados en las viviendas, residencias u otras unidades familiares  
que permita su reúso en el riego de las áreas verdes y jardines de las propias 
viviendas, residencias u otras unidades familiares. 
1.3.2. Objetivos Específicos.- 
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a.- Identificar, las características de los efluentes domésticos previos a su 
tratamiento. 
b.- Diseñar, construir y operar el sistema de tratamiento para los efluentes 
domésticos. 
c.- Identificar, las características de los efluentes domésticos tratados que 
permita su reutilización. 
d.- Plantear, el sistema de riego para las áreas verdes. 
1.4. Justificación.- El presente trabajo de investigación se justifica debido a la necesidad de 
sustituir el agua potable que se ha venido utilizando como una práctica común, con fines 
de riego de áreas verdes y jardines específicamente en las viviendas, residencias u otras 
unidades familiares, sustitución que planteamos sería a través del tratamiento de los 
efluentes generados en las propias viviendas, de modo que este tratamiento permita 
alcanzar la calidad aceptable para este reúso, para ello se hace necesario la propuesta de 
un sistema de tratamiento  que utilice alguna tecnología que permita su instalación en las 
propias  viviendas, residencia entre otras, por lo que el presente trabajo de investigación 
se enmarca dentro del modelo de Innovación Tecnológica.  
La calidad de los efluentes domésticos, permiten su tratamiento, utilizando un sistema 
compacto de tratamiento que modifiquen sus características, permitiendo su reutilización 
con fines de riego cumpliendo con la normatividad vigente, este sistema de tratamiento 
(prototipo compacto) tendrá la capacidad de transformar las características del efluente 
domestico de modo que se ha de comportar como la herramienta principal para la 
investigación.  
La importancia del presente tema de investigación radica principalmente en la 
reutilización de los efluentes domésticos tratados para su reúso en el riego de áreas verdes 
y jardines mediante un sistema compacto que permita su fácil implementación y 
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comercialización, de modo que se sustituya el uso de agua potable por el efluente 
domestico tratado bajo este concepto de reúso, mejorando la oferta de agua potable para 
cubrir las necesidades de la población con actual carencia o deficiencia de este líquido 
elemental. 
Este sistema de tratamiento podría ser replicado en las ciudades del país que tengan las 
deficiencias similares o mayores que las ciudades de Lima y Callao, su réplica permitirá 
implementar un nuevo nicho de actividades de producción y tecnología para el reúso de 
las aguas servidas con fines de sostenibilidad. 
1.5. Alcances y Limitaciones.-  
1.5.1. Alcances.- La tesis pretende aportar con una mayor compresión, entendimiento y 
definición de una alternativa de Innovación Tecnológica para proponer un modelo 
o sistema compacto de lodos activados del tipo secuencial para el tratamiento de 
efluentes domésticos y la reutilización de estos en el riego de las áreas verdes y 
jardines de las propias viviendas, residencias u otras unidades familiares, de modo 
que al implementarse esta solución se pueda comercializar el modelo o sistema 
compacto de lodos activados del tipo secuencial convirtiéndose este, en una 
solución para el ahorro del agua potable y ello genere la sustitución de agua 
potable por agua reusada, de modo que al mismo tiempo se incremente la oferta 
de agua potable para las familias que aún carecen de este o se hallen limitados en 
su uso.  
El resultado de la tesis aporta también, el sistema compacto de lodos activados del 
tipo secuencial para el tratamiento de los efluentes domésticos contribuye a la 
adaptación al cambio climático ya que permite una reutilización racional del agua 
y un mejor aprovechamiento del recurso, disminuyendo el impacto sobre los 
recursos hídricos al hacer un uso más eficiente del mismo. 
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1.5.2. Limitaciones.- Se tuvo que afrontar la selección de los implementos para la 
construcción del sistema de tratamiento, adaptando uno que otros componentes 
para la etapa de construcción del prototipo del sistema de lodos activados del tipo 
secuencial, se tuvo que importar varios accesorios como válvulas solenoides, 
difusores para aire, electrocompresores, electrobombas, entre otros, debido a que 
estos no se encontraban a disposición en el medio local, o los disponibles se 
encontraban muy por encima de su capacidad y por ende de su costo, esta 
situación origino en atraso durante el periodo de montaje del prototipo además, 
este se vio incrementado por haberse declarado una huelga en la empresa postal 
Serpost del Perú durante losa meses de noviembre y diciembre del 2015, durando 
un total de 34 días y que fue levantada el 15 de Diciembre del 2015, además por 
haberse entregado por error uno de los suministro adquiridos para el proyecto en 
otro país, teniéndose que reclamar al proveedor, lo que fue rectificado 
posteriormente pero no se pudo recuperar el tiempo perdido.  
Por otro lado se tuvo que cambiar las Electrobombas (Caudal) inicialmente 
previstas a las que se les acoplaría un accesorio que permitia modificar el caudal,  
pero se adoptó finalmente por la adquisición de electrobombas de fuelle con 
capacidad máxima de 800 Litros por día, coincidiendo con la del diseño de 
nuestro sistema. 
Situaciones precedentes que permitieron justificar nuestra petición de ampliación 
de plazo original para la presentación del Informe Final de la Tesis para el 2 de 
junio del 2016, ampliándose el mismo hasta el 02 de junio del 2017. 
Para el caso de controlar algunos de los parámetros operacionales del prototipo se 
adquirieron algunos equipos tales como Medidor de Oxígeno Disuelto, Medidor 
de pH, Medidor de Solidos Disueltos, Temperatura y Turbidimetro. 
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Así, también  de dispuso la utilización de los efluentes generados en la Ciudad 
Universitaria del Callao, que tienen similitud con los efluentes doméstico, de 
modo que se dispuso paralelamente de la infraestructura con que cuenta la 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales – FIARN, instalado y 
operando nuestro modelo o sistema compacto de lodos activados del tipo 
secuencial (prototipo), en el Jardín posterior al edificio que ocupa la FIARN, 
complementando las deficiencias y escases de equipos de análisis con los 
adquiridos para la propia investigación y las contratadas por servicios 
especializados de análisis de laboratorio por terceros. Otra limitación durante la 
investigación fue el tener que llevar a cabo la supervisión y operación del 
prototipo a la intemperie y durante las 24 horas del día.  
1.6. Definición de variables.- Existen diversas definiciones referentes a las variables, sin 
embargo resaltaremos  de Hernández, Fernández y Baptista (2010), que señalan que; “una 
variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u 
observarse” (p. 213).  
De manera que entendemos como cualesquier característica, propiedad o cualidad que 
presenta un fenómeno que varía, en efecto puede ser medido o evaluado. 
Otra definición, didáctica es la presentada por Ander (1982, p.18 - 19), “que agrupa las 
variables teniendo en cuenta a su naturaleza y características en: cualitativas y 
cuantitativas; continuas y discontinuas; dependientes e independientes; exploratorias o 
externas y generales; intermedias y empíricas”. 
Las variables que involucran nuestro trabajo de investigación se definen: 
Según su Dominio.- ó posición durante la investigación, Y = f (X): 
1.6.1. Variables Dependientes (Y), “Calidad de los efluentes domésticos tratados 
para su reutilización”.- Actúa como el efecto de una causa que ejerce acción. 
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Cabe precisar que éstas designan las variables a explicar, los efectos o resultados 
respecto a los cuales hay que buscar un motivo o razón de ser. De manera 
podemos denominar variable efecto o condicionada, es aquella que es afectada por 
la presencia o acción de la variable independiente en los resultados. Son las que el 
estudioso observa o mide, el propósito de esta observación es determinar si la 
variable independiente ha generado o no los cambios anunciados en las hipótesis.  
1.6.2. Variables Independientes (X), “Sistema de tratamiento de lodos activados del 
tipo secuencial”.- Tiene el dominio causal, es la variable que se presume que es 
la que causa o afecta a la otra en los resultados.  
Que según Pino (2010), “la variable independiente es aquella que el 
experimentador modifica a voluntad para averiguar si sus modificaciones 
provocan o no cambios en las otras variables. Recordando que la variable 
dependiente es la que toma valores diferentes en función de las modificaciones 
que sufre la variable independiente” (p. 134). 
En consecuencia, la variable independiente ejerce influencia o causan efecto en 
otras variables llamadas dependientes, y son las que permiten explicar a éstas. 
Además son aquellas que dentro de la relación causal que propone una hipótesis, 
se determinan como causas. Estas variables en un experimento, son manipuladas 
por el experimentador: la finalidad de este control directo es ver si genera cambios 
en la otra variable relacionada.  
1.6.3. Variable interviniente.- Es aquella que participa con la variable independiente 
condicionando a la dependiente. Se interpone entre la independiente y 
dependiente; esta variable no es objeto de estudio y de exploración, pero que al 
presentarse puede efectuar, de ahí que se llama también variable interviniente o 
interferente. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Teorías generales relacionadas con el tema.- “Las aguas residuales domésticas 
regeneradas, constituyen un recurso no convencional de agua que se ha desarrollado en 
los últimos decenios. No obstante, para poder proceder a reutilizar este recurso se 
requieren las tecnologías adecuadas y los estudios previos detallados. Se revisan para ello 
las tecnologías correspondientes al tratamiento de aguas residuales domésticas, así como 
la legislación respecto a la reutilización de aguas residuales. Si evaluamos, la 
reutilización parece presentar unas ciertas ventajas para su uso como agua de riego, 
aunque se requieren cálculos y herramientas de toma de decisión adaptada a cada 
circunstancia” (CYTED-Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, 2003, Capitulo 19, p. 212). 
A continuación, para entender el fundamento de la propuesta del trabajo, es necesario el 
estudio de ciertos temas que se encuentran involucrados directamente con el objeto a 
tratar. 
2.1.1. Aguas Residuales.- Según su origen, las aguas residuales resultan de la 
combinación de líquidos y residuos sólidos transportados por el agua que proviene 
de residencias, oficinas, edificios comerciales e instituciones, junto con los 
residuos de las industrias y de actividades agrícolas, así como de las aguas 
subterráneas, superficiales o de precipitación que también pueden agregarse 
eventualmente al agua residual (Mendonca, 1987; Moreira, 2008). 
Toda la comunidad genera residuos, tanto líquidos como sólidos. La fracción 
líquida (agua residual) está constituida, esencialmente, por el agua de 
abastecimiento, después de haber sido contaminada por los diversos usos a que ha 
sido sometida. Desde el punto de vista de su origen, las aguas residuales pueden 
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definirse como una combinación de los desechos líquidos procedentes de 
viviendas, instituciones y establecimientos comerciales e industriales, junto con 
las aguas subterráneas, superficiales y de lluvia que puedan agregarse a las 
anteriores (Metcalf & Eddy, 1995, p. 1) 
Los principales contaminantes en el agua residual entran en las siguientes 
categorías: nitrógeno, fósforos, organismos patógenos, metales pesados, y trazas 
orgánicas. Los patógenos incluyen bacterias, virus, protozoarios y helmintos. Los 
metales pesados incluyen cadmio, cobre, cromo, plomo, mercurio, selenio, y zinc. 
Las trazas orgánicas incluyen compuestos sintéticos muy estables, sobre todo 
hidrocarburos clorados, (Lara, J. 1999, p. 19). 
Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, en su 
Capítulo VI “VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS” 
Artículo 131°.- Aguas residuales y vertimientos, se entiende por: 
a. Aguas residuales, aquellas cuyas características originales han sido 
modificadas por actividades antropogénicas, tengan que ser vertidas en un 
cuerpo natural de agua o reusadas y que por sus características de calidad 
requieren de un tratamiento previo. 
b. Vertimiento de aguas residuales, es la descarga de aguas residuales 
previamente tratadas, en un cuerpo natural de agua continental o marítima. Se 
excluye las provenientes de naves y artefactos navales. 
2.1.1.1. Aguas residuales domésticas.- Son aguas procedentes de los vertidos de 
las actividades humanas. Su composición es muy variable dependiendo del uso que 
se le da al  agua, (C. Orozco B. et. al. 2004, p. 195), a su vez estas pueden 
clasificarse en: 
 Aguas de cocina.- (sales, materia, grasa, sólidos etc.). 
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 Aguas blancas de baño y lavado (jabones, detergentes, líquido de limpieza 
etc.), denominadas también aguas grises. 
 Aguas negras.- Procedente de la defecación del ser humano.  
En cuanto al Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, en su 
Capítulo VI “VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS” 
Artículo 132°.- Aguas residuales domésticas y municipales: 
132.1 Las aguas residuales domésticas, son aquellas de origen residencial, 
comercial e institucional que contienen desechos fisiológicos y otros provenientes 
de la actividad humana. 
132.2 Las aguas residuales municipales son aquellas aguas residuales 
domésticas que pueden incluir la mezcla con aguas de drenaje pluvial o con aguas 
residuales de origen industrial siempre que éstas cumplan con los requisitos para 
ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo combinado. 
2.1.1.2. Parámetros de control en el tratamiento de aguas residuales.-  Los 
parámetros de control son los fundamentales para determinar el diseño del sistema 
de depuración de las aguas residuales urbanas pueden reducirse a, (M. Baca N. 
2012, p. 18): 
a. Partículas en Suspensión, (Sólidos Totales).- Es el contenido total de la 
materia sólida en el agua, comprendiendo tanto materia orgánica como inorgánica, 
estos sólidos pueden encontrarse como: Sólidos Disueltos, Sólidos en Suspensión, 
Sólidos Sedimentables  y Sólidos no Sedimentables.  
b. Contenido de microorganismos.- Estos pueden ser benignos o patógenos y se 
clasifican en: 
 Aerobios.- Que constituye el 60 al 65 % de los microorganismos existentes 
en el agua residual, caracterizándose por captar  en forma directa el OD. 
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 Anaerobios.- Que constituye del 10 al 25% de los microorganismos 
existentes en el agua residual, obtiene oxigeno por descomposición de la 
materia orgánica constituida por tres o más elementos (C, H, O, N, S, P, K). 
 Facultativos.-  que constituyen del 10 al 30 %, estos pueden adaptarse a 
condiciones aerobias y anaerobias.  
c. Contenido Orgánico.- Específicamente esta descrita por la Materia Oxidable 
Biológicamente.- Materias de tipo orgánico  que absorben en forma natural hasta 
su desmineralización una cierta cantidad de oxígeno, debido a los procesos 
químicos o biológicos de oxidación  que se producen en el seno del agua, (M. 
Baca N. 2012, p. 19). 
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).- Es la cantidad de oxígeno 
disuelto consumida por el agua residual durante la oxidación  (vía biológica)  
de la materia orgánica Biodegradable presente en el agua residual. Para el 
control de los procesos de depuración suele adoptarse la DBO5 a los 5 días y a 
20 
o
C (DBO5), cuyo valor se aproxima al valor asintótico de la DBO5 
correspondiente al ciclo del carbono. Para determinar este parámetro es 
necesario que el agua se encuentre  a un pH  entre 6,50 y 8,30.   
 Demanda Química de Oxigeno  (DQO).- Es la cantidad de oxígeno 
disuelto consumida por el agua residual  (por vía química) provocada por un 
agente químico, fuertemente oxidante. La oxidación es activa sobre las sales 
minerales oxidables así como sobre la materia orgánica biodegradable, que 
existe en el agua analizada.  
La relación encontrada entre la DBO5 y la DQO indicará la importancia de los 
vertidos industriales y  sus posibilidades de biodegradabilidad. 
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 Oxígeno Disuelto (OD).- La cantidad de oxígeno disuelto, medida como 
mg O2/L, es un indicador importante de la calidad del agua, ya que es un 
elemento indispensable para la vida en el seno de la misma: los peces necesitan 
los niveles de oxígeno disuelto más elevado y las bacterias los más reducidos,  
la ley de Henry indica que la solubilidad de un gas depende de la presión y 
varia con la temperatura, para que un agua se considere poco contaminada la 
concentración de oxigeno debe ser al menos superior al 50% del valor de 
saturación a esa presión y temperatura. (C. Orozco, et al. 2004, p. 75)  
d. Contenido de Nutrientes.- Este se refiere al Nitrógeno y al Fosforo, (M. Baca 
N. 2012, p. 20). 
i. Nitrógeno.-  En su variedad amoniacal, nitritos, y nitratos señalan la 
proximidad ó distancia al punto de vertido del agua residual. 
 Concentración del ión Amonio.- Es la primera etapa del ciclo del 
nitrógeno por transformación de la urea, el agua con un contenido reducido de 
amoníaco no es perjudicial para usos agrícolas, pero si para la vida piscícola.  
 Nitritos y Nitratos.- Los nitritos y los nitratos constituyen una segunda y 
tercera etapa del ciclo del nitrógeno, al que se llega por la acción de bacterias 
aerobias, los nitrosomas y los nitrobacter. 
ii. Fósforo Total.- Elemento imprescindible para el desarrollo de los 
microorganismos en las aguas y para el proceso de la depuración biológica. El 
contenido de nitrógeno en las aguas se debe a los vertidos urbanos (detergentes, 
fosas sépticas). 
e. Potencial Hidrogeno (pH).- En la naturaleza, así como en los vertidos 
urbanos se encuentran ácidos y bases que modifican ampliamente el pH de las 
aguas. L s aguas urbanas tienen un pH próximo al valor de 7, es decir son 
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adecuadas para los microorganismos neutrófilos. Es necesario controlar el pH para 
garantizar los procesos biológicos, debiendo encontrarse entre valores de 6,2 y 8,3 
para que no se generen problemas de inhibición, (M. Baca N. 2012, p. 20). 
f. Grasas y Aceites (G y A).- Las grasas generan problemas por su poder tensó 
activo que impiden la captación del oxígeno, o genera una película envolvente en 
los floculos biológicos impidiendo su respiración, aligerándolos y llevándolos a 
flotación, dificultándose así la decantación secundaria, (M. Baca N. 2012, p. 21). 
2.1.2. Sistemas de Tratamiento.- Las características del agua residual, ver en Anexo la 
Tabla 2.1.2.a, denominada: “Composición típica del Agua Residual Domestica”, 
la que  determinan el sistema de tratamiento, ver en Anexos la Tabla 2.1.2.b., 
denominada “Operaciones, Procesos Unitarios y Sistemas de Tratamiento 
utilizados para eliminar la mayoría de Contaminantes presentes en las Aguas 
Residuales”, en el que se pueden observar las características mínimas y suficientes 
para definir un vertido urbano, (Metcalf & Eddy, 1995, p. 125 y 144). 
2.1.3. Breve descripción de cada una de las tecnologías de tratamiento (CYTED, 
2003).- En la elección de las tecnologías de regeneración (tratamiento avanzado) 
para agua residual suelen preferirse aquellas que no emplean mucha energía. Esto 
se justifica por el hecho de que el agua residual suele emplearse para riegos u 
otros usos relativamente poco “nobles” 
2.1.3.1. CYTED, 2003: “Tecnologías de membrana.- Las tecnologías de 
membrana para regeneración de aguas residuales se emplean únicamente en 
aquellos casos en que el uso del agua regenerada justifica el precio final, o bien en 
aquellos casos en que debido al elevado contenido en sales del agua residual, las 
tecnologías de membrana cumplen diversos cometidos; la regeneración 
eliminando diversos compuestos y prácticamente todos los microorganismos, y al 
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mismo tiempo la desalinización del efluente. También en aquellos casos en que el 
agua regenerada se empleará como agua de bebida, la osmosis inversa será la 
tecnología de elección (campos de refugiados, naves espaciales, abastecimientos 
de emergencia,…). También puede justificarse la elección en recarga de acuíferos 
con agua regenerada. Debemos recordar, no obstante, que para poder aplicar la 
osmosis inversa de manera adecuada, se requiere un buen pretratamiento, que 
puede ser también una ultrafiltración o similar. Las tecnologías de membrana 
(Deocón et al., 2002) que se pueden emplear son la microfiltración, ultrafiltración, 
nanofiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis reversible y electrodesionización” 
(Cap. 19, p. 216). 
2.1.3.2. CYTED, 2003: “Tecnologías de filtración avanzada con Anillas.- 
Aparte de los sistemas naturales que ejercen una acción de filtrado (Infiltración - 
Percolación y Wetlands) se pueden emplear en los procesos de regeneración los 
filtros clásicos de arena (solos o asociados a procesos físico-químicos; monocapa 
o multicapa) o bien diversos procesos innovadores de filtración, entre los que 
podemos destacar los filtros de anillas” (Cap. 19, p. 217).  
“Filtros de anillas.- En este proceso, la filtración tiene lugar usando anillas planas 
de material plástico provistas de ranuras. Dichas anillas están colocadas una sobre 
otra y comprimidas, formando el elemento filtrante. Los cruces entre las ranuras 
de cada par de discos adyacentes forman pasos de agua, cuyo tamaño varía según 
las anillas utilizadas y la situación relativa de los discos.  Los pasos de agua en un 
mismo tipo de anillas son máximos donde la ranura de una anilla coincide con la 
ranura del otro y mínimos donde esta coincide con el espacio entre dos ranuras; 
este paso mínimo es el que define el grado de filtración de las anillas” (CYTED, 
2003, Cap. 19, p. 217 y 218). 
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2.1.3.3. CYTED, 2003: Tecnologías intensivas de regeneración.- “Si no 
incluimos aquí los sistemas de membrana ni la filtración, el espectro es muy 
reducido; y podemos mencionar únicamente los bioreactores a membrana (BRM) 
y ocasionalmente los SBR (sequencing batch reactors: Reactores Secuenciales 
Discontinuos) y los biodiscos (RBC: rotating biological contactor)”  (CYTED, 
2003, Cap. 19, p. 218). Distinguiendo dentro de estas, las siguientes: 
i. “Reactores secuenciales discontinuos.- Se trata de un desarrollo de los lodos 
activados en el cual las funciones de aireación, sedimentación y decantación se 
llevan a cabo en el mismo reactor. Normalmente se emplea un mínimo de dos 
tanques de reacción para poder garantizar un tratamiento del agua en continuo. 
Ocupan muy poca superficie y tienen unos costes muy competitivos, generando 
un efluente de buena calidad fácilmente tratable para regeneración” (CYTED, 
2003, Cap. 19, p. 218). 
ii. “Biodiscos.- Los biodiscos son reactores de biomasa fija, y consisten en discos 
montados sobre un eje rotatorio.  
Mediante esta rotación, el conjunto de discos situados en paralelo está expuesto 
alternativamente al aire y al agua a depurar. Los microorganismos fijados 
descomponen la materia orgánica empleando procesos aerobios.  
El proceso es fiable y barato en cuanto a la energía empleada, y especialmente en 
pequeñas instalaciones bien dimensionadas el efluente es de muy buena calidad 
por lo que suele bastar una desinfección para la reutilización posterior” (CYTED, 
2003, Cap. 19, p. 218). 
iii. “Bioreactores de membrana.- Esta tecnología se basa en situar una 
membrana en el interior de un sistema de aireación (tratamiento por lodos 
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activados). La membrana no permite el paso de los biosólidos que quedan en el 
reactor y se obtiene un efluente de buena calidad, fácilmente desinfectable.  
También se emplean membranas externas al reactor.  
En ambos casos se puede describir una eliminación de los patógenos de mayor 
tamaño (por ejemplo, Giardia y Cryptosporidium)” (CYTED, 2003, Cap. 19, p. 
218). 
iv. “Sistemas físico-químicos.- Se trata básicamente de sistemas en los que 
mediante un reactivo se procede a la coagulación-floculación, seguida 
habitualmente de una filtración por arena u otro sistema. Los reactivos empleados 
suelen ser coagulantes inorgánicos (sales de hierro o aluminio) o bien polímeros 
orgánicos (polielectrolitos) y a veces se combinan. Tienen una cierta acción 
desinfectante, ya que las bacterias y virus fijados a los sólidos en suspensión son 
eliminados con éstos” (CYTED, 2003, Cap. 19, p. 218). 
2.1.3.4. “Tecnologías extensivas de regeneración” (CYTED, 2003, Cap. 19, 
p. 218).- 
i. “Infiltración-Percolación.- La Infiltración-Percolación (IP) es un sistema de 
tratamiento avanzado, natural, extensivo y basado en el uso de arena. Se trata de 
un filtro secuencial, aerobio y con biopelícula. Se emplea arena fina (entre 0,1 y 2 
mm) y es importante que esta arena sea uniforme. Se infiltra efluente primario o 
secundario a través de un espesor de material como el definido de forma 
secuencial y programada. Es importante que el lecho no quede saturado para 
permitir el intercambio de gases; para ello sólo se puede aplicar una carga máxima 
calculada en función de la DQO y del contenido en NTK. Es un proceso muy 
fiable si se le da un mantenimiento adecuado. Puede incluso llegar a cumplir las 
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especificaciones para generar agua con la que se puede regar sin restricciones” 
(CYTED, 2003, Cap. 19, p. 218). 
ii. “Sistemas de lagunaje.- Es una tecnología conocida desde hace mucho tiempo 
y que se basa en la potenciación de la eutrofización, mediante la simbiosis de 
algas y bacterias. La biomasa está en suspensión y se suelen emplear diversas 
lagunas en serie (anaerobias, facultativas y de maduración; aunque estas pueden a 
su vez subdividirse y actuar en paralelo). Si se debe reutilizar el agua cobra 
especial importancia la fase de maduración. El sistema es capaz de lograr una 
buena desinfección por la acción de la radiación UV del sol. Es imprescindible 
una buena gestión evitando los caminos preferenciales. Se considera que son 
capaces de tratar efluentes domésticos de hasta 300 mg/L de DBO5 con 
rendimientos aceptables. Su principal problema es la superficie que ocupan. Se 
está recuperando esta tecnología (a menudo únicamente los estanques de 
maduración después de un tratamiento intensivo) para la regeneración de aguas 
residuales” (CYTED, 2003, Cap. 19, p. 219). 
iii. “Zonas húmedas construidas (Wetlands).- Las ZH son terrenos inundados, 
con profundidades de agua del orden de 60 cm, con plantas acuáticas emergentes. 
Combinan zonas anaerobias (principalmente) con aerobias y anóxicas. Se 
considera que el papel principal en la depuración lo llevan a cabo las colonias 
instaladas en la grava o arena (material de relleno) y en las raíces y rizomas de las 
plantas. Estas últimas tienen también un papel activo en el transporte de oxígeno a 
la zona de las raíces, creando las zonas anóxicas. Se emplean principalmente dos 
tipos, los de flujo horizontal sumergido y los de flujo vertical. Se emplean en 
pequeñas comunidades como tratamiento total o bien como sistema de afinado del 
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efluente (tratamiento terciario) si no se dispone de mucho espacio (CYTED, 2003, 
Cap. 19, p. 219). 
2.1.3.5. “Tecnologías de desinfección para regeneración.- No incluimos aquí 
la cloración, puesto que se desaconseja para el tratamiento de las aguas residuales 
ya que genera muchos subproductos”  (CYTED, 2003, Cap. 19, p. 219). 
i. “Ozonización.- En el agua residual el ozono puede perderse en la atmósfera, 
reaccionar directamente con la materia orgánica y entrar en una serie de 
reacciones con radicales. Parte de estas acciones tienen como efecto desinfectar el 
agua. Actúa principalmente contra virus y bacterias. Al mismo tiempo reduce los 
olores, no genera sólidos disueltos adicionales, no es afectado por el pH y 
aumenta la oxigenación de los efluentes. Se genera in situ mediante equipos 
comerciales. Si el contenido en materia orgánica es elevado, se requieren dosis 
comparativamente elevadas para obtener una buena desinfección” (CYTED, 2003, 
Cap. 19, p. 219). 
ii. “Dióxido de cloro.- Se considera como una de las mejores alternativas a la 
cloración convencional. Es un oxidante efectivo que se emplea en aguas con 
fenoles y elimina los problemas de olores. Al mismo tiempo tiene el 
inconveniente que oxida un gran número de compuestos e iones, como hierro, 
manganeso, nitritos. No reacciona con el amonio ni con el bromo. Se tiene que 
generar in situ debido a su inestabilidad y no genera subproductos en cantidad 
apreciable. Se considera un buen biocida y afecta también a las algas” (CYTED, 
2003, Cap. 19 p. 219). 
iii. “Radiación ultravioleta.- Se basa en la acción de una parte del espectro 
electromagnético sobre ácidos nucleicos y proteínas, con lo que se altera la 
reproducción de determinados patógenos. Se emplea la radiación a 253,7 nm, que 
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se considera la más adecuada para el proceso. Es activo especialmente contra 
bacterias y virus y se describe con lámparas de media intensidad una acción contra 
Giardia y Cryptosporidium. Se emplean lámparas de alta, media y baja presión. 
Hasta el momento las más utilizadas en desinfección de aguas residuales son las 
de baja presión. Es importante que el efluente a desinfectar tenga pocos sólidos en 
suspensión. Uno de los problemas más importantes de esta tecnología es la 
limpieza de las lámparas” (CYTED, 2003, Cap. 19, p. 220). 
2.2. Bases teóricas especializadas sobre el tema.- nos referimos a la temática tratada o de las 
variables que hemos de analizar. 
2.2.1. Calidad de los efluentes domésticos tratados.- Tendremos que referirnos 
primero al concepto de Efluentes, los mismos que son una mezcla compleja que 
contiene agua, mezcla de contaminantes orgánicos e inorgánicos tanto en 
suspensión como disueltos que implican una alteración perjudicial de su calidad 
en relación con los usos posteriores o con su función ecológica, (A. Hernández 
M., A. Hernández L. y P. Galán M. 1995, p. 13). 
 Los principales contaminantes en el agua residual entran en las siguientes 
categorías: nitrógeno, fósforos, organismos patógenos, metales pesados, y trazas 
orgánicas. Los patógenos incluyen bacterias, virus, protozoarios y helmintos. Los 
metales pesados incluyen cadmio, cobre, cromo, plomo, mercurio, selenio, y zinc. 
Las trazas orgánicas incluyen compuestos sintéticos muy estables, sobre todo 
hidrocarburos clorados, (Lara Borreo J. 1999, p.19). 
En segundo lugar debemos de referirnos a Calidad de efluentes domésticos y en 
un tercer lugar a la Calidad de efluentes domésticos tratados: 
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2.2.1.1. Calidad de efluentes domésticos.- Son aguas procedentes de los 
vertidos de las actividades humanas. Su composición es muy variable dependiendo 
del uso que se le da al  agua, a su vez estas pueden clasificarse en: 
 Aguas de cocina.- (sales, materia, grasa, sólidos etc.). 
 Aguas blancas de baño y lavado (jabones, detergentes, líquido de limpieza etc.). 
 Aguas negras.- Procedente de la defecación del ser humano.  
Para definir el sistema de depuración a aplicarse es necesario conocer la 
composición del agua residual y los parámetros  de contaminación. 
2.2.1.2. Calidad de efluentes domésticos tratados para su reutilización.- La 
reutilización de aguas para el riego de áreas verdes tiene que ver con el sistema de 
tratamiento y con su calidad, por ello se han dictado las normas de calidad, de 
acuerdo a el Health Services Survey  Departament en EE.UU, así como en 
Monterrey (México), señalan que  la utilización de las aguas residuales para el 
riego de  cultivos de plantas, es saludable y aceptable,  siempre y cuando se le dé 
el tratamiento adecuado antes de ser utilizado, (Calidad de efluentes domésticos 
tratados). La reutilización de las aguas residuales debe considerar lo siguiente: 
 Caracterización biológica y contenido de sólidos orgánicos e inorgánicos. 
 Problemática de la contaminación. 
 Técnicas de Control que garanticen la calidad adecuada. 
 Consideraciones socio-económicas. 
 Técnicas de reutilización. 
Aquí en el Perú lo exige la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos del 
09.03.2009 y su Reglamento, en el Capítulo VII REUSO DE AGUAS 
RESIDUALES TRATADAS: 
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Artículo 147°.- Reúso de agua residual.- Para efectos del reglamento de 
entiende por reúso de agua residual a la reutilización, de aguas residuales tratadas 
resultantes de las actividades antropogénicas. 
Artículo 148°.- Autorización de reúso de aguas residuales tratadas.- Podrá 
autorizarse el reúso de aguas residuales únicamente cuando se cumplan con todas 
las condiciones que se detallan a continuación: 
a. Sean sometidas a los tratamientos previos y que cumplan con los parámetros 
de calidad establecidos para los usos sectoriales, cuando corresponda. 
b. Cuente con la certificación ambiental otorgada por la autoridad ambiental 
sectorial competente, que considere específicamente la evaluación ambiental 
de reúso de las aguas. 
c. En ningún caso se autorizará cuando ponga en peligro la salud humana y el 
normal desarrollo de la flora y fauna o afecte otros usos. 
2.2.2. Parámetros de control para el tratamiento de aguas residuales.- Los 
parámetros fundamentales para determinar la contaminación de las aguas 
residuales urbanas pueden reducirse a: 
2.2.2.1. Partículas en Suspensión, (Sólidos Totales).- Es el contenido total de 
la materia sólida en el agua, comprendiendo tanto materia orgánica como 
inorgánica, estos sólidos pueden encontrarse como: Sólidos Disueltos, Sólidos en 
Suspensión, Sólidos Sedimentables  y Sólidos no Sedimentables.  
Los sólidos orgánicos proceden de la actividad humana, siendo de origen animal 
y/ó vegetal, contienen principalmente C, H, O, así como N, S, P y K etc. Su 
característica es la posibilidad de degradación y descomposición por reacciones 
químicas ó acciones enzimáticas de los microorganismos. 
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Los sólidos inorgánicos son sustancias inertes y no degradables, tales como 
minerales arenas y tierras. 
2.2.2.2. Contenido de Microorganismos.- Estos pueden ser benignos ó 
patógenos y se clasifican en: 
 Aerobios.- Que constituye el 60 al 65 % de los microorganismos existentes en 
el agua residual, caracterizándose por captar  en forma directa el oxígeno disuelto. 
 Anaerobios.- Que constituye del 10 al 25% de los microorganismos existentes 
en el agua residual, obtiene oxigeno por descomposición de la materia orgánica 
constituida por tres o más elementos (C, H, O, N, S, P, K). 
 Facultativos.-  que constituyen del 10 al 30 %, estos pueden adaptarse a 
condiciones aerobias y anaerobias.  
2.2.2.3. Contenido Orgánico.- (Materia Oxidable Biológicamente), materias de 
tipo orgánico  que absorben en forma natural hasta su desmineralización una 
cierta cantidad de oxígeno, debido a los procesos químicos ó biológicos de 
oxidación  que se producen en el seno del agua. 
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).- Es la cantidad de oxígeno 
disuelto consumida por el agua residual durante la oxidación  (vía biológica)  de la 
materia orgánica Biodegradable presente en el agua residual. Para el control de los 
procesos de depuración suele adoptarse la DBO5 a los 5 días y a 20 
o
C (DBO5), 
cuyo valor se aproxima al valor asintótico de la DBO5 correspondiente al ciclo del 
carbono. Para determinar este parámetro es necesario que el agua se encuentre  a 
un pH  entre 6,50 y 8,30.   
 Demanda Química de Oxigeno  (DQO).- Es la cantidad de oxígeno disuelto 
consumida por el agua residual  (por vía química) provocada por un agente 
químico, f ertemente oxi ante. La oxidación es activa sobre las sales minerales 
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oxidables así como sobre la materia orgánica biodegradable, que existe en el agua 
analizada. La relación encontrada entre la DBO5 y la DQO indicará la importancia 
de los vertidos industriales y  sus posibilidades de biodegradabilidad. 
 Oxígeno Disuelto.- “La cantidad de oxígeno disuelto presente en el efluente de 
un PTAR determina sus condiciones aerobias, microceaerófilas, anóxicas y 
anaerobias para los procesos biológicos. Los desagües crudos generalmente tiene 
bajas concentraciones de OD, mientras que los desagües sépticos son anaeróbicos; 
para los procesos de denitrificación es necesario un ambiente anóxico, es decir no 
necesariamente anaeróbico estricto, mientras que en los tanques de aireación de 
lodos activados y las lagunas aireadas, es necesaria la incorporación de rotores 
mecánicos o electrónicos para dotar de oxígeno al sistema” (C Lazcano, 2014, p. 
359). 
2.2.2.4. Contenido de Nutrientes.- Están contemplados el Nitrógeno y el 
Fosforo.                                                          
i. Nitrógeno.-  En su variedad amoniacal, nitritos, y nitratos señalan la 
proximidad ó distancia al punto de vertido del agua residual. 
o Concentración del ión Amonio.- Es la primera etapa del ciclo del 
nitrógeno por transformación de la urea, el agua con un contenido reducido de 
amoníaco no es perjudicial para usos agrícolas, pero si para la vida piscícola.  
o Nitritos y Nitratos.- Los nitritos y los nitratos constituyen una segunda 
y tercera etapa del ciclo del nitrógeno, al que se llega por la acción de bacterias 
aerobias, los nitrosomas y los nitrobacter.  
ii. Fósforo Total.- Elemento imprescindible para el desarrollo de los 
microorganismos en las aguas y para el proceso de la depuración biológica. El 
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contenido de nitrógeno en las aguas se debe a los vertidos urbanos (detergentes, 
fosas sépticas). 
2.2.2.5. Potencial Hidrogeno.- En la naturaleza, así como en los vertidos 
urbanos se encuentran ácidos y bases que modifican ampliamente el pH de las 
aguas. Las aguas urbanas tienen un pH próximo al valor de 7, es decir son 
adecuadas para los microorganismos neutrófilos. Es necesario controlar el pH para 
garantizar los procesos biológicos, debiendo encontrarse entre valores de 6,2 y 8,3 
para que no se generen problemas de inhibición. 
2.2.2.6. Aceites y Grasas.- Las grasas generan problemas por su poder tensó 
activo que impiden la captación del oxígeno, o genera una película envolvente en 
los floculos biológicos impidiendo su respiración, aligerándolos y llevándolos a 
flotación, dificultándose así la decantación secundaria.   
Ver en Anexo, la Tabla 2.1.2.b. denominada: Operaciones, Procesos Unitarios y 
Sistemas de Tratamiento utilizados para eliminar la  mayoría de contaminantes 
presentes en las Aguas Residuales. 
2.2.3. Sistemas de Tratamiento de Lodos Activados Secuenciales.- El método de 
tratamiento para los efluentes domésticos  adoptado para el presente  trabajo fue el 
del tipo secuencial, mientras la metodología de diseño de un reactor de lodos 
activos convencional se basa en los balances de materiales y la cinética del 
sistema de reacción. En forma simple, el sistema se puede componer de un reactor 
aireado y agitado, seguido de un sedimentador de sólidos (células), desde el cual 
se recircula una cantidad determinada de sólidos al reactor  como se aprecia en el 
Anexo la Figura 2.2.1. denominado “Sistema de Lodos Activados Continuo”. 
El Sistema de Reactores Biológicos Secuenciales (SBR) son reactores 
discontinuos en los que el agua residual se mezcla con un lodo biológico en un 
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medio aireado. El proceso combina en un mismo tanque reacción, aeración y 
clarificación. El empleo de un único tanque reduce sustancialmente la inversión 
necesaria. Otras ventajas de los SBR son la facilidad para el control de la 
operación, la buena flexibilidad ante fluctuaciones de caudal y concentración de 
las aguas residuales, y los buenos resultados obtenidos en el tratamiento de 
compuestos refractarios a los sistemas biológicos convencionales. 
El sistema SBR consta de, al menos cuatro procesos cíclicos: llenado, reacción, 
decantación y vaciado, tanto de efluente como de lodos, tal y como se muestra en 
el Anexo la Figura 2.2.2. denominada “Etapas de un Ciclo de operación de un 
Reactor SBR” 
En la primera fase, llamada llenado estático, se introduce el agua residual al 
sistema bajo condiciones estáticas. El llenado puede ser dinámico si se produce 
durante el periodo de reacción. 
Durante la segunda fase del ciclo, el agua residual es mezclada mecánicamente 
para eliminar las posibles espumas superficiales y preparar a los microorganismos 
para recibir oxígeno. En esta segunda etapa (reacción) se inyecta aire al sistema. 
La etapa de reacción es un proceso cuyos resultados varían con su duración, y en 
la que el agua residual es continuamente mezclada y aireada, permitiendo que se 
produzca el proceso de degradación biológica. 
El tercer ciclo, llamado etapa se decantación, genera condiciones de reposo en 
todo el tanque para que los lodos puedan decantar. 
Durante la última fase, o fase de vaciado, el agua tratada es retirada del tanque 
mediante un sistema de eliminación de sobrenadante superficial. Finalmente, se 
puede purgar el lodo generado para mantener constante la concentración de este. 
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2.2.4. Parámetros de Diseño de Reactores de Lodos Activados Secuenciales.- Se 
tendrá en cuenta los conceptos de diseño explicados y desarrollados para “un  
reactor discontinuo secuencial (SBR), es un sistema de tratamiento de fangos 
activados cuyo funcionamiento se basa en la secuencia de ciclos de llenado y 
vaciado. Los procesos unitarios que intervienen son idénticos a los de un proceso 
convencional de lodos activados. En ambos sistemas intervienen la aireación y la 
sedimentación-clarificación. No obstante, existe entre ambos una importante 
diferencia. En las Plantas convencionales, los procesos se llevan a cabo 
simultáneamente en tanques separados, mientras que en los SBR, los procesos 
tienen lugar en el mismo tanque” (Metcalf & Eddy, 1995, p. 455 y 456). 
2.2.4.1.  “Carga volumétrica (Vs).- Este valor representa la razón de utilización 
del sustrato en Kg de DBO5/m
3
 aplicado. El valor de Vs constituye un parámetro 
de diseño y se usa para determinar el tipo de proceso de lodos activados a usar” 
(R. Dautan & M. Pérez, 1998, p. 3). Para determinar Vs se usa la expresión 
siguiente: 
Vs =  
𝑄 (𝑆𝑂− 𝑆)
𝑉
  ……………………………………. ( 2.2.4.a. ) 
 
Dónde:  
Vs = es la Carga volumétrica, Kg de DBO5/m
3
 día aplicados;  
Ver en Anexos Tabla 2.2.4. “Parámetro de diseño para los procesos de 
fangos activados”, (Metcalf & Eddy, 1995, p. 626). 
Q  =  caudal de entrada;  
So = Demanda Bioquímica de Oxigeno en la alimentación; 
S   =  Demanda Bioquímica de Oxigeno en la salida     
V   =  Volumen del reactor. 
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2.2.4.2. “Relación Alimento/Microorganismos, (F/M).- Este valor representa 
la relación de los kg./día de DBO5, por Kg. de sólidos suspendidos en el reactor. 
El valor de F/M constituye un parámetro de diseño y al igual que Vs, se usa para 
determinar el tipo de proceso de lodos activados a usar. Para determinar F/M se 
usa la expresión siguiente” (R. Dautan & M. Pérez, 1998, p. 3): 
   F/M =  
(𝑆𝑂 −𝑆) 𝑄
𝑉 𝑋
 = 
𝑉𝑆
𝑋
 …………………………….... ( 2.2.4.b. ) 
Dónde: F/M = Relación de Alimentos/Microorganismos, Kg/día de DBO5 por 
Kg de SS en el reactor; 
  X = Concentración de microorganismos en el sedimentador. 
 
2.2.4.3. Tiempo de Retención Hidráulico, (TRH ó ϴ). “El tiempo de 
retención hidráulico, es el tiempo empleado por el líquido o efluente en el 
reactor”, (R. Dautan & M. Pérez, 1998, p. 3): 
ϴ = 
𝑉
𝑄
  ………………………….…………………. (2.2.4.c.) 
  Dónde:  “ϴ = tiempo de retención hidráulica del tanque de aireación, d. 
 V = volumen del tanque de aireación, m
3
; 
 Q = caudal de entrada” (R. Dautan & M. Pérez, 1998, p. 3) 
2.2.4.4. Requerimiento de Oxigeno (OR), (Metcalf & Eddy, 1995, p. 610).- La 
necesidad teórica de oxígeno se puede determinar a partir de la DBO del agua 
residual y de la cantidad de organismos purgados diariamente del sistema. El 
razonamiento es el siguiente, si toda la DBO se convirtiera en productos finales, la 
demanda total de oxígeno se podría calcular convirtiendo la DBO5 en DBOL 
utilizando un factor de conversión adecuado.  Por otro lado, se sabe que parte del 
residuo se convierte en tejido celular nuevo que.  
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Posteriormente, se purga del sistema, de modo que, si la DBOL del tejido celular 
se resta del total, la cantidad remanente corresponde a la DBOL del tejido celular 
se resta del total,  la cantidad remanente corresponde a la cantidad de oxigeno que 
es necesario suministrar al sistema. Teniendo en cuenta la ecuación que se indica 
a continuación, se sabe que la DBOL de un mol de células es igual a 1.42 veces la 
concentración de células: 
C5H7NO2 + 5 O2 → 5 CO2 + 2 H2O + NH3 + energía 
                           113        5 (32) 
         Células 
                             1           1.42 
Por lo tanto, “la demanda teórica de oxígeno para la eliminación de la materia 
orgánica carbonosa presente en el agua residual de un sistema de fangos activados 
se puede calcular” (Metcalf & Eddy, 1995, p. 610), mediante la expresión: 
𝑘𝑔 𝑂2
𝑑
= (
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂𝐿 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎, 𝑘𝑔/𝑑
) − 1.42 (
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠
𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑘𝑔/𝑑
) 
Utilizando otros términos, la expresión seria: 
𝑘𝑔 𝑂2
𝑑
= ( 
𝑄 (𝑆𝑂 −  𝑆)(10
3 𝑔/𝑘𝑔)−1
ƒ
) − 1.42 (𝑃𝑥) 
Dónde:  “ƒ = factor de conversión de DBO5 en DBOL (0.45 – 0.68) 
  𝑃𝑥= Producción diaria neta de fango activada, medida en términos de 
SS volátiles, kg/d” (Metcalf & Eddy, 1995, p. 610). 
Otro factor empírico clásico de diseño de los sistemas de aireación mediante 
difusores ha solido ser  el uso de la relación entre 1.00 y 1.2 kg O2/kg DBO5 
eliminada, recomendándose además que los equipos de aireación con un factor de 
seguridad que, como mínimo, cubra las condiciones correspondientes a una carga 
diaria de DBO igual al doble de la carga media. Los equipos de también deben de 
dimensionarse de modo que asegure una concentración que asegure una 
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concentración residual de oxígeno disuelto de 2 mg/L en condiciones de carga 
media y 0.5 mg/L en condiciones de carga punta. 
2.2.5. Componentes diversos para el Sistema Compacto SBR.- Estos componentes 
son los requeridos para poder construir el Sistema de Tratamiento Compacto de 
Lodos Activados del tipo Secuencial (SBR), los mismos que fueron adquiridos y 
adaptados para que cumplan la función específica dentro del Sistema de 
Tratamiento, ya que este último no existía y menos construido porque el mismo ha 
sido concebido para la solución del problema y sea el prototipo para su 
implementación.    
2.2.5.1. Válvulas Solenoides.- Las electroválvulas o válvulas solenoides son 
dispositivos diseñados para controlar el flujo (ON-OFF) de un fluido. Están 
diseñadas para poder utilizarse con agua, gas, aire, gas combustible, vapor entre 
otros. Estas válvulas pueden ser de dos hasta cinco vías. Pueden estar fabricadas 
en latón, acero inoxidable o PVC. Dependiendo del fluido en el que se vayan a 
utilizar es el material de la válvula. En las válvulas de 2 vías, normalmente se 
utilizan las que funcionan con tres modalidades diferentes, dependiendo del uso 
que están destinadas a operar; pueden ser de acción directa, acción indirecta y 
acción mixta o combinada, además cada una de estas categorías puede ser 
Normalmente Cerrada (N.C.) o Normalmente Abierta (N.A.) , esto dependiendo 
de la función que va a realizar ya sea que esté cerrada y cuando reciba la señal a la 
solenoide abra durante unos segundos, o que esté abierta y cuando reciba la señal 
la solenoide corte el flujo, las válvulas seleccionadas para el proyecto fueron del 
tipo de Acción directa, donde el comando eléctrico acciona directamente la 
apertura o cierre de la válvula, por medio de un embolo, la diferencia entre la 
válvula N.C. a la N.A. de acción directa es que, cuando la válvula N.C. no está 
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energizada el embolo permanece en una posición que bloquea el orificio de tal 
manera que impide el flujo del fluido, y cuando se energiza la bobina el embolo es 
magnetizado de tal manera que se desbloquea el orificio y de esta manera fluye el 
fluido. La N.A. cuando la bobina no está energizada la acción de un resorte se 
mantiene en tal posición que siempre está abierta y cuando se  energiza la bobina 
empujando el resorte, haciendo que cierre el orificio (ALTEC – Alta tecnología de 
Vanguardia S.A.), ver Figura 2.2.5.1. 
Figura 2.2.5.1. 
Válvulas Solenoides de ½”  
   
Autoría: Fuente propia. 
Nota: La primera vista corresponde a las 03 válvulas del afluente domésticos. 
          La segunda vista corresponde a las 02 válvulas del efluente tratado. 
2.2.5.2. Difusores de burbujas finas (QuimiNet.com 2011).-  Los difusores de 
burbuja fina son dispositivos de aireación que, como su nombre indica, se 
encargan de inyectar burbujas finas en el agua para llevar a cabo el intercambio de 
gases contaminantes por oxígeno. Generalmente se pueden fabricar con diseño 
tubular o de disco, siendo básicamente el mismo principio de funcionamiento para 
ambos diseños. Tienen una superficie de goma sobre la cual se forman agujeros 
microscópicos. La superficie de goma de los difusores de burbuja fina se dilata 
para que el aire sea expulsado por los microagujeros y se formen burbujas finas. 
Una vez que las burbujas son inyectadas en el agua, la superficie se contrae, 
cerrando los agujeros para evitar el paso del agua. Las dimensiones de las 
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burbujas que se van a utilizar están previamente definidas y se producen a una 
distancia adecuada para evitar que colapsen entre ellas. Si se produjera un choque 
entre las burbujas, la inyección de oxígeno en el agua se vería afectada y este 
procedimiento no sería viable. Los difusores de burbuja fina emiten un flujo 
ascendente. Este flujo ascendente permite que las burbujas se esparzan por el agua 
teniendo así una mayor cobertura de la superficie y haciendo más eficiente la 
oxigenación. Ver Figura 2.2.5.2. 
Figura 2.2.5.2. 
Difusores de Burbuja Finas 
  
Autoría: Fuente propia. 
Nota: La primera imagen muestra el difusor de burbujas preparado para ser  montado en el 
sistema de tratamiento. 
 En segunda imagen se puede observar el difusor instalado en una de las cámaras de 
aireación (3) o reactor biológico. 
 
2.2.5.3. Electrobombas.- Para completar el sistema de tratamiento, se requirió 
de seleccionar electrobombas del de varios tipos, como sumergible para captar el 
aguas del sumidero de aguas servidas hacia la cisterna de almacenamiento o 
tanque de homogeneización, electrobomba de fuelle para captar la aguas crudas 
hacia el sistema de tratamiento y, centrifuga de lodos para evacuar los lodos hacia 
la alcantarilla de desagüe. 
Electrobomba centrifuga de impulsor abierto.- En 1689, el físico Denis Papin 
inventó la bomba centrífuga. Hoy en día este tipo de bomba es el más utilizado en 
todo el mundo. La bomba centrífuga está basada en un principio muy simple: el 
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líquido se dirige al centro del impulsor y por medio de la fuerza centrífuga se 
arroja hacia la periferia de los impulsores. Su construcción es razonablemente 
económica, robusta y simple, y su alta velocidad hace que sea posible conectar la 
bomba directamente a un motor asíncrono. La bomba centrífuga proporciona un 
caudal constante de líquido y se puede regular fácilmente sin producir daños a la 
bomba. Las bombas que deben manejar líquidos impuros, como las bombas para 
aguas residuales, incorporan un impulsor construido especialmente para evitar que 
los objetos queden atascados dentro de la bomba. Para nuestro proyecto 
seleccionamos una electrobomba de aquellas que se en lavadoras de ropa para 
desaguar el agua de enjuague y en centrifugado, de rotor magnético, de 30 W y 
220 volt y 21 L/min. Ver la Figura 2.2.5.3.a. 
Figura 2.2.5.3.a. 
Electrobomba centrifuga de impulsor abierto 
  
Autoría: Fuente propia. 
Nota:  La primera imagen corresponde a la electrobomba antes de su montaje. 
La segunda imagen muestra la electrobomba instalada y conectada la succión en el fondo 
del tercer compartimiento previsto para extracción del exceso de lodos. 
  
Electrobomba de fuelle.-  La electrobombas de fuelle operan en el principio de 
desplazamiento positivo. Estas bombas pueden ser del tipo dosificadoras o de 
caudal constante están diseñados para desplazar a los fluidos corrosivos y no 
corrosivos. Precisión de ± 0,5%, cuando la bomba se fija del 50% al 100% del 
movimiento completo. Disponible ya sea con elastómeros EPDM o FKM, las 
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características resistentes autocebantes y la corrosión ayudar a proporcionar el 
servicio confiable y continuo a través de una variedad de aplicaciones de 
dosificación de productos químicos.  
Figura 2.2.5.3.b. 
Electrobomba de fuelle. 
 
 
        
Autoría: Fuente propia. 
Nota: En la primera imagen se observan las dos bombas de fuelle conectadas a las tres válvulas de 
solenoides que permiten el ingreso del afluente secuencialmente al sistema de tratamiento. Las 
otras dos imágenes muestran las características de las electrobombas de fuelle.  
 
Estos fuelles bombas de medición tienen un diseño compacto ahorra espacio, 
permitiendo a los fabricantes para reducir el tamaño, peso y costo de su productos 
terminados. Pequeñas dimensiones también permiten que se ajusten a las zonas 
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muy apretados. Un motor de alta eficiencia de las unidades de una leva ajustable 
que operaba los fuelles. Este simple mecanismo proporciona prácticamente 
silenciosa, precisa operación sin mantenimiento. Para nuestro proyecto se 
seleccionó el modelo DS-2PU2, fabricado por WENZHOU XINXISHAN 
INDUSTRY CO. LTD, potencia 30 W, voltaje 220 V / 50 HZ, Flujo máximo 798 
mL/min, Presión máxima 0.08 Mpa y 70 r/min, como se aprecia en la Figura 
2.2.5.3.b. 
Electrobomba sumergible.- Una bomba sumergible es una bomba que tiene un 
impulsor sellado a la carcasa. El conjunto se sumerge en el líquido a bombear. La 
ventaja de este tipo de bomba es que puede proporcionar una fuerza de elevación 
significativa pues no depende de la presión de aire externa para hacer ascender el 
líquido. Un sistema de sellos mecánicos se utiliza para prevenir que el líquido que 
se bombea entre en el motor cause un cortocircuito. La bomba se puede conectar 
con un tubo, manguera flexible de tal forma conectándola con la tubería de salida. 
Las bombas sumergibles encuentran muchas utilidades, las bombas de etapa 
simple se utilizan para el drenaje, el bombeo de aguas residuales, el bombeo 
industrial general y el bombeo de la mezcla.  
Las bombas sumergibles se colocan habitualmente en la parte inferior de los 
depósitos y también se utilizan para la extracción de agua de pozos de agua. La 
energía para hacer girar la bomba proviene de una red eléctrica de baja tensión 
que acciona un motor especialmente diseñado para trabajar a temperaturas de 
hasta 150 ºC.  Para nuestro proyecto se seleccionó una electrobomba sumergible 
marca DAB con una capacidad de 4.8 m
3
/h, de 0.3 HP (260 W), la misma que se 
muestra en la Figura  2.2.5.3c. 
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Figura 2.2.5.3.c. 
Electrobomba Sumergible 
    
Autoría: Fuente propia. 
Nota: La primera imagen nos muestra las características de la electrobomba sumergible DAB, la 
segunda y tercera imagen se observa la misma, durante su montaje en la Cisterna de agua cruda de 
donde se extrae este para su tratamiento. 
2.2.5.4. Sopladores.- Un soplador es cualquier máquina capaz de desplazar un 
gas o vapor desde una zona hacia otra, forzándolo a circular a través de un  
conducto. Las diferentes definiciones de la palabra soplador suelen incluir 
características como: aspas móviles, compresiones entre 1.1 y 3 y flujos desde 500 
hasta 10000 m
3
/h. Los sopladores tienen aplicaciones tanto industriales como 
comerciales y residenciales, suelen utilizarse en sistemas de refrigeración, 
enfriamiento de motores eléctricos, en máquinas de soplado de plásticos, 
circulación de gases hacia calderas y máquinas de vapor, tienen aplicaciones en 
sistemas de transporte neumático, en procesos industriales como la siderurgia, la 
criogenia, entre otros (Cosmos Online, 1995).  Para nuestro caso se optó por 
utilizar compresores del tipo electromagnético diseñado para su uso en acuarios 
(bombeo de aire), debido a su menor tamaño y no generación de ruido, 
adoptándose por los de la Marca RESUN Modelo ACO – 008A de 6900 L/hora, 
160 W de potencia a 220 volt. Mantenimiento no requiere de lubricación por 
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contar con cojinetes del tipo magnético que no requiere lubricación para este fin. 
En la Figura 2.2.5.4. podemos observar el compresor electromagnético. 
Figura 2.2.5.4, 
Compresor electromagnético 
  
Autoría: Fuente propia. 
Nota: En la primera imagen se aprecia  al compresor electromagnético ACO  –008A., mientras en 
la segunda imagen observamos a uno de los dos compresores ya instalado. 
2.2.6. Sistema de riego para usos domestico.- Según  el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, NORMA IS.010 INSTALACIONES SANITARIAS (Reglamento 
Nacional de Edificaciones – MV 2006): DOTACIONES.- Las dotaciones diarias 
mínimas de agua para uso doméstico, comercial, industrial, riego de jardines u 
otros fines, serán los que se indican a continuación: La dotación de agua para 
áreas verdes será de 2 L/d.m
2
. No se requerirá incluir áreas pavimentadas, 
enripiadas u otras no sembradas para los fines de esta dotación. 
Agua para riego 5.1. Disposiciones Generales 
a) Las instalaciones para riego podrán ser diseñadas formando parte del sistema 
de distribución de agua de la edificación, o en forma independiente del mismo.  
b) El riego de las áreas verdes correspondientes a la edificación podrá hacerse por 
inundación, con puntos de conexión para mangueras dotadas de sus 
correspondientes válvulas, por aspersión y por otros sistemas.  
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c) En el diseño de las instalaciones de riego, con puntos de agua para mangueras, 
se adoptarán los valores según Tabla. 
Diámetro manguera 
(mm) 
Longitud 
máxima (m) 
Área de riego 
m
2
 
Caudal 
L/s 
15 (1/2") 10 100 0,2 
20 (3/4") 20 250 0,3 
25 (1") 30 600 0,5 
 
La distancia entre los puntos de conexión de manguera será de 1,4 de la 
longitud de la manguera.  
d) En el diseño de instalaciones de riego con rociadores o aspersores fijos se 
adoptará lo siguiente:  
- Diámetro mínimo de alimentación de cada rociador: 15 mm (1/2").  
- Presión mínima en el punto de alimentación de cada rociador: 12 m (0,118 
MPa).  
- Gasto mínimo de cada rociador: 0,06 L/s.  
e) En el diseño de instalaciones de riego con rociadores o aspersores rotatorios, se 
adoptará lo siguiente:  
- Diámetro mínimo de alimentación de cada rociador: 20 mm (3/4").  
- Presión mínima en el punto de alimentación de cada rociador: 20 m (0,196 
MPa). 
- Gasto mínimo de cada rociador: 0,10 L/s.  
f) Las instalaciones de riego podrán ser operadas por secciones, mediante la 
adecuada instalación de válvulas.  
g) Los sistemas de riego deberán estar provistos de dispositivos adecuados, para 
prevenir posibles conexiones cruzadas por efecto de la existencia de presiones 
negativas en la red de alimentación.  
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h) Las válvulas o grifos para conectar mangueras, deberán sobresalir no menos de 
0,15 m sobre el nivel del piso. 
2.3. Marco Conceptual.- En este subcapítulo desarrollamos las definiciones y términos que 
más hemos utilizado en este trabajo de investigación.  
2.3.1. “Reactores Biológicos de Operación Discontinua (ROD).- Los reactores de 
operación discontinua (ROD), también llamados SBR, tienen una historia de 
aproximadamente 100 años, desde que Sir Thomas Wardle (1,983), publico sus 
experiencias. Arden y Lockett (1,914), publicaron resultados sobre trabajos 
realizados en SBR a nivel piloto, los cuales, en esa época, fueron llamados 
Reactores de llenado y vaciado. Desde entonces una serie de sistemas 
discontinuos han sido propuestos y construidos sin éxito hasta que Irvine (Irvine y 
David, 1,971) volvió a inventar el ROD. Desde 1,971 el SBR ha sido investigado 
ampliamente en varios países y muchas plantas han sido construidas en Australia, 
Estados Unidos de Norteamérica y Japón. Originalmente, los objetivos del SBR 
sólo eran la eliminación de la materia orgánica, pero hoy en día su uso se ha 
extendido y en este sistema se pueden eliminar también nutrientes como el fósforo 
y el Nitrógeno; éste último por medio del proceso de Nitrificación – 
Desnitrificación” (Dautan R. et al. 1988 p. 4). 
En el Perú, la empresa de Servicio de Agua Potable de Lima y Callao SEDAPAL 
administra en la actualidad la Planta de tratamiento de Desagües de Puente de 
Piedra, la misma que es una planta del tipo SBR, esta planta además cuenta con 
una unidad piloto de 2 L/seg de capacidad. 
Una referencia de importancia es la investigación titulada: “Evaluación de la 
eficiencia del Tratamiento de las Aguas Residuales Domesticas para el riego de 
áreas verdes en el Sistema de Lodos Activados de la Planta Piloto de las FIARN – 
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UNAC”, presentada por la Bachiller Mirian Elizabeth Farfán Reyes, para optar el 
Título de Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, cuya Asesoría estuvo a 
cargo del autor de la presente tesis, Mg. Máximo Fidel Baca Neglia cuya 
experiencia se ha desarrollado en un sistema discontinuo SBR a escala piloto, 
diseñado para las prácticas de los estudiante e investigación, de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental y de Recurso Naturales. Esta experiencia entre otras ha 
permitido al suscrito la presentación del presente trabajo de Investigación para 
ello ha diseñado un nuevo sistema de tratamiento, que le ha permitido demostrar 
la hipótesis. 
La aplicación del proceso de Lodos Activados Secuencial que nace como una 
aplicación del tipo Batch, y que finalmente se convierte de forma continua cuando 
tres o más reactores biológicos del tipo batch se construyen uno a laso del otro y 
logran poner a trabajar de forma continua de modo que el efluente tratado se 
extrae de la unidad simulando como si se tratase de forma continua, teniendo la 
ventaja de que esta unidad ocupa menos área para su construcción y en la que 
aparentemente su operación pareciera algo compleja está sin embargo en la  
práctica resulta simple. Se basa este sistema al del tipo biológico, en simular las 
condiciones apropiadas para las bacterias puedan degradar la materia orgánica 
presente en el efluente para lo cual se agrega el aire que demanda la DBO5 y se 
mantiene las condiciones de temperatura y potencial de hidrogeno para la 
supervivencias de la bacterias la operación de grandes sistemas requiere de 
personal adiestrado para la operación con conocimientos básicos ya que una vez 
que se han fijado las condiciones de operación automática se requiere que se 
supervise las mismas en base a los protocolo de eficiencia implementado. 
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2.3.2. Conceptualización Filosófica, Del ambientalismo científico a la eco filosofía: La 
conciencia ambiental contemporánea surgió después de la Segunda Guerra 
Mundial a partir del análisis de los efectos globales de la tecnología atómica de 
guerra, especialmente desde los Estados Unidos; dicha preocupación pronto se 
amplió del aspecto nuclear a la problemática ambiental en general. Cabe recordar 
que el primer ambientalismo (al menos el reconocido públicamente como tal) fue 
generado en la comunidad científica académica a partir de preocupaciones más o 
menos acotadas, tales como la contaminación radioactiva por pruebas nucleares o 
la contaminación con sustancias químicas, compuestos clorados, etc. (A. Bugallo, 
2006).  
Los problemas ambientales –catastróficos, agudos o crónicos- pueden tener origen 
natural y/o antrópico. En el caso de los problemas ambientales de origen 
antrópico, se consideran los catastróficos, como los que podrían devenir de una 
guerra o su más temida consecuencia: el Invierno Nuclear; los agudos, que son 
breves y repentinos, como el caso de emisiones tóxicas o la liberación accidental 
de bacterias, o los crónicos, que se gestan a lo largo del tiempo, como la reducción 
de la capa de ozono, el efecto de invernadero o la formación de lluvias ácidas. En 
todos los casos son síntomas de un cambio histórico sin precedentes: el hecho de 
que la especie humana ha devenido, hasta cierto punto, una variable físico-
química en el sistema físico-químico de la biosfera. (A. Bugallo, 2011).  
2.3.2.1. La tradición aristotélica.- La tradición aristotélica se remonta a los 
escritos de Aristóteles (384-322 A.C.). Su filosofía moral se expone básicamente 
en un libro, la Ética a Nicómaco, que "sigue siendo reconocido -afirman Adela 
Cortina y Emilio Martínez- como una de las obras cumbre de la filosofía moral 
(A. Cortina y E. Martínez, 1996). Lo importante de la afirmación que cito, es el 
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"sigue siendo". La filosofía moral de Aristóteles se ha prolongado hasta nuestros 
días como una tradición viva. 
Su contenido es especialmente iluminador para las cuestiones ambientales: no en 
vano Aristóteles fue también quien puso en pie la primera biología científica que 
se conoce, así como una metafísica para la cual los seres por antonomasia son los 
vivientes. 
De la misma forma, la ética ambiental no puede consistir sólo en un conjunto de 
prohibiciones dirigidas a la protección del medio a costa del sacrificio de las 
personas, sino que también tiene su cara política. La ética ambiental tiene que 
hablarnos también del tipo de sociedad en la que una persona que favorezca la 
conservación del mundo natural pueda, si no darse la buena vida, sí al menos 
llevar una vida agradable y digna. Dicho de otro modo, no se pueden separar ética 
ambiental y política ambiental. Y, en el terreno político, el aristotelismo se 
presenta como un reformismo. Huye tanto de los planteamientos utópicos, que 
tienden a sacrificar lo bueno presente en aras de lo mejor para el futuro, como del 
inmovilismo, que impide la crítica y el progreso. (A. Cortina y E. Martínez, 
1996). 
2.3.2.2. La naturaleza no es algo pasivo, inerte.- Este punto destaca un lugar 
común en el pensamiento de Naess (A, Naess, 1912 – 2009): se trata de una 
referencia frecuente a los ecólogos de campo, desde cuya perspectiva –a 
diferencia del mecanicismo- la naturaleza no es algo pasivo, ‘muerto’ ni libre de 
valores, sino algo semejante al Deus (Dios), si ve Natura de Spinoza. (Routledge 
Kegan Paul, 2001).  Esto último es una reflexión en que el autor Naess, compara a 
Dios como la Naturaleza, Naess sostiene una tendencia a la identificación de Dios 
con Naturaleza, de Natura, si bien a nivel de denotación, extensión o referencia, 
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aunque no en el plano conceptual o connotativo. Esto traería aparejado una 
revalorización de la Naturaleza con perfección, valor y sacralidad. Naess también 
realiza varias interpretaciones ‘libres’ de la equivalencia extensional entre Dios y 
Naturaleza, a las que expresa en teoremas como los siguientes: “La Naturaleza no 
existe aparte de las cosas finitas particulares. La Naturaleza o natura naturans es 
inmanente a la naturaleza como natura naturata. Es inmanente a las cosas 
particulares; particularidad y divinidad podría decirse tal vez que son aspectos 
igualmente básicos de ‘el Todo’. 
2.3.2.3. Ética ambiental.-  Las primeras éticas han tratado el tema de las 
relaciones entre los individuos; el Decálogo de Moisés es un ejemplo [...] La 
Regla de Oro ha sido, tratar de integrar lo individual en lo social [...] Es como si 
aún no hubiera una ética que trate de las relaciones del individuo con la tierra y 
con los animales y plantas que crecen sobre ella [...] Nuestra relación con la tierra 
es aun estrictamente económica, entrañando privilegios, pero no obligaciones. La 
extensión de la ética a este tercer elemento en el entorno humano es [...] una 
posible evolución y una necesidad ecológica. (Aldo Leopold, 1949). 
El reconocimiento de una distinción entre cuatro tipos de impactos ambientales 
resulta también de gran ayuda a la hora de reflexionar sobre esos elementos 
básicos. El primero es la simple sobreutilización de la naturaleza: exceder la tasa 
de caza de un bosque, la de pesca de un río, la de pasto de un terreno. En general, 
la respuesta a este tipo de problemas ha sido siempre la de desarrollar métodos de 
gestión más eficaces. El segundo tipo de impacto es el de una excesiva 
concentración local de productos de desecho naturales tales como excrementos 
animales o humanos. "La solución a este tipo de contaminación es la disolución". 
En tercer lugar, se halla la introducción en el medio de materiales que no forman 
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parte de ningún ecosistema establecido en cantidades que tienen como 
consecuencia un impacto ambiental estrictamente local. Podemos citar como 
ejemplos muchos productos químicos sintéticos, desde el DDT a los plásticos, 
algunos de los cuales constituyen serias amenazas para los organismos vivos, en 
especial los humanos, y son de esta manera clasificada como tóxicos. La respuesta 
suele ser o bien regular la producción de estos productos químicos o bien buscar 
modos de reducirlos, reciclarlos o aislarlos.  
En cuarto lugar, está la introducción de productos naturales o sintéticos en tal 
cantidad que causen ya no sólo cambios ambientales locales, sino globales. 
Algunos ejemplos son el incremento en la atmósfera de gases invernadero como el 
CO2 (un elemento natural) y las emisiones de CFCs (un compuesto sintético que 
destruye el ozono de la estratosfera). Los desechos radioactivos de las armas y 
plantas nucleares constituyen otro ejemplo de este cuarto tipo de contaminación 
debido a su impacto a largo plazo y su potencial catastrófico.  
La respuesta a estos impactos ha sido un esfuerzo intensificado por controlar el 
cambio ambiental global (por ejemplo, mediante una ciencia del sistema tierra) y 
la creación de procedimientos internacionales que se ocupen, e.g., de los 
productos químicos tóxicos y los residuos nucleares. (Carl Mitcham, 2004). 
2.4. Hipótesis.- La hipótesis esta constituidas de sus variable independiente y dependiente, 
dado que requerimos implementar un sistema de tratamiento del tipo de lodos activados, 
que permita tratar los efluentes domésticos con el fin de su reúso para el riego de áreas 
verdes, formulamos la hipótesis de trabajo siguiente: 
“La calidad de los efluentes domésticos tratados para su reutilización, mediante un  
sistema de tratamiento compacto de lodos activados del tipo secuencial cumplirán 
con los ECA que permitan su reúso como agua de riego”. 
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CAPITULO III 
MÉTODO 
 
 
El presente trabajo de investigación se centra en la adecuación de los efluentes domésticos 
con el fin de reutilizarlos en el riego de áreas verdes y jardines mediante un sistema de 
tratamiento compacto basado en la tecnología de lodos activados del tipo secuencial, para ello 
se hizo necesario, determinar la población o universo del efluente, utilización de las técnicas 
analíticas de los Métodos Normalizados para análisis de agua potable y residual, Diseñar y 
operar el sistema de tratamiento compacto de lodos activados secuencial, caracterizar los 
efluentes tratados, utilización de técnicas estadísticas y pruebas de hipótesis. 
3.1. Tipo.- Existen muy diversos tratados sobre la tipología de la investigación, las 
controversias para aceptar las diferentes tipologías sugieren situaciones confusas en 
estilos, formas, enfoques y modalidades.  En rigor, desde un punto de vista semántico, los 
tipos de investigación son sistemas definidos para obtener el conocimiento, algunos 
autores establecen diversas  tipologías, una síntesis de los tipos mostrados por diferentes 
autores se presentan, con la intención de sistematizar y especificar el tipo de nuestro 
trabajo de investigación (M. Baca N. 2012, p 60 - 61): 
 
Según las variables:   Experimental.     
      Cuasi experimental.     
      Simple y compleja.  
Según la fuente de información:  Investigación documental.  
Investigación de Campo.  
 Según la extensión del estudio:  Investigación censal.     
      Investigación de caso.   
      Encuesta. 
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     Según el nivel de medición y análisis de la información:    
       Investigación cuantitativa.     
       Investigación cualitativa.       
       Investigación cuali-cuantitativa.  
       Investigación descriptiva.      
       Investigación explicativa.   
Según las técnicas de obtención de datos: 
Investigación de alta y baja estructuración. 
Investigación participante.  
Investigación participativa.      
Investigación proyectiva.         
Investigación de alta o baja interferencia.  
 Según su ubicación temporal:   Investigación histórica. 
Investigación longitudinal o transversal                           
Investigación dinámica o estática.  
Según el objeto de estudio:  Investigación pura. 
                                 Investigación aplicada.  
Como lo definiéramos inicialmente nuestro trabajo de investigación realizado fue del tipo 
experimental, tipología que se deduce a partir de las variables en la que la variable 
independiente incidirá sobre la variable dependiente (manipulada), la que fuera medida a 
través de sus indicadores, para ello se sometieron la Muestra (efluentes domésticos) al 
sistema de tratamiento compacto de lodos activados del tipo secuencial, en la que la 
variable independiente a través de sus indicadores hipotéticamente fueron las causas que 
generaron los cambio en la variable dependiente en este caso sobre el efluente doméstico, 
lo que se evidenció al evaluar los valores de sus indicadores durante todas las 
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observaciones realizadas. Las otras tipologías pueden definirse en forma sistematizadas 
de acuerdo a la clasificación que se muestra, y cuyas tipologías las hemos resaltado en 
negritas. 
3.2. Diseño de la investigación.- Una vez que precisáramos el planteamiento del problema, 
se definió el alcance inicial de nuestra investigación, formulando la hipótesis, y 
posteriormente el  Diseño de la Investigación,  que nos permita demostrar la hipótesis 
planteada,  además de cubrir los objetivos específicos fijados, siguiendo las siguientes 
etapas: 
a) Diseño, construcción y operación del sistema de tratamiento piloto para los efluentes 
domésticos.  
b) Identificar, las características de los efluentes domésticos previos a su tratamiento. 
c) Identificar, las características de los efluentes domésticos tratados que permita su 
reutilización cumpliendo con las normas de calidad vigente (ECA). 
d) Plantear, el sistema de riego para las áreas verdes. 
En síntesis nuestra investigación del Tipo Experimental dentro de esta tipología que para 
algunos autores como el caso de Cambell y Stanley (1966), quienes dividen los diseños 
experimentales en tres clases: 
a) pre experimentos, 
b) experimentos “puros”, y 
c) cuasi experimentos. 
Teniendo como referencia esta clasificación, nuestro trabajo de investigación se encuadra 
dentro del diseño preexperimental, con preprueba – posprueba, el mismo se efectuó con 
el uso de un modelo piloto, en la que a un grupo se le aplica una prueba previa al 
estímulo (tratamiento experimental), después se le administra el tratamiento y finalmente 
se le aplica una prueba posterior al estímulo, según el esquema siguiente: 
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G  01 X 02 
En este diseño conocimos un punto de referencia inicial (01) para ver qué nivel tenía el 
grupo (G) en la variable dependiente ante del estímulo o tratamiento (X) y posteriormente 
qué nivel (02) alcanza luego del tratamiento, (M. Baca N. 2012, p 61 y 62):  
De modo que a continuación se explica cada una de las etapas y los aspectos 
desarrollados en cada una de ellas: 
3.2.1. Diseño, Construcción y Operación del Sistema de Tratamiento Compacto.- 
Durante esta etapa, previo al diseño del sistema de tratamiento se realizó un 
muestreo del efluente del tipo doméstico en las instalaciones de la Ciudad 
Universitaria de la Universidad Nacional del Callao,  específicamente en el Buzón 
(ME1), el mismo que se ubica en el jardín posterior del edificio donde funciona la 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales – FIARN, ver en 
Apéndice, la Figura 3.2.1.a. “Vista del Jardín de la FIARN”,  donde se ubica el 
Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuenciales, Figura 
3.2.1.b. “Vista Lateral del Jardín de la FIARN” en ambas vista se puede observar 
el Buzón de muestreó denominado Buzón (ME1), Figura 3.2.1.c. “Vista área 
donde se observa el Jardín de la FIARN” y la Figura 3.2.1.d. “Buzón (ME1) – 
donde se observa la rejilla de Desbaste para captar aguas hacia la Cisterna de 
Aguas Negras tipo Domésticas”. 
3.2.1.1. Calculo del Volumen del Reactor, (V).- Previo al cálculo hubo la 
necesidad de efectuar un muestreo del efluente para conocer las características, las 
mismas que arrojaron el siguiente resultado preliminar: 
Parámetro Unidades 
Demanda Bioquímica de Oxigeno – DBO5 206.50 mg/L 
Demanda Química de Oxigeno – DQO 317.30 mg/L 
Solidos Suspendidos Totales – SST 113.55 mg/L 
Fuente: Autoría propia 
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A partir de esta información se procedió a calcular el Volumen (V)  del Reactor 
del sistema de tratamiento piloto para los efluentes domésticos del tipo Lodos 
Activados Secuenciales (SBR), se estimó teniendo en cuenta la siguiente 
ecuación: 
Vs =  
𝑄 (𝑆𝑂− 𝑆)
𝑉
  ………………………………………ecuación 2.2.4.a.  
 
Dónde: Vs = 0.24 Kg de DBO5/m
3
.día aplicados; (valor de la Tabla 2.2.4., ver en 
Anexo). 
 Q  = para el diseño 0.8 m
3
/día;  
 So = 85% de 206.50 mg DBO5/L,  es decir 175.525 mg DBO5/L, dado que el 
desbaste reduce mínimo un 15 % DBO5. 
 S   =  15 mg DBO5/L; 
 V  = Volumen del reactor. 
 V =  
𝑄 (𝑆𝑂− 𝑆)
𝑉𝑠
  reemplazando valores, V =  
0.8 
𝑚3
día
 (175.525 − 15.00) mg DB𝑂5/L
0.24 𝐾𝑔 𝐷𝐵05/𝑚3𝑑𝑖𝑎
 
  
 V = 535 Litros = 0.535 m
3
  
Este volumen de 535 Litros que se distribuirá en tres cámaras cada uno de 178.33 
Litros, con las siguientes dimensiones: 
Profundidad 1.00 M incluye el nivel de rebose, por lo que la profundidad útil será 
(H): 0.85 M,  largo (L) será equivalente a dos anchos (A), siendo (A): 0.324 M, de 
modo que el largo (L): 0.648 M, las tres cámaras se ubicaran contiguas y en el 
mismo plano, colocándose dos de ellas paralelas y la tercera contigua a las dos 
primeras, de modo que de esta forma las dimensiones del Volumen del Reactor 
(V) constituido por tres cámaras será de: 
Profundidad útil (H): 0.85 M,  
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Largo: 0.972 M, y  
Ancho: 0.648 M 
Ver en el Apéndice la Figura 3.2.1.1.a.  “Plano del Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados Secuenciales (SBR)”, que muestra la distribución 
de los tres compartimientos del sistema de tratamiento fabricado en fibra de 
vidrio;  la Figura 3.2.1.1.b “Tanque fabricado en fibra de vidrio del Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuenciales (SBR)”, se muestran dos 
vistas del tanque sobre la base de madera que forma parte de la base de todo el 
sistema de tratamiento, la Figura 3.2.1.1.c. “Otras dos vistas del tanque fabricado 
en fibra de vidrio”, se puede observar en estas dos vistas el interior de los tanques 
durante el proceso de montaje; Figura 3.2.1.1.d. “Dos vistas del Reactor durante el 
montaje”;   
3.2.1.2. Calculo del requerimiento de Oxigeno (OR).- A partir de la 
estimación empírica del OR, en la que se requiere 1.2 kg O2/kg DBO5 eliminada y 
además se debe garantizar hasta 1.5 veces la demanda media, se tiene que los kg 
DBO5 eliminada por día serán: 
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5 = 0.8
𝑀3
día
(175.525 − 15.00) mg DB𝑂5/ (
1000 𝐿
𝑀3
) (
1 𝑘𝑔
1000000𝑚𝑔
) (1.5) =  
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5 =  0.128 
𝑘𝑔
𝑑í𝑎
 (1.5) = 0.192 kg/día 
 El requerimiento de Oxígeno será: OR = 1.2 
𝑘𝑔 𝑂2
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5
 (
0.192 𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5
𝑑í𝑎
)  
OR = 0.23 kg O2 
Mientras que el requerimiento de aire requerido, estimado a 25 ° C será de: 
Aire Requerido, (AR) = OR  / 0.21 
 AR = 
0.23 kg de  𝑂2
0.21
kg de 𝑂2
kg  de Aire
 = 1.10 kg de aire por día  
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Si la densidad del aíre a 25 °C es de 1,18 kg/m
3
,  el Volumen de Aire (VA) 
requerido por día será de: VA = 
1.10 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑑í𝑎
1.18 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑚3
 = 1 m
3
/día ó 1000 litros/día. 
3.2.1.3. Placa de Control Automático – Secuencial.- Por otro lado con el fin 
de reproducir las secuencias o ciclos de operación de las cámaras del reactor 
(SBR) se diseñó y construyó una placa o tarjeta de control que permitió ingresar la 
programación secuencial, a través de tiempos en minutos. Haciendo uso de un 
teclado matricial y mostrando en una pantalla LCD, dichos intervalos son las 
secuencias de encendido y apagado, en un total de seis secuencias, la tarjeta micro 
controladora que al mandar una señal de 8 bits nos permitió controlar el tiempo, y 
visualizar la secuencia a través de la pantalla LCD  y observar la información 
saliente de la tarjeta controladora y dirigida al comparador.  
A través de él se programó la secuencia de funcionamiento de ocho válvulas (08 
válvulas solenoides) con las que cuenta el Sistema Compacto de Lodos Activados 
del Tipo Secuencial, la tarjeta cuenta el tiempo de retardo en cada fase, donde al 
establecer el tiempo de cada fase, el contador ira aumentado hasta llegar al tiempo 
programado, el micro controlador verificara su tiempo programado con el tiempo 
en pantalla, es ahí entonces cuando por la salida del comparador se obtiene una 
señal de un bit, el cual va directamente al contador, quien al recibir dicho pulso, se 
encarga de incrementar en una unidad el valor de la cuenta, para así pasar a la 
siguiente fase, lo que ocurre en la caja de relays es un cambio en el estado de 
encendido o apagado de las válvulas, según la fase en la que se encuentre, es así 
que se logra el control de tiempo y también el gobierno del número de válvulas 
del sistema a controlar.  
Dado que la tarjeta microcontroladora se alimenta de 5 voltios de Corriente 
Continua (CC) es necesario de un transformador para reducir el voltaje de 220 
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voltios de Corriente Alterna (AC) a +12 o -12 AC,  pero aun así se requiere 
convertirlos a CC,  para ello se hace uso de un puente de diodos y un 
condensador,  partir de que estamos en CC debemos reducirlo para ello usamos un 
Convertidor Reductor con ello aseguramos que el voltaje se mantenga constante a 
5 voltios en el diseño de esta conversión de AC a CC, haciendo uso de un 
conmutador se denomina Fuente Switching.  
A través de una bornera denominada   CONN_3 (K1) de 3 terminales se ingresa el 
voltaje AC, cuyo diagrama básico de alimentación eléctrica se muestra a 
continuación: 
Figura 3.2.1.3.a.  
Diagrama de Alimentación de la Tarjeta de la Placa de Control Automático 
 
Autor: Curso de Instrumentación y Control de Procesos – FIARN 
 
Para la etapa de control se hace uso de un MICROCONTROLADOR 
ATMEGA16 de ATMEL,  este nos permite captar los datos ingresados a través 
del teclado matricial, y mostrarlos en la pantalla LCD,  además también se usa 
entre otros para activar las válvulas.  
Se cuenta con un botón (SW_PUSH) botón reset, a continuación se aprecia la 
Tarjeta o Placa de Control Automática: 
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Figura 3.2.1.3.b. 
Tarjeta o Placa de Control Automático 
  
Fuente: Curso de Instrumentación y Control de Procesos – FIARN 
 
Figura 3.2.1.3.c.  Diagrama de  la Tarjeta o de la Placa de Control 
Automático 
 
Autor: Curso de Instrumentación y Control de Procesos – FIARN 
 
Durante el funcionamiento la planta piloto de lodos activados secuenciales, se 
evaluó y modelo con diferentes configuraciones para el activado y cierre de 
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válvulas dentro del sistema, en un número de seis fases como se muestra en la 
tabla siguiente: 
Tabla 3.2.1.a. Fases del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos 
Activados Secuencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
o
N
N
Nota: Vx, corresponde a las válvulas (08 válvulas solenoide). 
Ver en el Apéndice las Figuras que muestran el Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados Secuencial en varias etapas de construcción, 
Figura 3.2.1.3.d. “Vistas del conjunto de Válvulas de Solenoides para el aire”, se 
puede apreciar dos vistas en la que observamos, el juego de tres válvulas del tipo 
solenoide para el aire del proceso; Figura 3.2.1.3.e. “Vista de los dos Sopladores 
Electromagnéticos”, en el que observamos el compartimento donde están alojados 
los dos compresores electromagnéticos para el aire de servicio y que trabajan en 
forma alterna, controlados por un temporizador; Figura 3.2.1.3.f. “Vista que 
muestra las dos Electrobombas para aguas crudas”, la vista muestra el 
compartimiento con las dos electrobombas para las aguas crudas,  también se 
observa las tres válvulas de solenoide que distribuyen el agua hacia cada una de 
las cámaras de aireación, por último se observa la bomba centrifuga para el retiro 
de lodos; Figura 3.2.1.3.g. “Vista del tablero eléctrico y del tablero donde se ubica 
la Tarjeta de Control”, las vistas muestran los tableros el primero de suministro 
eléctrico y el segundo muestra el tablero donde se aloja la tarjeta para el control 
CAMARAS FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 
1 
Alimentación  
V1 Aireación  
V2 
No hay  
válvula 
activa 
Salida 
V7 
Salida 
V7 
Salida 
V7 Aireación  
V2 
2 Aireación V4 
Alimentación 
 V3 Aireación 
 V4 
Alimentación 
 V3 Aireación 
 V4 
Alimentación 
V3 
Aireación 
 V4 
Aireación  
V4 
Aireación  
V4 
3 
Salida 
V8 
Salida 
V8 
Salida 
V8 
Alimentación  
V5 Aireación 
 V6 
No hay 
válvula 
activa 
Aireación 
 V6 
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secuencial para programar el tiempo de cada una de las secuencias; Figura 
3.2.1.3.h. “Vista anterior y posterior de la Tarjeta de Control”, Vista que muestran 
la parte posterior de los tableros, obsérvese el transformador de 220v/12v para las 
válvulas de solenoide y el Cooler para enfriamiento de la tarjeta de control; 
mientras  la segunda vista corresponde a tarjeta de control; Figura 3.2.1.3.i. 
“Conjunto de vistas durante la instalación de la electrobomba sumergible”, la vista 
corresponde a una secuencia durante la instalación de la electrobomba sumergible 
en la cisterna de captación del agua cruda, que permita llenar el tanque superficial 
de un m
3
 garantizando el agua para las pruebas con el Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial en las instalaciones del jardín 
de la facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad 
Nacional del Callao; Figura 3.2.1.3.j. “Vistas del Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial”; Figura 3.2.1.3.k. “Vistas de 
las valvulas de salida del efluente tratado”, las vistas muestran las dos 
electroválvulas solenoides de efluente tratado y del depósito de  reunión del 
efluente. 
3.2.2. Características de los afluentes domésticos y de los efluentes tratados.- Se 
caracterizaron el afluente y efluente durante la etapa de operación del sistema de 
tratamiento, caracterización que se realizó con el fin de poner en marcha el 
sistema de tratamiento a partir del 1° de Diciembre del 2016 hasta el 1de Febrero 
del 2017, y una segunda etapa ya de evaluación del sistema de tratamiento, a 
partir del Martes 7 de Febrero del 2017 hasta el Martes 21 de Marzo del 2017, esta 
última que nos interesa para la etapa de investigación, en la que se evaluaron los 
parámetros que se pueden analizar con equipo en tiempo real es decir en el 
momento con equipos propios y otros en la que hubo la necesidad de contratar los 
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servicios especializados de un laboratorio acreditados como el caso de 
Inspectorate Services Pero S.A.C. Dirección Av. Elmer Faucett N° 444 Callao-
Perú.  Para el caso de aquellos parámetros que demandan de tiempo para su 
análisis y además de no contar con los equipos de mayor especialización. 
Técnicas de Laboratorio.- Para determinar los valores de cada uno de los 
Indicadores de las variables o parámetros de calidad se utilizaron, los métodos 
normalizados para análisis de aguas residuales, tanto las que se realizaron en situ 
como para aquellas que fueron realizadas por el laboratorio acreditado contratado 
para las determinaciones que exigían técnicas con equipo y demandaban tiempo 
para conocer el resultado, aplicándose las técnicas desarrolladas  por  APHA, 
AWWA WPCF (1992). (Standard Methods) for the examinatión of water and 
wasterwater 21 editión. 2005, las mismas que se muestran en el Apéndice Tabla 
Nº 3.2.2 “Métodos Normalizados y Equipos para Monitoreo de Aguas 
Residuales”. 
3.2.3. Sistema de riego para las áreas verdes.- El Sistema de Riego para las aguas 
tratadas se basa en el Reglamento Nacional de Edificaciones, NORMA IS.010 
INSTALACIONES SANITARIAS, en la que la dotación mínima de agua de riego 
de jardines será de 2 L/d.m
2
, teniendo en cuenta el sistema fijo y el sistema 
rotatorio de rociadores o aspersores: 
a) En el diseño de instalaciones de riego con rociadores o aspersores fijos se 
adoptará lo siguiente:  
- Diámetro mínimo de alimentación de cada rociador: 15 mm (1/2").  
- Presión mínima en el punto de alimentación de cada rociador: 12 m (0,118 
MPa).  
- Gasto mínimo de cada rociador: 0,06 L/s.  
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b) En el diseño de instalaciones de riego con rociadores o aspersores rotatorios, se 
adoptará lo siguiente:  
- Diámetro mínimo de alimentación de cada rociador: 20 mm (3/4").  
- Presión mínima en el punto de alimentación de cada rociador: 20 m (0,196 
MPa). 
- Gasto mínimo de cada rociador: 0,10 L/s. 
El sistema contara con una cisterna que almacene el agua tratada con capacidad de 
1000 litros,  el agua se almacenera proveniente del sistema de tratamiento con la 
dosis de desinfectante adecuado, además se incluye una electrobomba de 
capacidad entre 1 y 2 Hp,  que permita conducir el agua tratada hacia cada uno de 
los puntos de riego donde se hallan colocado los aspersores y/o rociadores. 
El sistema completo de planta de tratamiento y riego automatizado se hallara 
alojado bajo el jardín en una cámara con la capacidad suficiente que permita 
albergar el sistema completo, de modo que sobre la losa de techo de esta cámara 
este cubierta de área verde solo el manhole o la abertura de acceso contara con 
tapa de concreto o acero. A continuación se detalla cada una de las figuras que se 
refiere al sistema de riego utilizado donde se han descargado los efluentes tratados 
en el sistema de tratamiento de lodos activados del tipo secuencial y que para 
efectos de evaluación como lo indicamos se instaló en la ciudad universitaria de la 
Universidad Nacional del Callao,  específicamente en el jardín de la facultad de 
Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales – FIARN, ver en el Apéndice la 
Figura 3.2.3.a. “Jardín de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales – FIARN”, la vista el jardín de la FIRAN con el sistema de riego, 
constituido de la cisterna de almacenamiento de agua tratada de clase III para 
riego, la electrobomba de presión y la red de difusores de riego; Figura 3.2.3.b. 
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“Plano de distribución de los difusores e riego del jardín de la FIARN”; Figura 
3.2.3.c. “Proyección del Sistema de Tratamiento con el Sistema de Riego de la 
FIARN”, en la vista se puede apreciar una proyección en la que se observa en 
primer plano el Sistema de Tratamiento y al fondo en segundo plano el Sistema de 
Riego en la actualidad; Figura 3.2.3.d. “Vista compuesta de la proyección del 
Sistema de Riego de la FIARN, como luce actualmente conectado al Sistema de 
Tratamiento Compacto”, en primer plano se observa el sistema de riego; Figura 
3.2.3.e. “Vista del lado derecho del Sistema de Tratamiento con el Sistema de 
Riego de la FIARN”, en esta vista apreciamos de derecha a izquierda el Sistema 
de Tratamiento, seguido de la cisterna de almacenamiento de agua tratada de clase 
III para riego y en segundo plano la electrobomba de agua para riego; Figura 
3.2.3.f. “Vista compuesta del lado derecho del Jardín de la FIARN contiguo al 
Sistema de Riego”, en esta vista compuesta se puede apreciar la porción derecha 
del Jardín de la FIARN que se riega a través del sistema de riego; Figura 3.2.3.h. 
“Vista compuesta del lado izquierdo del Jardín de la FIARN contiguo al Sistema 
de Riego”, en esta vista compuesta se aprecia la parte izquierda del Jardín de la 
FIARN que se riega a través del sistema de riego; 
3.3. Estrategia de prueba de hipótesis.- Los experimentos manipulan tratamientos, 
estímulos, influencias o intervenciones (denominadas variables independientes) para 
observar sus efectos sobre otras variables (las dependientes) en una situación de control, 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), como lo apreciamos en la figura: 
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Para el desarrollo del trabajo de Investigación, como se ha especificado  se diseñó y 
construyó el sistema piloto denominado Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos 
Activados del Tipo Secuencial, el cual se Operó, manipulando los Indicadores de la 
Variable Independiente, y como resultado de ello se logró demostrar los valores de los 
indicadores de la Variable Dependiente “Calidad de los efluentes tratados para su 
reutilización” cumpliendo con los valores de ECA que permitan su reúso como agua de 
riego, para lo cual hubo la necesidad de medir el valor de  sus indicadores para ver el 
efecto que tiene la variable independiente sobre ella. 
Para demostrar y comprobar la hipótesis anteriormente formulada, hubo la necesidad de 
operacionalizarla a través de sus variables, y de los indicadores de cada una de ella, es así 
que a través de la relación Causa – Efecto, sometiendo el efluente domestico a pasar a 
través del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del tipo Secuencial 
(Variable Independiente), se evalúo la Variable Dependiente: Y = Calidad de los 
efluentes domésticos tratados para su reutilización, para los cual se establecieron sus  
Indicadores: 
Indicadores Operacionales de la Variable Independiente (X).- Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados Secuenciales: 
  Indicadores 
o Caudal (M3/seg)        X1 
o Carga Superficial de Tratamiento (M3/M2.d)         X2 
o Tiempo de retención hidráulica      X3 
o Concentración de lodos       X4 
o Índice volumétrico de lodos                                X5  
Indicadores Operacionales de la Variable Dependiente (Y).- Calidad de los efluentes 
domésticos tratados para su reutilización:  
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           Indicadores 
o Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5)    Y1 
o Demanda Química de Oxigeno (DQO)     Y2 
o Aceites y Grasas (A y G)       Y3 
o Coliformes Fecales (CF)       Y4 
o Conductividad Eléctrica (CE)      Y5 
o Temperatura (°C)        Y6 
o Potencial Hidrogeno (pH)       Y7 
o Oxígeno Disuelto (OD)       Y8 
o Sólidos Totales Disueltos (STD)       Y9 
o Turbiedad (Turb)        Y10 
Durante las pruebas experimentales se realizaron las observaciones necesarias para 
conocer cuantitativamente el valor de cada uno de los indicadores de la variable 
dependiente, es decir la caracterización del efluente antes de su ingreso, a la salida y en el 
propio sistema de tratamiento, manteniendo fijo los indicadores de la Variable 
Independiente (Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuenciales). 
3.4. Variables.- Como lo hemos indicado anteriormente las variables planteadas en nuestra 
hipótesis son dos: 
La Variable Independiente, (VI): Sistema de tratamiento de lodos activados del tipo 
secuencial; 
La Variable Dependiente, (VD): Calidad de los efluentes domésticos tratados para su 
reutilización. 
Debido a que la investigación es netamente experimental, en ese sentido existe una 
relación del tipo Causa – Efecto, por lo que las variables están íntimamente relacionadas, 
según la relación: Y = f (X), ó (Variable Independiente “X” → Variable Dependiente 
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“Y”), dado que durante el experimento la variable independiente afectara a la variable 
dependiente como lo indicamos anteriormente. 
Definiciones de los indicadores: 
o Caudal (M3/seg).- Es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo.  
o Carga Superficial de Tratamiento (M3/M2.d).- Carga orgánica a tratar por metro 
cuadrado día. 
o Tiempo de retención hidráulica.- Tiempo promedio de permanecía del efluente que 
ingresa al tanque de aireación. (Lazcano, C. 2014, p. 479). 
o Concentración de lodos (% Vol).- Volumen de lodos en el tanque de aireación.  
o Potencial Hidrogeno (pH).- Grado de acidez o alcalinidad que posee el agua y que 
depende de la concentración de iones de hidrogeno presentes. (Lazcano, C. 2014, p. 
355). 
o Turbiedad (Turb).- Es el contenido de materia en suspensión que posee el agua, que 
se juzga parcialmente mediante la determinación de la turbiedad, se expresa en 
NTU, (Nephelometric Turbidity Units). (Degremont 1979). 
o Demanda Química de Oxigeno (DQO).- Es la cantidad de oxigeno necesario para 
oxidar el carbono orgánico completamente a CO2, H2O y amonio. (Lazcano, C. 
2014, p. 369). 
o Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5).- Se define como la cantidad de oxígeno 
disuelto consumida por los microorganismos para la oxidación de la materia 
orgánica (carbonácea e inorgánica). (Lazcano, C. 2014, p. 360). 
o Aceites y Grasas.- constituyen los Lípidos presentes en las aguas en proporción del 
10% de los componentes orgánicos. Se les considera como componentes 
indeseables, debido a que inhiben el crecimiento de los microorganismos. 
(Lazcano, C. 2014, p. 358). 
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o Sólidos totales.- se definen como los residuos que quedan después de que la 
muestra ha sido evaporada y secada a 105 ºC durante 24 horas al calor seco. 
(Lazcano, C. 2014, p.351). 
o Coliformes Fecales.- La denominación genérica coliformes designa a un grupo de 
especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común e 
importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los alimentos. 
Los coliformes fecales son microorganismos con una estructura parecida a la de una 
bacteria común que se llama Escherichia coli y se transmiten por medio de los 
excrementos. La Escherichia es una bacteria que se encuentra normalmente en el 
intestino del hombre y en el de otros animales. Hay diversos tipos de Escherichia; 
algunos no causan daño en condiciones normales y otros pueden incluso ocasionar 
la muerte. 
o Conductividad Eléctrica.- La conductividad eléctrica se define como la capacidad 
de una sustancia es este caso del agua de conducir la corriente eléctrica y es lo 
contrario de la resistencia, esta variable depende de la cantidad de sales disueltas 
presentes en el agua e es inversamente proporcional a la resistividad del mismo, la 
unidad de medición es micro Siemens/cm (µS/cm), 
3.5. Población.- La Población o Universo (N) del presente trabajo Tesis, son los todos los  
efluentes domésticos generados en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 
del Callao (similares a los generados a nivel doméstico), como lo explicáramos, en el 
local de la universidad, específicamente en el Jardín posterior de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental y de Recursos Naturales,  se instaló todo el Sistema de Tratamiento Compacto 
de Lodos Activados del Tipo Secuenciales,  que permitiera tratar los efluentes y 
permitiera demostrar la hipótesis de la presente investigación. 
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Los desagües generados a nivel doméstico en la ciudad universitaria pueden considerase 
homogéneos y más si estos provienen de los distintos servicios e instalaciones higiénicas 
de las más de 18 edificaciones donde a diario se desplazan más de 13000 estudiantes y 
cerca de 600 docentes 500 trabajadores administrativos, que hacen uso de estas 
instalaciones, donde se consumen cerca de 2,035 m
3
/mes de agua potable  (UNAC 
Oficina de Abastecimiento  2015), facturándose por este concepto cerca de S/.12,000.00 
/mes, se estima un 20% se usa para el riego de las áreas verdes,  cierto que esto es un 
problema que se involucra en el problema del presente trabajo de investigación,  y cuya 
solución parcial entre otros aspecto a contemplar seria la reutilización del agua tratada 
para el riego de los jardines y áreas verdes de la ciudad universitaria.  
Podríamos estimar que el caudal generado de desagüe en la ciudad universitaria sería del 
orden del 20% del agua facturada, es decir 407 m
3
/mes, ó 13.6 m
3
/día. 
Las caracterización de las Aguas Residuales Domésticas, en su apreciación general, se 
determinó en base al programa de monitoreo cuyo resultados se aprecian en el apéndice, 
Cuadro 3.5. “Valores promedio de los parámetros que caracteriza el efluente monitoreado 
en la Ciudad Universitaria de la UNAC”, en consecuencia y dado que las variaciones de 
sus indicadores no son significativas estas se consideraron como efluentes doméstico 
homogéneos.  
3.6. Muestra.- Toma de muestra, mediciones en situ y su frecuencia. La recolección y 
manipulación de muestras fue una de las etapas más importantes en el monitoreo, porque 
permitió garantizar resultados satisfactorios de los análisis correspondientes tales como: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
Aceite y Grasa, Coliformes Fecales estos primeros muestreados una vez por semana (a 
partir del Martes 4 de febrero del 2017) tanto al ingreso como a la salida del sistema 
compacto de lodos activados en un volumen de 10 litros por separado tanto para los 
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análisis al ingreso otros 10 litros a la salida, los cuales una vez homogenizada se 
recolectaron las submuestras en recipientes independientes destinadas para los análisis de 
los indicadores respectivos y analizados por un Laboratorio Acreditado, mientras otros, 
tales como temperatura, pH, Conductividad Eléctrica,  Sólidos Totales Disueltos, 
Oxígeno Disuelto, Turbiedad y Volumen de lodos, se realizaron en situ con una 
frecuencia de tres veces por día, procedentes de los efluentes considerados a su ingreso 
como a su salida del sistema de tratamiento e incluso en el propio sistema, realizados del 
07 de febrero al 21 de marzo del 2017. 
3.7. Técnicas de Investigación.- Las Técnicas e Instrumentos de recolección de datos que 
hubo que aplicar para nuestro trabajo Tesis, son específicas para cada  momento de la 
propia investigación: 
• Primero en su etapa de caracterización de los efluentes del tipo doméstico, generados 
en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), en su aspecto 
de cantidad (caudal o aforo) y de calidad (es decir químicas, físico químicas y 
biológicas).  
• Segundo en su etapa experimental los efluentes domésticos son tratados a través del 
sistema de tratamiento compacto de lodos activados que permitió demostrar la hipótesis 
planteada, es decir recolectar datos que se generan durante la manipulación de la variable 
dependiente. 
Para caracterizar los efluentes domésticos generados en la ciudad universitaria, se 
desarrolló un programa de muestreo de mediciones y análisis basado en el Protocolo de 
Monitoreo de Efluentes Líquidos Emisiones Atmosféricas, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 026-2000-ITINCI/DM del 28 de Febrero del 2000. Este 
programa de monitoreo consideró:   
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Objetivos.- El objetivo principal del monitoreo de los efluentes líquidos es la obtención 
de información adecuada sobre la composición de los efluentes y la cantidad relativa o 
tasa de la materia que se emite en la disposición final. Específicamente caracterizar los 
efluentes domésticos y determinar los caudales, identificando los puntos de descargas. 
Parámetros a medir.- Los parámetros a medir dentro del programa de monitoreo 
dependerá de los objetivos del Programa de Monitoreo, para lo cual se seleccionaron los 
indicadores más importantes, como: Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), Demanda 
Química de Oxigeno (DQO), Grasas y Aceites (GyA), Coliformes Fecales (CF). Estos 
para el caso de los análisis semanales y realizados por laboratorio acreditado. 
Selección de los puntos de muestreo.- La selección de muestreo se ubicaron en dos 
puntos importantes al ingreso del sistema de tratamiento y a la salida del sistema de 
tratamiento. 
3.7.1. Instrumentos de recolección de datos.- Para el desarrollo del presente trabajo se 
ha utilizado información  muy diversa, tanto de trabajos realizados por tercero 
como se muestra en los antecedentes, revisando algunos abundante Bibliografía, 
siendo este tipo de información de carácter Documental, con respecto a la 
información del tipo observaciones de campo o para los análisis de cada uno de 
los valores de los indicadores de cada variable, es decir durante el muestreo de 
campo realizados en la ciudad universitaria de la UNAC, se realizó el 
procedimiento de toma de muestra, almacenamiento (dependiendo del parámetro 
sujeto al análisis), conservación, etiquetado, embalaje y transporte. Para garantizar 
la representatividad de las muestras se llevaron a cabo además las siguientes sub 
actividades: 
3.7.1.1. Actividades de Pre-Muestreo.- Constituidas por las siguientes: 
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a. Equipos e Instrumentos.- Los equipos e instrumentos de medición in situ 
cumplieron con las normas establecidas en el protocolo de monitoreo, el cual 
establece que estos deben encontrarse limpios y calibrados antes de ir a campo y 
quedar en las mismas condiciones al final del trabajo. Equipos: Multi – parámetro: 
(Temp. ºC, pH, STD y CE), Turbidimetro, Oximetro y Cooler con refrigerante 
para muestras. 
b. Tipos de recipientes de Muestreo.- Este material estuvo conformado de 
envases utilizados para la toma de muestra y su posterior análisis fueron 
proporcionados por el laboratorio acreditado, estos envases fueron previamente 
esterilizados, sellados y etiquetados por el laboratorio en mención. Para la 
realización del programa de monitoreo se utilizarán los siguientes envases:  
o 12 unidades de botellas de polietileno de 1,000 mL 
o 12 botellas de vidrio color ámbar de 1,000 mL 
o 12 frascos esmerilado Wykler de 300 mL 
o 12 frascos de polietileno de 250 ml 
c. Volumen de Muestra.- Inicialmente se recolectó un volumen de 10 litros por 
separado tanto para los análisis al ingreso y otros 10 litros a la salida del sistema 
de tratamiento compacto de lodos activados del tipo SBR,  de ahí se escogieron 
1L para el cuantificar la DBO5, 1L para cuantificar la DQO, ½ L para Aceites y 
Grasas y 250 mL para Coliforme Totales, tanto de la entrada como de la salida, 
estos análisis correspondieron al muestreo semanal, para el caso del monitoreo 
diario programado a las 6:00 am. 11:00 am y 7:00 pm se recolecto volumen de 1 
litro tanto a la entrada como a la salida (para análisis multi parámetro medidor de 
Temp. ºC, pH, STD y CE y de Turbiedad) e incluso del propio reactor biológico 
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(específicamente para determinar la concentración de lodos y Oxígeno Disuelto), 
todos estos últimos se realizaron insitu.  
d. Preservante Químico y Solución de Calibración.- Al llevarse a cabo un 
programa de monitoreo, en el cual se tiene que tomar muestras para ser 
transportadas al laboratorio, fue necesario que se conserven adecuadamente a fin 
de mantener las condiciones físicas, químicas y biológicas del efluente, 
garantizando de este modo la veracidad de los resultados, por lo cual en algunos 
envases fue necesario agregarle un producto químico como preservante y 
conservarlo en un ambiente frío (Cooler).  
Para el caso de los equipos de medición in situ estos debieron estar previamente 
calibrados antes de realizar las mediciones. 
e. Tiempo Máximo de Almacenamiento.- El análisis inmediato constituye la 
mejor forma de reducir el margen de error, por ello se establece que durante el 
muestreo se tiene que preservar y acondicionar a temperaturas menores de 4 °C 
(refrigerar en el cooler) para ser llevados posteriormente al laboratorio acreditado 
contratado para este servicio. Ver en anexo la Tabla 3.7.1. “Criterios para 
Recolección, Preservación y Almacenamiento” para cada parámetro seleccionado 
para el presente estudio. 
f. Materiales de Apoyo para el Muestreo.- Para realizar la toma de muestras y 
las mediciones de parámetros in situ se contó además con los siguientes 
materiales: 
 2 Vasos precipitado (Backer) de 500 mL 
 1 Vaso precipitado (Backer) de 200 mL 
 1 Probeta de plástico transparente de 50 mL 
 02  Cilindro PVC de 25 Litros 
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 1 Embudo pequeño 
 1 Balde de plástico de 5 Litros 
 5 Botellas de polietileno plásticas de 1,000 mL 
g. Equipo de Seguridad para el Muestreo.- Para realizar la toma de muestra y 
los análisis en el laboratorio se contó además con los implementos de seguridad, 
para evitar tener contacto directo con la muestra y los productos químicos. Entre 
ellos tenemos: 
 02 mandiles o guardapolvo blanco 
 02 pares de lentes de laboratorio  
 02 mascarillas de doble filtro  
 12 mascarillas desechables 
 Una caja de 500 unidades  de guantes quirúrgicos desechables 
3.7.1.2. Actividades de Muestreo y Recolección de la Muestra.- 
a. Toma de Muestra.- Las muestras para el análisis fueron tomadas durante el 
horario establecido y secuencias establecida, tanto para los parámetros que 
requerían ser analizados en el laboratorio acreditado con una secuencia semanal y 
los parámetros a ser analizados en situ con frecuencia de tres veces por día, se 
recolectaron en los recipientes adecuados de material y volumen. 
b. Rotulado de las Muestras.- Los recipientes de las muestras fueron rotulados 
correctamente registrando en las etiquetas la siguiente información antes de ser 
enviada al laboratorio para su análisis respectivo: Formato de Inspectorate 
Services Perú S.A.C. (FORMA-22/POMA10) 
N° Cadena de Custodia: …………………………. 
Estación de Muestreo: …………………………. 
Tipo de Muestra:  …………………………. 
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Fecha: ………………….      Hora: …………………. 
Parámetros: …………………………. 
Inspector de Campo: …………………………. 
Muestreado Por: Cliente: …………. 
 Inspectorate: …………. 
c. Conservación y Preservación de la Muestra.- La conservación y 
preservación de las muestras se efectuaron de acuerdo a lo indicado en la Tabla 
3.7.1. “Criterios para Recolección, Preservación y Almacenamiento”, que se 
muestra en el anexo, donde los envases se preservaran de acuerdo al tipo de 
análisis que le corresponde, asimismo dichas muestras se refrigeraron a 4°C. 
d. Trasporte y Almacenamiento.- Para el transporte de los envases se utilizaron 
cajas térmicas aislantes (Cooler), que ayudaron a la preservación de las muestras 
hasta llegar al laboratorio. 
e. Precauciones durante el Muestreo.- Cuando se prepararon los preservantes y 
durante el manejo de las muestras, se tuvo cuidado con el manejo de los reactivos 
HNO3, H2SO4 y HCl.  
f. Mediciones in Situ.- Estas mediciones se realizaron en el momento que se 
tomaron las muestras. 
3.7.1.3.   Actividades Post-muestreo.- 
d. Calibración de Equipos.- El autor y personal a cargo de los análisis 
verificamos que los equipos tengan la calibración establecida. 
e. Análisis Químicos.- En los métodos de análisis que se seleccionó para la 
caracterización de los efluentes se consideró: límites de sensibilidad, detección y 
selectividad en los análisis; requisitos de exactitud y precisión, la desviación 
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estándar (DS); y el coeficiente de variación. De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante de los equipos. 
f. Garantía de Calidad.- El laboratorio de la FIARN al igual que el servicio 
externo (Inspectorate Services Perú S.A.C.) han de ser reconocidos por la 
confiabilidad de sus resultados. 
3.7.2. Procesamiento y Análisis de datos.- La información resultante del 
programa de monitoreo de los efluentes domésticos antes y después del 
tratamiento en el sistema de tratamiento de lodos activados del tipo secuencial, 
para cada una de las observaciones diarias y semanales, fue procesada en hojas de 
cálculo tales como el MICROSOFT EXCEL, de manera que el procesamiento de 
la información resultara lo más sencillo posible y quede disponible para las 
exigencias de la presente tesis, por otro lado se utilizó la Prueba de T de Student a 
fin de validar al propio sistema de tratamiento de lodos activados del tipo 
secuencial fijando los parámetros de operación que permita posteriormente en la 
etapa de Contrastación de Hipótesis el análisis de datos cuantitativos de cada uno 
de los indicadores de la Variable Dependiente: Y (Calidad de los efluentes 
domésticos tratados para su reutilización), de modo que al demostrar la Hipótesis: 
“La calidad de los efluentes domésticos tratados para su reutilización, 
mediante un  sistema de tratamiento compacto de lodos activados del tipo 
secuencial cumplirán con los ECA que permitan su reúso como agua de 
riego”. 
Se puede aseverar, que luego del tratamiento de los efluentes a través de la 
Variable Independiente: X (Sistema de tratamiento compacto de lodos activados 
del tipo secuencial), los valores de los indicadores del efluente tratado sean 
iguales o inferiores a los ECA del agua de Categoría III: Riego de Vegetales y 
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis UNFV
SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPACTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA REÚSO EN EL 
RIEGO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES 
 
Mg. Máximo Fidel Baca Neglia 
 
96 
Bebida de Animales Subcategoría D1 (Vegetales de Tallo Bajo y Alto). 
Entiéndase como aguas utilizadas para el riego de plantas, frecuentemente de 
porte herbáceo y de poca longitud de tallo (tallo bajo), tales como plantas de ajo, 
lechuga, fresa, col, repollo, apio, arvejas y similares) y de plantas de porte 
arbustivo o arbóreo (tallo alto), tales como árboles forestales, frutales, entre otros. 
Además que estos se encuentren cercanos a ellos, los que se muestran en la Tabla 
3.7.2. “Valores de los Indicadores de la Variable Dependiente según los ECA para 
Agua Categoría 3”, ver Anexos. 
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CAPITULO IV  
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
4.1. Contrastación de Hipótesis.- La Contrastación de Hipótesis se efectuó al mismo tiempo 
con la Validación del Sistema de Tratamiento (ST) Compacto de Lodos Activados del 
Tipo Secuencial, ya que este ST sería la herramienta que permita obtener las 
observaciones, para demostrar la validez de nuestra hipótesis, para ello se aplicó la 
técnica estadística de la T de Student, de modo que se efectuaron observaciones previas, 
una vez que el ST se pusiera en operación, y con los resultados obtenidos de las 
observaciones del parámetro Conductividad Eléctrica (CE), se demostró la Hipótesis, en 
base al valor de la media (μ: 2500 micro Siemens/cm) y por lo tanto nuestro Sistema de 
Tratamiento quedo validado como herramienta de trabajo para las etapas siguiente de la 
investigación, de modo que  la Validación del Sistema de Tratamiento Compacto de 
Lodos Activados del Tipo Secuencial es al mismo tiempo nuestra Contrastación de 
Hipótesis (M. Baca 2012), la cual solo aplicaremos para el Indicador Conductividad 
Eléctrica de la Variable Dependiente: Calidad de los efluentes domésticos tratados para 
su reutilización, por el método de Estadístico de Prueba de Hipótesis, con nivel de 
significancia de 0.01 (1%) y comprobación a través del procedimiento de intervalos de 
confianza, como se indica en el esquema siguiente: 
 
 
 
 
a. A partir de la Información preliminar obtenida del Sistema de Tratamiento Compacto 
de Lodos Activados del Tipo Secuencial, que nos permitirá la modificación del mismo 
si fuere necesario o la confirmación del modelo para continuar con las observaciones a 
nivel de planta piloto. El piloto se puso en funcionamiento el 1º de Diciembre del 
Se plantean 
las hipótesis 
nula y 
alternativa 
Se selecciona 
el nivel de 
confianza 
Se identifica 
el estadístico 
de prueba 
Se formula la 
regla de 
decisión  
Se  toma una 
muestra y se 
decide 
 
 
No se rechaza H0  
      
 ó                                 
se rechaza H0,  
   y                        
se acepta H1 
  Paso 1º   Paso 2º   Paso 3º   Paso 4º   Paso 5º 
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2016, el muestreo lo iniciamos a partir del 16 de Enero del 2017, durante 15 días, 
periodo durante el cual se acumuló un total de 15 observaciones, la validación 
corresponde a un caudal de 800 L/día y tiempo de retención de 24 horas en 2 tandas de 
12 horas (400 litros) para ello se planteó la siguiente secuencia para operar el sistema,  
secuencia que se muestra en el Apéndice como Tabla 4.1. “Tiempos Secuencial de 
Tratamiento para el Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo 
Secuencia programados para la investigación”, Con los valores de cada una de las 15 
observaciones se confecciono el siguiente cuadro:  
Cuadro 4.1. 
“Resultados obtenidos durante el monitoreo en el Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados Secuencial, 15 observaciones, para la CE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nota: (Ingreso Vs. Salida, de la CE en el Sistema de Tratamiento, del 16 al 30/01/2017) 
 
b. ¿Será razonable concluir que el valor final de CE obtenida con el Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuencial es el deseado? 
 Empezamos por establecer la hipótesis nula, (H0) y la hipótesis alternativa, (H1). 
 H0: μ = 2500 µS/cm ………………………… es el valor de la media de CE 
 H1: μ ≠ 2500 µS/cm, no indica dirección, por lo que esta es una prueba de dos 
colas.  
Observaciones  DIA 
CAUDAL     
L / día 
EST– CE µS/cm SST – CE µS/cm 
1 16/01/17 800 2750.00 2300.00 
2 17/01/17 800 2606.67 2488.00 
3 18/01/17 800 3383.33 2600.00 
4 19/01/17 800 3233.33 2566.00 
5 20/01/17 800 2965.00 2300.00 
6 21/01/17 800 2860.00 2650.00 
7 22/01/17 800 1856.67 1700.00 
8 23/01/17 800 3246.67 2455.00 
9 24/01/17 800 3323.33 2330.00 
10 25/01/17 800 3454.00 2260.00 
11 26/01/17 800 3520.00 2366.00 
12 27/01/17 800 3263.33 2630.00 
13 28/01/17 800 3490.00 2672.00 
14 29/01/17 800 2916.67 2680.00 
15 30/01/17 800 3190.00 2480.00 
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Asumimos el valor de μ = 2500 µS/cm (CE = 2500 µS/cm, ó microSiemens) que 
corresponde al valor aceptado por los ECA, aprobado a través del  Decreto Supremo 
N° 015-2015-MINAM “Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación”, 
promulgada el Sábado 19 de diciembre de 2015, entre otros se especifica los valores 
de los diversos parámetros,  especificando la Categoría 3: Riego de Vegetales y 
Bebida de Animales Subcategoría D1: Vegetales de Tallo Bajo y Alto. Entiéndase 
como aguas utilizadas para el riego de plantas, frecuentemente de porte herbáceo y de 
poca longitud de tallo (tallo bajo), tales como plantas de ajo, lechuga, fresa, col, 
repollo, apio, arvejas y similares) y de plantas de porte arbustivo o arbóreo (tallo alto), 
tales como árboles forestales, frutales, entre otros. Para el caso de CE = 2500 µS/cm. 
c. Al contar solo con 15 Observaciones, (n), es decir menos de 30 y no conocer la 
desviación estándar de la población (μ), bajo estas condiciones el procedimiento 
estadístico correcto es sustituir la distribución normal estándar por la distribución t: 
• Es una distribución continua, tiene forma de campana y es simétrica, pero más 
plana o más espaciada que la distribución normal; 
• Cada vez que cambia los grados de libertad, (gl), se crea una nueva distribución t 
y conforme aumenta gl, la forma de la distribución t se aproxima a la 
distribución normal estándar. 
d. Con las 15 observaciones, (n), se tendrán 14 gl, obtenido de la operación siguiente: 
gl = n - 1  
gl = 15 – 1  
gl = 14 
El valor de t, (t de student), se determinó para la siguiente condición:  
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Usando un intervalo de confianza del 98% o nivel de significación 0.02 y prueba de 2 
colas, para gl = 14, de la Tabla 4.1 “Distribución t de Student” y que se muestra a 
continuación, obtenemos el valor t = 2.624. 
Tabla  4.1 
Distribución t de Student 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Tablas Estadística de Pedro Díaz Bustos 
 
e. La regla de decisión es rechazar la hipótesis nula si el valor t obtenido, de los cálculos, 
está a la izquierda de – 2.624 o a la derecha de + 2.624, lo que representamos en la 
figura siguiente: 
Distribución de los Valores Críticos para t, para el caso específico de 15 
observaciones 
 
 
0 2.624               
Valor critico 
-2.624               
Valor critico 
Escala de t 
Región de 
rechazo 
No se rechaza 
H0 
Región de 
rechazo 
  
 
gl 
 
 
Intervalo de confianza 
80% 90% 95% 98% 99% 
Nivel de simplificación para prueba de una cola 
     0.100  0.050 0.025 0.010 0.005 
Nivel de significación para una prueba de dos colas 
0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 
  1 3.078 6.314     12.706     31.821   63.657  
  2 1.886 2.920       4.303       6.965        9.925    
  3 1.638 2.353       3.182       4.541        5.841 
  4 1.533 2.132       2.776       3.747        4.604 
  5 1.476 2.015       2.571       3.365        4.032  
  6 1.440 1.943       2.447       3.143        3.707  
  7 1.415 1.895       2.365       2.998        3.499  
  8 1.397 1.860       2.306       2.896        3.355  
  9 1.383 1.833       2.262       2.821        3.250  
 10 1.372 1.812       2.228       2.764        3.169  
 11 1.363 1.796       2.201       2.718        3.106  
 12 1.356 1.782       2.179       2.681        3.055  
 13 1.350 1.771       2.160       2.650        3.012  
 14 1.345 1.761       2.145       2.624        2.977  
 15 1.341 1.753       2.131       2.602        2.947  
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f. Con los valores de cada una de las 15 observaciones obtenidas, confeccionamos la 
Tabla 4.2, denominada “Cálculos para determinación de la desviación estándar  ( S )” 
Tabla 4.2  
Cálculos para determinación de la desviación estándar  ( S ) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
        
 
 
 
 
Reemplazando los valores de la tabla en (
 
)1(
2




n
XX
S ),   obtenemos el valor de  
S = √
872996.40
14
 = 249.71 
g. Con el valor de S, reemplazamos en:    
 






n
S
X
t

  
                  t = 
2431.80 − 2500
249.71
√15
⁄
 = 
−68.2
64.47
 = -1.06 
DIA X  XX    XX 
2
 
16/01/17 2300.00 -131.80 17371.24 
 
17/01/17 2488.00 56.20 3158.44 
18/01/17 2600.00 168.20 28291.24 
19/01/17 2566.00 134.20 18009.64 
20/01/17 2300.00 131.80 17371.24 
21/01/17 2650.00 218.20 47611.24 
22/01/17 1700.00 731.80 535531.24 
23/01/17 2455.00 23.30 538.24 
24/01/17 2330.00 -101.80 10363.24 
25/01/17 2260.00 -171.80 29515.24 
26/01/17 2366.00 -65.80 4329.64 
27/01/17 2630.00 198.20 39283.24 
28/01/17 2672.00 240.20 57696.04 
29/01/17 2680.00 248.20 61603.24 
30/01/17 2480.00 48.20 2323.24 
∑ 𝑋 36477.00  872996.40 
?̅?  =   ∑
𝑋
𝑛
 2431.80   
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Haciendo μ = 2500 µS/cm que equivale al valor deseado como residual Conductividad 
Eléctrica a la salida del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados 
Secuencial, obteniendo t = -1.06 
h. La Hipótesis nula no se rechaza, para una desviación estándar de la población (μ = 
2500 µS/cm), porque, - 1.06, que es el valor obtenido de t y está en el  rango o 
intervalo entre – 2.624 y + 2.624, es decir de no rechazo, lo que representamos en la 
figura siguiente: 
Distribución de los Valores Críticos para t = -1.06, para el caso específico  
de 15 observaciones, de aceptación de la hipótesis 
 
 
 
i. De esta forma el Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuencial, 
queda validado para su utilización como herramienta, por lo que continuaremos 
nuestras observaciones haciendo uso del mismo, para determinar cada uno de los 
indicadores de nuestras variables. 
4.2. Análisis e interpretación.- A partir de la Contrastación de Hipótesis que permitió la  
validación del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuencial, se 
continuo con las observaciones correspondientes a los indicadores de la Variable 
Dependiente (Y), es decir “Calidad de los efluentes domésticos tratados”, de modo que 
estos cumplan con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para su reúso en el riego 
de áreas verdes es decir de la Clase IIIl, situación que al cumplirse con esto se demostró 
la valides de nuestra Hipótesis y por lo tanto su contratación, mientras paralelamente se 
 
0 2.624               
Valor critico 
-2.624               
Valor critico 
Escala de t 
No se rechaza 
H0 
Región de   
rechazo 
Región de 
rechazo 
t = -1.06 
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mantuvieron constantes los indicadores correspondientes a la Variable Independiente 
(Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial). Las 
Observaciones para las contrastación de la Hipótesis se iniciaron a partir del 7 de febrero 
del 2017 en una secuencia semanal durante seis (06) semanas para los parámetros 
específicos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno 
(DQO), Grasa y Aceite (G y A) y Coliformes Fecales (CF), para estas seis primeras 
observaciones, se utilizó los servicios especializados de Inspectorate Services Peru 
S.A.C., Laboratorio de Ensayos Acreditados por el Organismo Peruano de Acreditación 
INACAL –DA con Registro N° LE – 031, informes se encuentran en el Anexo como:  
 Figura 4.2.a. “Informe de Ensayo con Valor Oficial No. 21201L/17-MA”; 
 Figura 4.2.b. “Informe de Ensayo con Valor Oficial No. 21627L/17-MA-MB”; 
 Figura 4.2.c. “Informe de Ensayo con Valor Oficial No. 21868L/17-MA-MB”; 
 Figura 4.2.d. “Informe de Ensayo con Valor Oficial No. 22167L/17-MA-MB”; 
 Figura 4.2.e. “Informe de Ensayo con Valor Oficial No. 35530L/17-MA-MB”; 
 Figura 4.2.f. “Informe de Ensayo con Valor Oficial No. 33194L/17-MA”. 
Mientras por otro lado se realizaron otras también importantes observaciones diarias en 
tiempo real, como lo mencionamos anteriormente, por contarse con el equipo para 
realizarlas, siendo estas, Conductividad Eléctrica (CE), pH, Solidos Totales Disueltos 
(STD), Oxígeno Disuelto (OD) y Turbiedad, estas últimas corresponden también a 
indicadores de la Variable Independientes (X= Sistema de Tratamiento Compacto de 
Lodos Activados del Tipo Secuencial) que tiende a mantenerse lo más constante posible. 
4.2.1. Observaciones referidas a la Demanda Bioquímica de Oxigeno, (DBO5).- Con 
los resultados obtenidos se obtuvo la Tabla 4.2.1. “Monitoreo de las 
Observaciones para la Remoción de la DBO5 en el Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial”. 
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Tabla 4.2.1. 
Monitoreo de las Observaciones para la Remoción de la BDO5 en el Sistema 
de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial 
Observaciones. DIA 
EST - DBO5 
mg/L 
SST - DBO5 
mg/L 
1 07/02/2017 130.00 18.60 
2 14/02/2017 093.80 15.70 
3 21/02/2017 184.00 17.80 
4 28/02/2017 155.50 04.50 
5 07/03/2017 172.00 04.10 
6 21/03/2017 147.50 07.50 
Fuente: Autoría Propia. 
 
A partir de la tabulación de los datos, se obtuvo la distribución de tendencia, que 
se detalla en la Figura 4.2.1., “Variación de la Concentración de la DBO5 del 
efluente doméstico, durante paso a través del Sistema de Tratamiento Compacto 
de Lodos Activados del Tipo Secuencial”, la figura muestra la concentración de la 
DBO5 a la entrada del Sistema de tratamiento y la concentración de la DBO5 a la 
salida del mismo Sistema de Tratamiento. 
Figura 4.2.1. 
Variación de la Concentración de la DBO5 del efluente doméstico, durante 
paso a través del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del 
Tipo Secuencial 
 
Fuente: Autoría Propia. 
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Donde se observa las variaciones de la DBO5 a su ingreso, y que fue 
incrementando a partir de la segunda semana en su valor  superior a 100 mg/L,  
mientras que los de la salida se fueron aproximando al valor exigido por el ECA e 
incluso por debajo de este 15 mg/L,  es decir que el valor de la DBO5 cumple con 
el valor del ECA para este parámetro dentro de la Clase III, es decir para su uso 
del efluente tratado para el riego de área verdes, con lo que se demuestra la 
hipótesis referida a este indicador de calidad. 
 
4.2.2. Observaciones referidas a la Demanda Química de Oxigeno (DQO).- A partir 
de Observaciones referidas a la DQO se confecciono la Tabla 4.2.2. “Monitoreo 
de las Observaciones para la Remoción de la DQO en el Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial, que se muestra más adelante 
y a partir de estos valores se procesaron a través del programa Excel, tabulándose 
los datos, obteniéndose la distribución de tendencias que se detalla en la Figura 
4.2.2. “Variación de la Concentración de la DQO del efluente doméstico, durante 
su paso a través del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del 
Tipo Secuencial”. 
Tabla 4.2.2. 
Monitoreo de las Observaciones para la Remoción de la DQO en el Sistema 
de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial 
 
Observaciones. DIA 
EST - DQO 
mg/L 
SST - DQO 
mg/L 
1 07/02/2017 156.90 38.40 
2 14/02/2017 184.90 47.00 
3 21/02/2017 282.10 22.40 
4 28/02/2017 479.80 44.40 
5 07/03/2017 373.80 32.60 
6 21/03/2017 470.60 22.20 
  Fuente: Autoría Propia. 
 
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis UNFV
SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPACTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA REÚSO EN EL 
RIEGO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES 
 
Mg. Máximo Fidel Baca Neglia 
 
106 
Figura 4.2.2. 
Variación de la Concentración de la DQO del efluente doméstico, durante su 
paso a través del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del 
Tipo Secuencial 
 
       Fuente: Autoría Propia. 
 
La Figura 4.2.2. “Variación de la Concentración de la DQO del efluente 
doméstico, durante su paso a través del Sistema de Tratamiento Compacto de 
Lodos Activados del Tipo Secuencial”, muestra la concentración de la DQO a la 
entrada y a la salida del Sistema de tratamiento, superando en todas las 
observaciones referidas al ingreso que estas son superiores a 100 mg/L, mientras 
el valor promedio a la salida aproximadamente están por debajo del 40 mg/L,  es 
decir que el valor de la DQO cumple con el valor del ECA para este parámetro 
dentro de la Clase III, es decir para su uso del efluente tratado para el riego de 
área verdes. 
4.2.3. Observaciones referidas a los Aceites y Grasas, (A & G).- Con los valores de 
las observaciones referidas a la Concentración de Aceites y Grasas de confecciono 
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis UNFV
SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPACTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA REÚSO EN EL 
RIEGO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES 
 
Mg. Máximo Fidel Baca Neglia 
 
107 
la Tabla 4.2.3. “Monitoreo de las Observaciones para la Remoción de A & G en el 
Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial”. 
Tabla 4.2.3. 
Monitoreo de las Observaciones para la Remoción de A & G en el Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial 
Observaciones. DIA 
EST – A & G 
mg/L 
SST – A & G 
mg/L 
1 07/02/2017 1.50 1.00 
2 14/02/2017 7.00 3.00 
3 21/02/2017 21.00 1.50 
4 28/02/2017 42.30 1.30 
5 07/03/2017 31.60 1.80 
6 21/03/2017 29.70 1.20 
  Fuente: Autoría Propia. 
 
Con los valores de cada una de las observaciones haciendo uso del programa 
Excel, se tabulo la data y se corrió la curva de tendencia  que se muestra en la 
Figura 4.2.3. “Variación de la Concentración de la A & G del efluente doméstico, 
durante paso a través del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados 
del Tipo Secuencial”. 
Figura  4.2.3. 
Variación de la Concentración de la A & G del efluente doméstico, durante 
paso a través del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del 
Tipo Secuencial 
 
    Fuen e: Autoría Propia. 
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La figura muestra la variación de la concentración de A & G registrada al ingreso 
y a la salida del Sistema de Tratamiento, donde se observa que en la mayoría de 
los casos el valor de la concentración de A & G al ingreso del Sistema de 
Tratamiento fue superior a 5.00 mg/L, es decir, al valor del ECA para este 
parámetro dentro de la Clase III, mientras por el otro lado, la concentración de 
este parámetro a la salida estuvo por debajo del valor del ECA, es decir para su 
uso del efluente tratado para el riego de área verdes. El valor de ingreso de los A 
& G, además se ve reducido, debido a que la cisterna de almacenamiento de 
efluente crudo actúa como trampa de Aceites y Grasas, los mismo que al ingresar 
a esta cisterna por diferencia de densidad se ubican sobre la superficie de las 
aguas y la alimentación hacia el Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos 
Activados del Tipo Secuencial está por debajo de este nivel. 
4.2.4. Observaciones referidas a los Coliformes Fecales. (CF).- Como sabemos el, 
sistema de tratamiento de lodos activados no destaca por reducir la carga 
bacterial, no obstante ello decidimos monitorear este parámetro a fin de conocer la 
magnitud de los CF, a partir de las observaciones referidas a los CF se 
confecciono la Tabla 4.2.4. que se muestra: 
Tabla 4.2.4. 
Monitoreo de las Observaciones para la Remoción de los CF en el Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial 
Observaciones. DIA 
EST – CF 
NMP/100mL 
SST – CF 
NMP/100mL 
1 07/02/2017 - - 
2 14/02/2017 16 x 10
4
 54 x 10
3
 
3 21/02/2017 16 x 10
4
 54 x 10
3
 
4 28/02/2017 16 x 10
4
 54 x 10
3
 
5 07/03/2017 16 x 10
4
 54 x 10
3
 
6 14/03/2017 16 x 10
4
 54 x 10
3
 
  Fuente: Autoría Propia. 
La reducción de los CF a nivel de valor exigido por  ECA, se efectuara con la 
desinfección utilizando un compuesto como el Hipoclorito de Sodio o de Calcio. 
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A partir de la tabulación de los datos, se obtuvo la distribución de tendencia, que 
se detalla en la Figura 4.2.4. “Variación de la Concentración de los CF, durante su 
paso a través del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo 
Secuencial”, La figura muestra la concentración de los CF registrado al ingreso y 
a la salida del sistema de tratamiento, los mismos que son muy semejantes y se 
hallan por encima del valor ECA de 5000 NMP/100 mL. 
Figura 4.2.4. 
Variación de la Concentración de los CF, durante su paso a través del 
Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial 
 
Fuente: Autoría Propia. 
Precisamente esta unidad de tratamiento no se caracteriza por reducir la carga 
bacteriana, ya que su eficiencia depende de ella y más bien la promueve, de modo 
que la reducción de la presencia de los CF será a partir de la dosis del compuesto 
desinfectante con hipoclorito de sodio o de calcio que permita usar el agua para 
riego de jardines y áreas verdes.  
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4.2.5. Observaciones referidas a la Conductividad Eléctrica, (CE).- Con las 
observaciones  de la Conductividad Eléctrica  a partir del 7 de febrero al 21 de 
marzo del 2017, se confecciono la Tabla 4.2.5. “Monitoreo de la Conductividad 
Eléctrica en el efluente al Ingreso y la Salida del Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados del Tipo  Secuencia”. A partir de la tabulación de 
las observaciones, se obtuvo la distribución de tendencias, que se detalla en la 
Figura 4.2.5. “Monitoreo de la variación de la Conductividad Eléctrica de efluente 
del tipo doméstico desde el Ingreso a la Salida del Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial”, 
Tabla 4.2.5. 
Monitoreo de la Conductividad Eléctrica en el efluente al Ingreso y la Salida 
del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo  
Secuencial. 
ORD FECHA 
CE (µS/cm) 
ORD FECHA 
CE (µS/cm) ECA 
INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA 
CE 
(µS/cm) 
1 07/02/2017 2850.66 2420.20 23 01/03/2017 2980.30 2258.20 2500.00 
2 08/02/2017 2750.20 2480.30 24 02/03/2017 3254.20 2490.20 2500.00 
3 09/02/2017 3236.30 2330.20 25 03/03/2017 2905.20 2360.60 2500.00 
4 10/02/2017 2983.33 2450.60 26 04/03/2017 3454.20 2300.60 2500.00 
5 11/02/2017 2965.62 2456.60 27 05/03/2017 3190.00 2220.60 2500.00 
6 12/02/2017 3256.22 2508.20 28 06/03/2017 2860.40 2470.60 2500.00 
7 13/02/2017 2668.22 2300.50 29 07/03/2017 3600.00 2360.80 2500.00 
8 14/02/2017 3500.00 2260.40 30 08/03/2017 3454.20 2460.20 2500.00 
9 15/02/2017 2950.22 2400.30 31 09/03/2017 3562.24 2556.00 2500.00 
10 16/02/2017 2700.22 2300.00 32 10/03/2017 2840.20 2600.00 2500.00 
11 17/02/2017 2880.64 2400.40 33 11/03/2017 2916.20 2460.00 2500.00 
12 18/02/2017 2893.33 2440.40 34 12/03/2017 2960.40 2430.60 2500.00 
13 19/02/2017 2985.62 2450.80 35 13/03/2017 3306.20 2416.30 2500.00 
14 20/02/2017 3356.22 2260.60 36 14/03/2017 2798.20 2540.30 2500.00 
15 21/02/2017 2800.22 2300.00 37 15/03/2017 2980.50 2256.12 2500.00 
16 22/02/2017 3330.00 2366.00 38 16/03/2017 3090.20 2150.30 2500.00 
17 23/02/2017 2950.22 2560.70 39 17/03/2017 3010.10 2050.60 2500.00 
18 24/02/2017 2600.22 2400.90 40 18/03/2017 3210.20 2010.50 2500.00 
19 25/02/2017 2820.44 2260.60 41 19/03/2017 3200.30 2260.80 2500.00 
20 26/02/2017 3238.40 2380.60 42 20/03/2017 2860.46 2260.80 2500.00 
21 27/02/2017 2840.26 2150.20 43 21/03/2017 2980.40 2460.20 2500.00 
22 27/02/2017 3520.30 2260.20      
                Fuente: Autoría Propia. 
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Como se observa en la figura los valores respeto a las observaciones referidas a la 
Conductividad Eléctrica se hallan por debajo del valor exigido por los ECA 
equivalente a 2500 µS/cm, alcanzando a la salida el valor promedio de 2307.28 
µS/cm, de modo que el valor correspondiente se halla dentro de los exigidos por 
los ECA, con una remoción del 23% con lo que se logra cumplir con el ECA. 
Figura 4.2.5. 
Monitoreo de la variación de la Conductividad Eléctrica de efluente del tipo 
doméstico desde el Ingreso a la Salida del Sistema de Tratamiento Compacto 
de Lodos Activados del Tipo Secuencial. 
 
Fuente: Autoría Propia. 
4.2.6. Observaciones referidas a la Temperatura (°C).- Con los valores monitoreados 
de la temperatura, específicamente tomada sobre el agua residual domestica a su 
Ingreso y a la Salida del el propio reactor biológico, se confecciono la Tabla 4.2.6. 
“Monitoreo de la variación de la Temperatura en el propio Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuencial”.  Con los valores de cada 
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una de las observaciones de la temperatura se tabularon en el programa Excel, 
procesándose la distribución de tendencia, que se detalla en la Figura 4.2.6. 
“Variación de la Temperatura desde el Ingreso a la Salida del Sistema de Lodos 
Activados del Tipo Secuencial”, la figura, muestra las variaciones de la 
Temperatura registrada al ingreso y a la salida del sistema de tratamiento 
compacto de Lodos Activados del tipo Secuencial. 
Tabla 4.2.6. 
Monitoreo de la variación de la Temperatura en el propio Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuencial 
OBSERV. DIA 
EST 
Temp. °C 
SST  
Temp. °C 
ECA 
Temp. °C 
OBSERV. DIA 
EST  
Temp. °C 
SST  
Temp. °C 
ECA  
Temp. °C 
1 07/02/2017 24.60 25.10 32 - 16 23 01/03/2017 25.70 26.50 32 - 16 
2 08/02/2017 22.70 28.10 32 - 16 24 02/03/2017 25.70 26.50 32 - 16 
3 09/02/2017 24.70 25.30 32 - 16 25 03/03/2017 26.60 26.70 32 - 16 
4 10/02/2017 25.10 25.60 32 - 16 26 04/03/2017 27.80 28.30 32 - 16 
5 11/02/2017 24.70 25.30 32 - 16 27 05/03/2017 26.60 27.80 32 - 16 
6 12/02/2017 26.40 26.20 32 - 16 28 06/03/2017 27.30 26.50 32 - 16 
7 13/02/2017 24.10 25.60 32 - 16 29 07/03/2017 25.20 26.30 32 - 16 
8 14/02/2017 25.20 25.50 32 - 16 30 08/03/2017 25.50 26.30 32 - 16 
9 15/02/2017 25.30 24.80 32 - 16 31 09/03/2017 28.50 26.40 32 - 16 
10 16/02/2017 25.80 25.80 32 - 16 32 10/03/2017 25.8 26.50 32 - 16 
11 17/02/2017 24.80 25.40 32 - 16 33 11/03/2017 26.60 28.60 32 - 16 
12 18/02/2017 27.60 25.00 32 - 16 34 12/03/2017 26.50 28.70 32 - 16 
13 19/02/2017 27.80 27.50 32 - 16 35 13/03/2017 26.20 27.80 32 - 16 
14 20/02/2017 24.90 26.10 32 - 16 36 14/03/2017 26.60 27.00 32 - 16 
15 21/02/2017 24.90 26.50 32 - 16 37 15/03/2017 25.80 26.60 32 - 16 
16 22/02/2017 26.20 26.00 32 - 16 38 16/03/2017 26.60 29.00 32 - 16 
17 23/02/2017 25.00 26.20 32 - 16 39 17/03/2017 26.40 27.50 32 - 16 
18 24/02/2017 24.70 24.70 32 - 16 40 18/03/2017 26.50 29.70 32 - 16 
19 25/02/2017 27.60 27.70 32 - 16 41 19/03/2017 26.30 27.40 32 - 16 
20 26/02/2017 27.60 27.60 32 - 16 42 20/03/2017 25.90 27.50 32 - 16 
21 27/02/2017 27.00 27.10 32 - 16 43 21/03/2017 27.00 27.00 32 - 16 
22 28/02/2017 25.60 26.50 32 - 16      
Fuente: Autoría Propia. 
 
De modo que los valores del Temperatura a la salida se hallan próximos al valor 
del ECA o mejor dicho para el caso de la temperatura, la Figura 4.2.6. los ECA 
especifican un rango de temperatura que está determinado por la variación de 3 
grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada el 
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mismo que se puede apreciar en la Figura 4.2.6.a. “Diagrama de Variación de 
temperaturas durante Enero 2017 en el Callao”, Figura 4.2.6.b. “Diagrama de 
Variación de temperaturas durante Febrero 2017 en el Callao” y la Figura 4.2.6.c. 
“Diagrama de Variación de temperaturas durante Marzo 2017 en el Callao”, las 
mismas que se  ubican en los Anexos, en la que el rango promedio de temperatura 
oscila entre 29 y 19 °C, de modo que el de ECA será ente 32 y 16°C, siendo que 
los valores de Temperatura en °C cumplen con la exigencia de los ECA para la 
clase III,  es decir de agua para riego. 
 
Figura 4.2.6.  
Variación de la Temperatura desde el Ingreso a la Salida del Sistema de 
Lodos Activados del Tipo Secuencial 
 
Fuente: Autoría Propia. 
4.2.7. Observaciones referidas al Potencial de Hidrogeno, (pH).- Con los valores 
monitoreados referidas al pH, se confecciono la Tabla 4.2.7. “Monitoreo de las 
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variaciones de pH de Ingreso y Salida en el Sistema de Tratamiento Compacto de 
Lodos Activados Secuencial”, a partir de estos valores de cada una de las 
observaciones referidas al potencial de hidrogeno, se procesaron a través del 
programa Excel, y se obtuvo la distribución de tendencia, que se detalla en la 
Figura 4.2.6. “Variación del pH desde el Ingreso a la Salida”. 
Tabla 4.2.7. 
Monitoreo de las variaciones de pH de Ingreso y Salida en el Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuencial. 
OBSERV. DIA EST - pH SST - pH 
ECA 
PARA EL 
pH 
OBSERV. DIA EST - pH SST - pH 
ECA 
PARA EL 
pH 
1 07/02/2017 8.42 7.58 6.5 – 8.5 23 01/03/2017 7.23 7.17 6.5 – 8.5 
2 08/02/2017 8.40 7.28 6.5 – 8.5 24 02/03/2017 7.13 7.07 6.5 – 8.5 
3 09/02/2017 8.22 6.89 6.5 – 8.5 25 03/03/2017 7.97 7.27 6.5 – 8.5 
4 10/02/2017 7.64 6.25 6.5 – 8.5 26 04/03/2017 8.35 7.65 6.5 – 8.5 
5 11/02/2017 7.56 5.83 6.5 – 8.5 27 05/03/2017 8.00 7.30 6.5 – 8.5 
6 12/02/2017 7.24 5.47 6.5 – 8.5 28 06/03/2017 7.60 7.03 6.5 – 8.5 
7 13/02/2017 7.52 6.00 6.5 – 8.5 29 07/03/2017 8.20 6.93 6.5 – 8.5 
8 14/02/2017 8.14 6.73 6.5 – 8.5 30 08/03/2017 8.17 7.77 6.5 – 8.5 
9 15/02/2017 8.25 7.28 6.5 – 8.5 31 09/03/2017 8.03 7.90 6.5 – 8.5 
10 16/02/2017 8.14 7.17 6.5 – 8.5 32 10/03/2017 7.90 7.91 6.5 – 8.5 
11 17/02/2017 8.02 7.35 6.5 -8.5 33 11/03/2017 8.15 7.80 6.5 – 8.5 
12 18/02/2017 7.87 7.32 6.5 – 8.5 34 12/03/2017 8.10 8.00 6.5 – 8.5 
13 19/02/2017 7.60 6.70 6.5 – 8.5 35 13/03/2017 8.07 7.63 6.5 – 8.5 
14 20/02/2017 7.23 6.63 6.5 – 8.5 36 14/03/2017 8.17 7.53 6.5 – 8.5 
15 21/02/2017 7.97 6.73 6.5 – 8.5 37 15/03/2017 8.20 7.63 6.5 – 8.5 
16 22/02/2017 8.60 7.03 6.5 – 8.5 38 16/03/2017 8.17 7.87 6.5 – 8.5 
17 23/02/2017 8.50 7.33 6.5 – 8.5 39 17/03/2017 8.10 8.07 6.5 – 8.5 
18 24/02/2017 8.40 7.60 6.5 – 8.5 40 18/03/2017 8.60 7.80 6.5 – 8.5 
19 25/02/2017 7.65 7.50 6.5 – 8.5 41 19/03/2017 8.40 7.70 6.5 – 8.5 
20 26/02/2017 7.70 7.70 6.5 – 8.5 42 20/03/2017 8.20 7.53 6.5 – 8.5 
21 27/02/2017 7.20 7.20 6.5 – 8.5 43 21/03/2017 8.50 7.35 6.5 – 8.5 
22 28/02/2017 7.53 7.17 6.5 – 8.5      
Fuente: Autoría Propia. 
La figura muestra las variaciones de pH registrada al ingreso y a la salida del 
Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial, de 
modo que los valores del Potencial de Hidrogeno a la salida se hallan próximos al 
valor del ECA para este parámetro que se halla entre 6.5 a 8.5 unidades, de modo 
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que los valores del Potencial de Hidrogeno cumplen con la exigencia de los ECA 
para la clase III,  es decir de agua para riego, figura que se muestra a 
continuación: 
Figura 4.2.7. 
Variación del pH desde el Ingreso a la Salida del Sistema de Tratamiento 
 
       Fuente: Autoría Propia. 
 
4.2.8. Observaciones referidas al Oxígeno Disuelto, (OD).- El monitoreo del Oxígeno 
Disuelto se realizó específicamente a la salida del efluente en tratamiento es decir 
posterior, cuando este se hallaba en el proceso de aireación (en el Reactor 
Biológico RB), que permitiera mantener una concentración adecuada para 
garantizar la reducción de la DBO5 por parte de la acción de las bacterias, al 
mismo tiempo la calidad del efluente cumpla con los ECA (4 mg O2/L). A partir 
de los  valores de cada una de las observaciones referidas al Oxígeno Disuelto,  se 
confecciono la Tabla 4.2.8. “Monitoreo de las Observaciones del Oxígeno 
Disuelto en la Salida del Reactor Biológico del Sistema de Tratamiento”. 
A partir de los valores tabulados de las observaciones referidas al Oxígeno 
Disuelto se desarrolló la distribución de tendencias que se muestra en la  Figura 
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4.2.8. “Variación del Oxígeno Disuelto en la Salida del Reactor Biológico del 
Sistema de  Tratamiento”. 
Tabla 4.2.8. 
Monitoreo de las Observaciones del Oxígeno Disuelto en la Salida del Reactor 
Biológico del Sistema de Tratamiento 
 
OBSERV. 
DIA 
Oxígeno 
Disuelto 
mg/L 
Valor 
ECA  
para el 
OD  
mg/L 
OBSERV. DIA 
Oxígeno 
Disuelto 
mg/L 
Valor 
ECA 
para el 
OD  
mg/L 
1 07/02/2017 3.63 4.00 23 01/03/2017  6.65 4.00 
2 08/02/2017 4.30 4.00 24 02/03/2017  6.31 4.00 
3 09/02/2017 4.58 4.00 25 03/03/2017  4.26 4.00 
4 10/02/2017 4.59 4.00 26 04/03/2017  4.18 4.00 
5 11/02/2017 6.16 4.00 27 05/03/2017  3.71 4.00 
6 12/02/2017 4.62 4.00 28 06/03/2017  4.14 4.00 
7 13/02/2017 4.57 4.00 29 07/03/2017  4.21 4.00 
8 14/02/2017 4.14 4.00 30 08/03/2017  4.97 4.00 
9 15/02/2017 4.25 4.00 31 09/03/2017  4.41 4.00 
10 16/02/2017 4.24 4.00 32 10/03/2017 5.12 4.00 
11 17/02/2017 5.15 4.00 33 11/03/2017  5.38 4.00 
12 18/02/2017 6.56 4.00 34 12/03/2017  5.17 4.00 
13 19/02/2017 6.39 4.00 35 13/03/2017  5.29 4.00 
14 20/02/2017 5.25 4.00 36 14/03/2017  4.49 4.00 
15 21/02/2017 6.04 4.00 37 15/03/2017  4.72 4.00 
16 22/02/2017 5.41 4.00 38 16/03/2017  4.27 4.00 
17 23/02/2017 5.58 4.00 39 17/03/2017  4.01 4.00 
18 24/02/2017 5.08 4.00 40 18/03/2017  4.65 4.00 
19 25/02/2017  5.70 4.00 41 19/03/2017  7.84 4.00 
20 26/02/2017  4.78 4.00 42 20/03/2017  5.55 4.00 
21 27/02/2017  5.72 4.00 43 21/03/2017  6.17 4.00 
22 28/02/2017  6.35 4.00     
Fuente: Autoría Propia. 
En esta Figura 4.2.8. Variación de Oxígeno Disuelto en la Salida del Reactor 
Biológico del Sistema de Tratamiento”, se puede observar que el valor del 
Oxígeno Disuelto se halla por encima del valor mínimo establecido por los ECA 
para la clase III,  es decir para su uso como aguas de riego de áreas verdes,  de 
modo que se cumple con la hipótesis establecida, independiente que este valor 
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garantiza la sobrevivencia del conjunto de los diversos microorganismos de 
bacterias y otros que permiten la biodegradación de la materia orgánica.  
 
Figura 4.2.8.  
“Variación del Oxígeno Disuelto en la Salida del Reactor Biológico del 
Sistema de  Tratamiento” 
 
Fuente: Autoría Propia 
4.2.9. Observaciones referidas a los Solidos Totales, (STD).- Con los valores 
obtenidos se confecciono la Tabla 4.2.9. “Monitoreo de las Observaciones de los 
STD en el Sistema de Tratamiento”, que muestra los resultados del monitoreo en 
el Sistema de Tratamiento de las concentraciones de STD a la entrada y a la 
salida, con estos valores de cada una de las observaciones referidas a los Sólidos 
Totales Disueltos, con el auxilio del programa Excel, se tabularon las 
observaciones obteniéndose la respectiva curvas de tendencias,  que se muestra en 
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la Figura 4.2.9.  “Variación de la Concentración de los STD en el Sistema de  
Tratamiento”. La tabla y la figura se muestran respectivamente a continuación:  
Tabla 4.2.9. 
Monitoreo de las Observaciones de los STD en el Sistema de Tratamiento 
OBSERV. DIA EST- STD SST-STD OBSERV. DIA EST - STD SST - STD 
1 07/02/2017 730.00 100.00 23 01/03/2017 623.33 670.00 
2 08/02/2017 1036.67 1020.00 24 02/03/2017 573.33 603.33 
3 09/02/2017 896.67 806.67 25 03/03/2017 716.67 636.67 
4 10/02/2017 790.00 630.00 26 04/03/2017 775.00 955.00 
5 11/02/2017 675.00 560.00 27 05/03/2017 610.00 780.00 
6 12/02/2017 600.00 530.00 28 06/03/2017 556.67 650.00 
7 13/02/2017 596.67 483.00 29 07/03/2017 660.00 566.67 
8 14/02/2017 866.67 550.00 30 08/03/2017 833.33 630.00 
9 15/02/2017 1020.00 823.33 31 09/03/2017 776.67 736.67 
10 16/02/2017 1010.00 873.00 32 10/03/2017 726.67 746.67 
11 17/02/2017 983.33 936.67 33 11/03/2017 695.00 710.00 
12 18/02/2017 880.00 836.67 34 12/03/2017 740.00 750.00 
13 19/02/2017 1050.00 970.00 35 13/03/2017 670.00 643.33 
14 20/02/2017 630.00 610.00 36 14/03/2017 606.67 580.00 
15 21/02/2017 830.00 740.00 37 15/03/2017 686.67 586.67 
16 22/02/2017 1073.33 956.67 38 16/03/2017 836.67 716.67 
17 23/02/2017 973.33 930.00 39 17/03/2017 870.00 830.00 
18 24/02/2017 1003.33 980.00 40 18/03/2017 896.67 846.67 
19 25/02/2017 1150.00 1045.00 41 19/03/2017 930.00 830.00 
20 26/02/2017 1130.00 1050.00 42 20/03/2017 836.67 796.67 
21 27/02/2017 570.00 770.00 43 21/03/2017 775.00 720.00 
22 28/02/2017 676.67 660.00   
  
Fuente: Autoría Propia. 
 
La Figura 4.2.9. “Variación de la Concentración de los STD en el Sistema de  
Tratamiento”, en que se muestra los datos de STD a la entrada y a la salida del 
Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuencial, no obstante no 
son de importancia establecidos por los ECA para la clase III,  es decir de agua 
para riego, pero si resultan importante para correlacionarlos con la Turbiedad 
(otro parámetro no controlado por los ECA), pero si importante porque le da su 
apariencia. 
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Figura 4.2.9. 
Variación de la Concentración de los STD en el Sistema de Tratamiento 
 
 
Fuente: Autoría Propia. 
 
4.2.10. Observaciones referidas a la Turbiedad, (NTU).- A partir de los  valores de 
cada una de las observaciones referidas a la Turbiedad,  se confecciono la Tabla 
4.2.10. “Monitoreo de las Observaciones de la Turbiedad de Afluente y Efluente 
en el Sistema de Tratamiento”, que muestra los resultados del monitoreo en el 
Sistema de Tratamiento de las variaciones de Turbiedad (NTU) a la entrada y a la 
salida, del Sistema de Tratamiento. 
A partir de los valores tabulados se desarrolló la distribución de tendencias que se 
muestra en la  Figura 4.2.10. “Variación de la Turbiedad (NTU) en el Sistema de  
Tratamiento”, en que se muestra los datos de Turbiedad a la entrada y a la salida 
del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuencial, no 
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obstante que este parámetro no se halla regulado por los ECA, este mide la 
apariencia y presencia de sólidos en el agua, garantizando la calidad del agua. 
Tabla 4.2.10.  
“Monitoreo de las Observaciones de la Turbiedad de Afluente y Efluente en 
el Sistema de Tratamiento” 
OBSERV. DIA 
EST - 
Turbiedad 
SST -
Turbiedad 
OBSERV. DIA 
EST - 
Turbiedad 
SST - 
Turbiedad 
1 07/02/2017 31.00 1.20 23 01/03/2017  132.03 9.30  
2 08/02/2017 42.00 2.40 24 02/03/2017  132.80 11.30  
3 09/02/2017 51.60 2.60 25 03/03/2017  160.47 11.33  
4 10/02/2017 71.60 3.20 26 04/03/2017  148.35 15.95  
5 11/02/2017 49.50 4.30 27 05/03/2017  80.30 10.20  
6 12/02/2017 122.30 7.00 28 06/03/2017  290.80 5.87  
7 13/02/2017 91.60 4.20 29 07/03/2017  259.8 5.10  
8 14/02/2017 72.30 5.30 30 08/03/2017  292.87 4.63  
9 15/02/2017 45.20 4.80 31 09/03/2017  265.93 4.47  
10 16/02/2017 47.20 5.10 32 10/03/2017  290.80 5.27  
11 17/02/2017 40.90 8.50 33 11/03/2017  254.20 4.65  
12 18/02/2017 80.50 8.60 34 12/03/2017  311.40 5.30  
13 19/02/2017 30.60 7.90 35 13/03/2017  304.53 4.63  
14 20/02/2017 52.40 5.60 36 14/03/2017  166.13 7.53  
15 21/02/2017 164.10 5.10 37 15/03/2017  192.73 7.63  
16 22/02/2017 172.40 1.90 38 16/03/2017  335.13 7.87  
17 23/02/2017 179.20 4.50 39 17/03/2017  272.60 8.07  
18 24/02/2017 162.40 6.50 40 18/03/2017  245.60 7.80  
19 25/02/2017  144.83  12.80 41 19/03/2017  304.60 7.70  
20 26/02/2017  84.40  12.10 42 20/03/2017  265.13 7.53  
21 27/02/2017  112.00  5.50 43 21/03/2017  307.80 7.35  
22 28/02/2017  107.53  8.83     
Fuente: Autoría Propia. 
 
Figura 4.2.10. 
“Variación de la Turbiedad (NTU) en el Sistema de  Tratamiento” 
 
            Fuente: Autoría Propia. 
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CAPITULO V 
DISCUSIÓN 
 
5.1. Discusión.- En términos sencillos, el propósito principal de la “Discusión” es mostrar las 
relaciones entre los hechos observados, es decir referidos a cada uno de los indicadores 
de la Variable Dependiente: “Calidad de los efluentes domésticos tratados para su 
reutilización”, evaluados en el Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados, 
que han permitido demostrar la Hipótesis, por cuanto el efluente tratado finalmente 
cumple con la calidad para ser utilizado como agua de riego de áreas verdes y jardines 
según lo establecido por los ECA para agua de riego dentro de la Clase III (Decreto 
Supremo N° 015-2015-MINAM - Modifican los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación), y 
cuyos resultados se muestran en el Capítulo IV “Presentación de Resultados”. 
De modo que explicaremos para cada indicador la Discusión de los resultados, 
específicamente para la DBO5, DQO, G y A, CF y CE los mismos  que son indicadores 
de la Variable Dependiente, mientras que la Temperatura, pH, STD, OD son indicadores 
compartidos tanto de la Variable Independiente (indicadores que permiten operar el 
sistema lo más eficientemente) y de la Variable Dependiente como complemento de 
confirmar  la Calidad de los efluentes domésticos tratados para su reutilización, y que 
finalmente confirman la hipótesis del presente trabajo. 
5.1.1. Discusión referida a la Demanda Bioquímica de Oxígeno, (DBO5).- Como se 
observa en la Tabla y Figura 4.2.1. la reducción de DBO5, a la salida del Sistema 
de Tratamiento se halla en un valor promedio de 11.57 mg/L, es decir por debajo 
de  valor de 15 mg/L, exigido por los ECA, logrando una reducción del orden del 
92.14 %, es decir dentro del rango del 85% al 95% que se reporta en la referencia 
bibliográfica Metcalf & Eddy, de modo que con ese valor se cumple con lo 
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normado por los ECA, es decir, para utilizar el efluente tratado como agua para 
riego de jardines y áreas verdes. La remoción de la DBO5, se logra a través del 
tratamiento biológico del agua residual domestica cuyo principal objetivo es la 
reducción de la materia orgánica presente y en muchos casos, la eliminación de 
nutrientes como nitrógeno y el fosforo, provocado por “la coagulación y 
eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables y la estabilización de la 
materia orgánica (Metcalf & Eddy, 1995 p. 410).   
La eliminación de la DBO carbonosa, la coagulación de los sólidos coloidales no 
sedimentables, y la estabilización de la materia orgánica se consiguieron 
biológicamente, gracias a la acción de una variedad de microorganismos 
principalmente bacterias (Metcalf & Eddy, 1995 p. 410).  
Los microorganismos se utilizan para convertir la materia orgánica carbonosa 
coloidal y disuelta en diferentes gases y tejido celular, dado que el tejido celular 
tiene un peso específico ligeramente superior al del agua, se puede eliminar por 
decantación, parte de estos constituyen los lodos propios lodos activados que 
incluye a la biomasa.  
En la composición de Imágenes se ve la Figura 5.1.1. “Concentración de los 
Solidos Totales del Agua residual Domestico antes y durante su paso a través del 
Sistema de Tratamiento Compacto  de Lodos Activados del Tipo Secuencial”, está 
constituida por tres imágenes, en la primera, observamos una probeta conteniendo 
el agua residual doméstica que ingresa al ST, la segunda imagen se refiere al 
propio ST, constituido de tres compartimientos, que lo conforman, dos están 
siendo aireados (Coagulación) y uno de ellos esta es proceso de decantación  y 
generando el efluente tratado, la tercera imagen muestra el lodo producido por 
acción del proceso Biológico. 
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Figura 5.1.1. 
Concentración de los Solidos Totales del Agua residual Domestico antes y durante 
su paso a través del Sistema de Tratamiento Compacto  de Lodos Activados del Tipo 
Secuencial 
          
Fuente: Autoría propia 
 
5.1.2. Discusión referidas a la Demanda Química de Oxígeno, (DQO).- Como se 
Observa en la Tabla y Figura 4.2.2. la reducción de la DQO, a la salida del 
Sistema de Tratamiento se hallan en su mayoría cerca o por debajo del valor (40 
mg/L), exigido por los ECA, logrando una reducción del orden del 89.37 %, esta 
eficiencia se halla muy cerca al mayor valor reportado (Varila & Díaz 2007) entre 
73 y 90%, para una afluente con promedio mensual de materia orgánica en 
términos de DQO del afluente de  290 mg/L, (mientras que en el efluente nuestro 
se halló en un promedio mucho mayor es decir de 324.68 mg/L),  se encontró en 
el intervalo de 31 a 76 mg/L, estos resultados fueron reportados por los trabajos 
desarrollados en una planta a escala de laboratorio. Durante las dos primeras 
semanas de operación del sistema la DQO del efluente oscilo entre 76 y 58 mg/L, 
alcanzando eficiencias de remoción de hasta 80%. Sin embargo, se pudo observar 
que los valores de la DQO tendieron a estabilizarse entre 31 y 35 mg/L durante la 
tercera y cuarta semana de operación del sistema, alcanzando eficiencia de 
remoción de hasta el 90%, para un periodo de retención hidráulica (TRH) de (5 h, 
14 h, 24 h y 36 h respectivamente por cada semana) y caudal de (20, 7.1, 4.9 y 3.2 
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mL/min respectivamente por cada semana). Mientras los valores de la DQO al 
ingreso del sistema de tratamiento como se observa en la Tabla 4.2.2., superan 
fácilmente el valor del afluente de 290 mg/L  (Varila & Díaz 2007), siendo el 
promedio de la DQO de nuestra investigación de 324.68 mg/L y del promedio de 
DQO a la salida del Sistema de Tratamiento de 34.50 mg/L,  es decir por debajo 
de los exigido por los ECA (40 mg/L), resultados que se obtuvieron para un 
periodo de retención hidráulica (TRH) de 12 horas y caudal de 800 L/h (555.55 
mL/min), alcanzando una eficiencia del orden de 89.37 %,  muy cercana al 90 % 
registrada por las experiencias de Varila & Díaz 2007. 
5.1.3. Discusión referidas a las Observaciones de los Aceites y Grasas (A y G).- A 
partir de la tabulación de los datos, de la Tabla y Figura 4.2.3., la reducción de la 
concentración de A y G registrada al ingreso y a la salida del Sistema de 
Tratamiento, alcanza el 93.60% , donde se observa que en todos los casos el valor 
de la concentración de A y G a la salida del Sistema de Tratamiento es inferior a 5 
mg/L, es decir, al valor del ECA para este parámetro se encuentra dentro de la 
Clase III, es decir para su uso del efluente tratado en el riego de área verdes.  
La concentración de aceite en el afluente es relativamente baja, siendo el 
promedio de 25.52 mg/L, el efluente resultante sale con una concentración de 
aceite prácticamente constante de 1.63 mg/L de grasas y aceite. Se observa que la 
eliminación de aceite es independiente de la carga másica, lo cual es concordante 
con los resultados obtenidos en la experiencia de laboratorio realizados por P. 
Cisterna & P. Aguirre 2001, la concentración alcanzo los 40 mg/l, mientras el 
efluente resultante sale con una concentración prácticamente constante de 5 mg/L 
de aceites y grasas, alcanzando una eficiencia del orden de 87.5%, eficiencia 
superada por nuestra experiencia, la que alcanzo el 93.60 % de remoción de 
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aceites y grasas. Por otro lado, podemos ratificar que previamente se ha podido 
separas en la cisterna de agua cruda la que actúa a su vez como trampa de aceite y 
grasa retiene un porcentaje de estos debido a su densidad, mientras el que la otra 
parte que logra pasar al sistema de tratamiento, que podrá ser reducido a través de 
la   combinación de mecanismos de biodegradación y flotación,  quedando como 
resultado final lo que no es biodegradado. 
5.1.4. Discusión respeto a las Observaciones de los Coliformes Fecales, (CF).- Como 
observamos en la Tabla 4.2.4. y Figura 4.2.4. nos indica la presencia de los 
Coliformes Fecales en afluente como en el efluente del sistema de tratamiento 
compacto de lodos activados del tipo secuencial, lo que nos confirma que este 
sistema de tratamiento biológico promueve la presencia de bacterias, dentro de las 
cuales se encuentran un conjunto de familias que reducen la materia 
biodegradable, las concentraciones de los Coliforme Fecales tanto en el afluente 
como en el efluente del sistema de tratamiento es una confirmación de que se 
tratan de aguas residuales domesticas según la Tabla 5.1.4. “Tipos y número de 
microorganismos típicamente presentes en las aguas residuales domésticas 
brutas”, la misma que se muestra a continuación: 
Tabla 5.1.4. 
Tipos y número de microorganismos típicamente presentes en las aguas 
residuales domésticas brutas 
 
         Organismos    Concentración, 
          Número/ml 
 
Coliformes totales          10
5
 - 10
6
 
Coliformes fecales          10
4
 – 10
5
 
Estreptococos fecales          10
3
 – 104 
Esterococos fecales          10
2
 – 103 
 
Adaptado parcialmente de la bibliografía de Metcalf & Eddy, “INGENIERIA DE AGUAS 
RESIDUALES”, Volumen 1 – Tercera Edición. 
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La desinfección del efluente tratado para su uso como agua de riego eliminara la 
presencia  de los Coliformes fecales por debajo del valor admitido por los ECA 
(5000 NMP/100 mL), para ello se dosificara hipoclorito de sodio o de potasio, en 
su dosis necesaria. 
Como se explica en el último párrafo del Sub capítulo 5.1. Discusión, sobre las  
observaciones de cada uno de los indicadores específicos referidas a la Variable 
Dependiente (Y): Calidad de los efluentes domésticos tratados para su reutilización, cuya 
discusión se ha desarrollado hasta este momento, y a continuación, desarrollaremos la 
discusión de las observaciones de los indicadores compartidos por la Variable 
Dependiente (complementos de la Calidad del efluente Tratado para su reutilización) 
previamente citada y de la Variable Independiente (necesarias para operar el Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados del tipo Secuencial). 
5.1.5. Discusión respecto a las Observaciones de la Conductividad Eléctrica, (CE).- 
La conductividad eléctrica (CE) es la medida de la capacidad de una solución para 
concluir la corriente eléctrica. Como la corriente eléctrica es transportada por 
iones en solución, aumento en la concentración de iones provoca un aumento en la 
conductividad. Por tanto, el valor de la medida de CE es usado como un 
parámetro sustituto de la concentración de sólidos disueltos totales (SDT). En la 
actualidad, el parámetro más importante para determinar la posibilidad de uso de 
un agua parta riego es CE; es así como la salinidad de determinada agua residual 
tratada que se desea usar para riego se establece mediante la medición de su 
conductividad eléctrica (R. Crites & G. Tchobanoglous 2000, pág. 47 – 48).  
El valor de la CE requerido para las aguas de uso en riego y exigido por los ECA 
el valor de 2500 µS/cm, para nuestra experiencia como se observa en la Tabla  
4.2.5. se han tabulado los resultados del monitoreo efectuado durante nuestro 
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trabajo de investigación,  se ha determinado el valor promedio de 2307.28 µS/cm, 
de modo que el agua tratada cumple con las exigencias de los ECA, con tan solo 
remover el 22.97% 
5.1.6. Discusión respecto a las Observaciones de la Temperatura (°C).- La 
dependencia de la temperatura de las constantes biológicas de la velocidad de 
reacción es muy importante para evaluar la eficiencia general de un proceso de 
tratamiento biológico. La temperatura no solo influye sobre la actividad 
metabólica de la población bacteriana, sino que tiene un efecto profundo en 
factores tales como las tasas de transferencias de gas y las características de 
asentamiento de los sólidos biológicos (Crites & Tchobanoglous 2000, pág. 362).   
La temperatura es de importancia como parte del control de los ECA, cuyo valor 
exigido se refiere a Δ 3 (variación de 3 grados Celsius respecto al promedio 
mensual multianual del área evaluada), de modo que  la evaluación de la 
temperatura registrada en el área donde se realizó la investigación, es decir en la 
propia Ciudad Universitaria del Callao, ubicada en el distrito de Bellavista – 
Región Callao, durante el primer trimestre del año 2017 es decir de enero a marzo 
ascendió al rango de temperatura entre la Máxima de 29 °C  y la temperatura 
Mínima de 19 °C, aplicando la concepción de la exigencia del ECA respecto a la 
temperatura como se registra en la Figura 4.2.6. el rango de cumplimiento seria 
entre 32 y 16 °C, de modo que la variación de la temperatura del efluente tratado a 
la salida del sistema de tratamiento se halla dentro del rango citado, es decir que 
cumple con la exigencia del ECA, por otro lado, esta exigencia es compatible con 
la necesaria, “dada su influencia, tanto sobre el desarrollo de la vida acuática 
como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción, así como sobre la 
aptitud del agua para ciertos usos útiles… La temperatura óptima para el 
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desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa entre los valores de 25 y los 35 
°C…” (Metcalf & Eddy 1995), es decir, “que las necesidades medioambientales 
de temperatura y de pH tienen un papel importante en la supervivencia y 
crecimiento de las bacterias.  
A pesar de que las bacterias pueden sobrevivir en un intervalo bastante amplio de 
valores de la temperatura y pH, el crecimiento óptimo se puede producir en un 
intervalo muy restringido de valores y de estos dos parámetros. Las temperaturas 
por debajo de la óptima tienen efectos más importantes sobre el crecimiento 
bacteriano que las superiores a aquéllas; se ha podido comprobar que la tasa de 
crecimiento se dobla por cada aumento de 10 °C de la temperatura hasta alcanzar 
el valor óptimo. Según el intervalo de temperatura en el que el desarrollo 
bacteriano es óptimo, las bacterias se pueden clasificar en psicrófilas, mesófilas y 
termófilas, los intervalos de temperatura óptima típicos para las bacterias de estas 
tres categorías señaladas, están indicadas en la Tabla 5.1.6. “Intervalos de 
temperatura típicos para algunas bacterias”, que se muestra a continuación. 
Tabla N° 5.1.6. 
Intervalos de temperatura típicos para algunas bacterias 
 Temperatura, °C 
Tipo Intervalo 
Temperatura óptima 
Psicrófilas
a
 -10 - 30 12 - 18 
Mesófilas 20 - 50 25 - 40 
Termófilas 35 - 75 55 - 65 
a
 También  llamadas criófilas 
Fuente: Metcalf & Eddy. Ingeniería de las Aguas Residuales. McGraw-Hill. España, 1995. Vol.1, 
págs. 416 y 417. 
5.1.7. Discusión respeto a las Observaciones al Potencial de Hidrogeno, (pH).- Al 
igual que la temperatura el pH del efluente antes y después del tratamiento 
constituye un factor clave para el crecimiento de los microorganismos como 
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bacterias que contribuyen al proceso biológico de los efluentes en el sistema de 
tratamiento, la mayoría de las bacterias no toleran niveles de pH por debajo de 4.0 
ni superiores a 9.5, en general el pH óptimo para el crecimiento bacteriano se sitúa 
entre 6.5 y 7.5 (Metcalf y Eddy 1995), siendo este pH las condiciones de su medio 
ambiente. 
De la evaluación de la Figura 4.2.7. Variación del pH desde el Ingreso a la Salida 
del Sistema de Tratamiento, en la que se ha desarrollado las curvas de tendencias 
a partir de las observaciones tabuladas en la Tabla 4.2.7. Monitoreo de las 
variaciones de pH de Ingreso y Salida en el Sistema de Tratamiento Compacto de 
Lodos Activados Secuencial, en el que podemos apreciar que el efluente tratado 
cumple las condiciones de pH exigidos por los ECA es decir el rango de 6.5 a 8.5 
y por otro lado, las exigencias necesarias de medio ambiente para el crecimiento 
óptimo de las bacterias también se cumple en el rango 6.5 a 7.5, recomendados 
por las referencias especializadas. 
Por otro lado, comparando nuestros resultados con los trabajos realizados en el  
2007, “Tratamiento de aguas residuales mediante lodos activados a escala de 
laboratorio”, trabajo de investigación realizado por el Ing. Ambiental de la 
Universidad del Bosque Julián Andrés Varila Quiroga y el Ingeniero Químico de 
la Universidad Nacional de Colombia Fabio Eduardo Díaz López, en la que 
optimizaron el pH entre los valores que oscilaban entre  7.2 y 7.5, durante toda la 
etapa de evaluación de su reactor piloto, logrando buenas condiciones para la 
formación y desarrollo de los microorganismos,  lo que coincide con los 
resultados obtenidos en nuestra investigación y los exigidos por los ECA, 
paralelamente con la temperatura entre 20 a 25 °C y concentración de Oxígeno 
Disuelto entre 4.2 y 4.8 mg/L. 
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5.1.8. Discusión respecto a las Observaciones referidas al Oxígeno Disuelto, (OD).- 
A partir de la Figura 4.2.8. se puede visualizar que los valores del OD a la salida 
del sistema de tratamiento superan el valor mínimo de 4 mg/L exigido por los 
ECA, lo que es un indicador favorable  para el efluente tratado, alcanzando un 
valor promedio de OD de 5.05 mg/L, valor significativamente referencial que nos  
permitió conocer la reducción de la DBO5. El oxígeno disuelto es absolutamente 
esencial y necesario para la respiración de los microorganismos aerobios, así 
como otras formas vidas. Sin embargo el oxígeno es sólo ligeramente soluble en 
agua. Debido a que la velocidad de las reacciones bioquímicas que consumen 
oxigeno aumenta con la temperatura, los niveles de oxígeno disuelto tienden a ser 
más críticos en las épocas estivales es decir por debajo del ECA. De modo que un 
adecuado nivel de oxígeno disuelto como el exigido por los ECA es necesario 
para una buena calidad de agua, su falta afecta a un vasto número de indicadores, 
no solo bioquímicos, también estéticos como el olor, claridad del agua y sabor. 
Consecuentemente, el oxígeno es quizás el más estabilizado de los indicadores de 
calidad de agua. De los resultados de la experiencia realizada en el 2007, en el 
Laboratorio de Hidráulica de la Universidad  El Bosque de Colombia, durante la 
operación de un “BIOREACTOR DE LODOS ACTIVADOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A ESCALA DE 
LABORATORIO” (J. Varila & F. Díaz, 2008, p. 21 – 28), “donde el pH, la 
temperatura y el Oxígeno Disuelto del reactor oscilaron entre 7.2 y 7.4, 20 y 24 
Cº, 4.2 y 4.8 mg/L respectivamente. El comportamiento de estos tres parámetros a 
lo largo de la evaluación indicó una buena condición para la formación y 
desarrollo de los microorganismos” (J. Varila & F. Díaz, 2008, p. 26) , situación 
en la cual nuestros resultados han coincidido con los obtenidos por la experiencia 
SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPACTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA REÚSO EN EL 
RIEGO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES 
 
Mg. Máximo Fidel Baca Neglia 
 
131 
antecedida,  lo que ha confirmado el buen funcionamiento de nuestro Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial. 
5.1.9. Discusión respeto a los Solidos Totales Disueltos, (STD).- Los Sólidos Totales 
Disueltos es la cantidad de solidos que se mantienen en suspensión después de 10 
minutos. Estos están constituidos por compuestos orgánicos más inorgánicos, 
cuando se realiza su análisis por métodos de secado, por definición son los 
residuos que quedan una vez que la parte líquida se ha evaporado y el remanente 
se ha secado a peso constante a 103 °C, de modo que los sólidos totales disueltos 
es la diferencia obtenida a partir de restar de los sólidos totales el valor de los 
sólidos suspendidos totales. Mientras que como ya se ha explicado los STD 
mantienen una estrecha relación con la CE, debido a que su mayor o menor 
presencia es directamente proporcional a la Conductividad Eléctrica, y que de 
acuerdo al monitoreo obtenido y cuya tabulación de las observaciones  que se 
muestran en las Tabla 4.2.9. y Figura 4.2.9.  para el caso de la STD, estos se 
hallaron  en el promedio de 802.47 y 741.30 mg/L entre la entrada y salida 
respectivamente del Sistema de Tratamiento, con solo una remoción del orden de 
7.7%, (esto se entiende porque la remoción para este caso se lograría con un 
tratamiento físico químico), si bien es cierto no existe un valor referido a ellos en 
los ECA, la extensa literatura de tratamiento de aguas residuales y 
específicamente para el caso de los efluentes del tipo domestico lo precisan Ver 
en Anexo la  Tabla 2.1.2. Composición Típica de un agua residual domestica 
bruta, en la que se especifica para el caso de los STD, estos se hallan en el rango 
de 250 a 850 mg/L y que las aguas tratadas en el Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados y monitoreadas en el presente trabajo de 
investigación se hallaron en un valor promedio al ingreso de 802.47 mg/L para un 
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total de  43 observaciones, es decir que los efluentes son similares a los residuales 
domésticos. 
5.1.10. Discusión respeto a la Turbiedad, (NTU).- “La turbiedad, como una medida de 
las propiedades de dispersión de la luz de un agua, es otro parámetro usado para 
indicar la calidad de las aguas naturales y las aguas residuales tratadas con 
relación al material coloidal y residual en suspensión. La medición de la turbiedad 
se realiza por comparación entre la intensidad de luz dispersa en una muestra y la 
luz dispersa por una suspensión de referencia bajo las mismas condiciones 
(Standart Methods, 2005, Cap. 2 p. 8).  La materia coloidal dispersa o absorbe la 
luz, impidiendo su trasmisión. Aun así, no es posible afirmar que exista una 
relación entre la turbiedad y la concentración de sólidos en suspensión de un agua 
tratada. No obstante, sí están razonablemente ligados la turbiedad y los sólidos en 
suspensión en el caso de efluentes procedentes de la decantación secundaria en el 
proceso de lodos activados (Metcalf & Eddy 1995, p. 72 - 73), es decir durante la 
descarga  o decantación del reactor biológico del sistema de lodos activados del 
tipo secuencial. A partir de la ecuación 6 - 39 (Metcalf & Eddy 1995, pág. 294): 
Sólidos en suspensión, SS, mg/L = (2.3 a 2.4) x (Turbiedad, NTU) 
Que a partir de la Tabla 4.2.10. que contiene los valores de cada una de las 
observaciones referidas a la Turbiedad del efluente al ingreso y a la salida del 
Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial, se 
determina un promedio de turbiedad de 162.08 y 6.68 NTU entre la entrada y 
salida respectivamente del sistema de tratamiento, alcanzando una remoción del 
orden de 95.89 %, de modo que aplicando la ecuación 6 - 39: 
Sólidos en suspensión, SS, mg/L = (2.3 a 2.4) x (Turbiedad, NTU) y para el  
promedio de turbiedad desde el ingreso y salida del ST se tiene: 
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 Sólidos en Suspensión prom. en el ingreso al ST = 2.35 x 162.08 = 380.9 mg/L 
 Sólidos en Suspensión prom. en la salida del ST = 2.35 x 6.68 = 15.698 mg/L 
Que comparado el valor promedio de los SS con los de la Tabla 2.1.2. 
Composición Típica de un agua residual domestica bruta, en la que se especifica 
para el caso de los SS, estos se hallan en el rango de 100 a 350 mg/L y que las 
aguas tratadas en el Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados y 
monitoreadas en el presente trabajo de investigación se hallaron entonces en un 
valor promedio al ingreso de 380.90 mg/L para un total de  43 observaciones, este 
es un valor ligeramente mayor  al indicado en la tabla para los efluentes residuales 
domésticos crudos, no obstante ello la remoción alcanzada es del 95.87%, lo que 
incide sobre la calidad del efluente tratado, desde el punto de vista de la turbiedad 
o de la presencia de sólidos en suspensión. 
5.2. Conclusiones.-  El trabajo de investigación desarrollado en esta Tesis Doctoral, ha 
consistido, fundamentalmente en demostrar que es posible la implementación de un 
Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial,  para tratar 
los efluentes domésticos que se generan en la vivienda con fines de reúso para el riego de 
sus propios jardines y áreas verdes. Dicho trabajo fue posible al diseñar y poner en 
operación el Sistema de Tratamiento, se ha comprobado y demostrado que el sistema 
diseñado satisface con tratar el efluente y obtener un producto para su reusó dentro de las 
exigencias de los Estándares de Calidad Ambiental. Los resultados sistematizados que 
han permitido esta demostración se muestran a continuación. 
5.2.1. Caracterización del efluente domestico previo a su ingreso en el Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial, las mismas que 
se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.2.1. 
CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE DOMESTICO PREVIOS A SU 
TRATAMIENTO 
Parámetros 
Valores ECA 
para Clase III 
Valor Monitoreado, 
(*) 
Caudal (M
3
/d) -- 0.80 
DBO5  (mg/L) 15.00 130.47 
DQO  (mg/L) 40.00 324.68 
Grasas y Aceites (mg/L) 5.00   22.18 
Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 5 x 10
3
 16 x 10
4
 
Conductividad Eléctrica (µS/cm) 2500.00 2995.14 
Temperatura (°C), (**) 16.00 – 32.00 25.98 
Potencial de Hidrogeno (unid. pH) 6.5 – 8.5 7.98 
Oxígeno Disuelto (mg/L) 4.00 0.00 
Sólidos Totales Disueltos (mg/L) -- 802.47 
Turbiedad -- 162.70 
Fuente: Autoría Propia; Valores Estándares de Calidad Ambiental (ECA para clase III), DS 
N° 003-2017-07-Junio, MINAM, es decir agua para riego. 
 (*) Valores promedio después del desbaste y trampa de grasas y sólidos, los valores en rojo no 
cumple con ECA. 
(**), Valores estimados aplicando Δ3, para variación de 3 grados Celsius respecto al    promedio 
mensual multianual del área evaluada. 
Debemos precisar que la operación de desbaste que se realiza al nivel de la 
captación permite reducir entre el 15 al 50 % del Valor de la DBO5; mientras para 
el caso de la trampa de  grasas y sólidos, este reduce en cerca del 50 al 80% el 
valor de la DBO5. 
5.2.2. El Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial, 
diseñado para su uso a nivel viviendas unifamiliares o de conjuntos 
habitacionales, tiene las siguientes características:  
5.2.2.1. Parámetros de Diseño del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos 
Activados del Tipo SBR: 
 Caudal: 0.80 M3/día 
 Ingreso de la DBO5: 175.525 mg/L  
 Salida de la DBO5: 15.00 mg/L 
 Carga de la DBO5 (Vs): 0.24 𝐾𝑔 𝐷𝐵05/𝑚
3𝑑𝑖𝑎 
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5.2.2.2. Dimensiones del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos 
Activados del Tipo SBR: 
 Volumen total de los tres compartimientos 535 Litros 
 Volumen útil de producción: 400 Litros 
 Profundidad incluye nivel de Rebose: 1.00 M  
 Profundidad útil, H = 0.85 M; Altura de Rebose, 01.5 M 
 Largo de cada compartimiento, L = 0.648 M 
 Ancho de cada compartimiento, A = 0.324 M  
 Largo del conjunto del Sistema de tratamiento = 0.972 M 
 Ancho del conjunto de Sistema de Tratamiento = 0.648 M 
 Profundidad del conjunto del Sistema de Tratamiento = 0.85 M 
5.2.2.3. Parámetros de Operación del Sistema de Tratamiento Compacto de 
Lodos Activados del Tipo SBR, se definieron seis secuencias, que se aprecia a 
continuación en la Tabla 3.2.1.:  
Tabla 3.2.1. 
Fases del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
Nota: Vx, corresponde a las válvulas (08 válvulas solenoide). 
 
5.2.2.4. Con respecto a los Tiempos de cada una de las Secuencias, se eligió un 
tiempo de residencia hidráulica (TRH) de 12 horas, de modo que este permita 
CAMARAS FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 
1 
Alimentación  
V1 Aireación  
V2 
No hay  
válvula 
activa 
Salida 
V7 
Salida 
V7 
Salida 
V7 Aireación  
V2 
2 Aireación V4 
Alimentación 
 V3 Aireación 
 V4 
Alimentación 
 V3 Aireación 
 V4 
Alimentación 
V3 
Aireación 
 V4 
Aireación  
V4 
Aireación  
V4 
3 
Salida 
V8 
Salida 
V8 
Salida 
V8 
Alimentación  
V5 Aireación 
 V6 
No hay 
válvula 
activa Aireación 
 V6 
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tratar en un total de 24 horas el volumen de 800 litros por día, distribuyéndose el 
mismo conforme se aprecia en la siguiente tabla: 
Tabla 4.1. 
Tiempos de Tratamiento para el Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos 
Activados del Tipo Secuencia programados para la investigación 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 TRH 
77 130 153 77 130 153 720 min = 12 h 
Fuente: Autoría propia. 
  
5.2.3. Las características del efluente domestico tratado en Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados del Tipo SBR se encuentra dentro de las 
exigencias de los ECA, es decir dentro de la Clase III de agua para riego, según se 
muestra en la Tabla 5.2.3 “Características del efluente doméstico tratado en el 
Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo SBR” que se 
muestra a continuación: 
Tabla 5.2.3. 
Características del efluente doméstico tratado en el Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados del Tipo SBR           
Parámetros 
Valores ECA 
para Clase III 
Valor 
Monitoreado, (*) 
DBO5  (mg/L) 15.00 11.57 
DQO  (mg/L) 40.00 34.50 
Aceites y Grasas  (mg/L) 5.00   1.63 
Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 5 x 10
3
 (**)            4 x 10
3
 
Conductividad Eléctrica (µS/cm) 2500.00 2360.77 
Temperatura (°C), (***) 16.00 – 32.00 19.00 – 29.00 
Potencial de Hidrogeno (unid. pH) 6.5 – 8.5 7.25 
Oxígeno Disuelto (mg/L) 4.00 5.05 
Sólidos Totales Disueltos (mg/L) -- 741.30 
Turbiedad (NTU) -- 6.68 
Fuente: Autoría propia; Valores Estándares de Calidad Ambiental (ECA para clase III), DS 
N° 003-2017-07-Junio, MINAM, es decir agua para riego. 
 (*), Valores promedio después del tratamiento en el sistema compacto de lodos activados. 
  (**), Valor promedio a la salida del sistema de tratamiento, sin dosis de desinfectante. 
(***), Valores estimados aplicando Δ3, para variación de 3 grados Celsius respecto al    promedio 
mensual multianual del área evaluada. 
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5.2.4. La eficiencia de remoción frente a cada uno de los parámetros controlados por los 
ECA es la siguiente. 
Tabla 5.2.4. 
Eficiencia de Remoción del efluente doméstico tratado en el Sistema de 
Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo SBR           
Parámetros 
Valores Promedio Eficiencia de 
Remoción en 
% Entrada Salida 
DBO5  (mg/L) 147.13 11.57 92.14 
DQO  (mg/L) 324.68 34.50 89.37 
Aceites y Grasas  (mg/L) 25.52 1.63 93.60 
Coliformes Fecales (NMP/100 mL) 16 x 10
4
 54 x 10
3
 66.25 
Conductividad Eléctrica (µS/cm) 2995.14 2307.28 22.97 
Temperatura (°C)  25.98 26.72 -- 
Potencial de Hidrogeno (unid. pH) 7.98 7.25 -- 
Oxígeno Disuelto (mg/L) 0.00 5.05 -- 
Sólidos Totales Disueltos (mg/L) 802.47 741.30 7.62 
Turbiedad (NTU) 162.08 6.68 95.87 
Fuente: Autoría propia. 
5.2.5. De la Operación del Sistema de Tratamiento: Durante la puesta en operación se 
pudo observar que la propia operación del sistema resulta ser bastante entendible 
y viable, dado que una  vez programado, trabaja de forma automática, su 
operación requiere solo de personal adiestrado en conceptos básicos, por lo que su 
operación resulta bastante sencilla y amigable,  además es sostenible y contribuye 
básicamente con una buena gestión de uso del agua ya que permite el ahorro del 
agua potable, reutilizando el agua para el riego del jardín o de las áreas verdes, de 
modo que se puede derivar el agua potables para el sector que tiene problemas de 
abastecimiento en la medida que el sistema se pueda ir implementando. 
5.2.6. En cuanto al sistema de riego, se hizo uso del existente, instalado en los jardines 
de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, lugar donde se 
ubicó nuestro Sistema Compacto de Tratamiento de Lodos Activados del Tipo 
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Secuencial, cuyo efluente tratado se descargó al sistema de riego, como se puede 
apreciar en las vistas  que se hallan en el Apéndice. 
5.2.7. Las implicancias científicas de la investigación es que se ha podido acondicionar 
un Sistema Compacto de Tratamiento de Lodos Activados del Tipo Secuencial 
(800 L/día), con similar resultados que si se estuviese operando uno de gran 
tamaño como los adoptados en un distrito para la atención del efluente generado 
en una gran ciudad es decir de gran caudal de tratamiento, caso de la Planta de 
Puente Piedra (0.500 M
3
/Seg), con igual eficiencia de calidad, como se ha 
demostrado al exponer los resultados. 
5.2.8. A la luz de los resultados que permiten demostrar la hipótesis de trabajo, en 
cuanto a que es viable tratar los efluentes domésticos en un sistema compacto de 
lodos activados del tipo secuencial, para su reutilización en el riego de áreas 
verdes y jardines de la propias viviendas, del mismo modo que se hace viable 
implementar esta opción con fines de reusó del agua, lo que permite con esta 
implementación de contar con mayor recurso de agua potable para derivarla a 
consumo humano y no malgastara en fines de riego. Si bien es cierto el fin del 
trabajo de investigación fue demostrar la viabilidad del funcionamiento de este 
sistema de tratamiento, el esfuerzo no ha de quedar en esto sino que se ha de 
buscar el mecanismo de fabricación de este sistema para su comercialización con 
el fin de que se pueda realizar una adecuada gestión del agua a medida que el 
sistema se implemente. 
5.3. Recomendaciones.- Existen aún algunas otras alternativas que permitirán aumentar la 
eficiencia del sistema de tratamiento y por ende hacerla aún más compacta,  al menos 
reducir la escala horizontal, por lo que se recomienda continuar con investigar: 
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5.3.1. La implementación en el sistema  de tratamiento, el uso de superficie de contacto 
haciendo uso de un relleno plástico especial (Carrier),  que se destina como 
soporte de la masa bacteriana, (aumento de la superficie del reactor) en el seno del 
reactor biológico aerobio,  de modo que se puede reducir aún más el tamaño de 
los reactores, pasando a denominarse luego “Reactor biológico de Lecho Móvil”. 
5.3.2. Experimentar el uso de enzimas como catalizador de la función de biodegradación 
de la materia orgánica,  enzimas las cuales son catalizadores orgánicos y son 
producidas por los propios microorganismos. Químicamente las enzimas son 
proteínas combinadas o con una molécula inorgánica o con una molécula orgánica 
de bajo peso molecular, de modo que al dosificarse enzimas fabricadas por 
síntesis química pueden catalizar la biodegradación de la carga orgánica, siendo 
más eficiente el proceso.  
5.3.3. Para asegurar la mejor operación y control del Sistema Compacto de Tratamiento 
de Lodos Activados del Tipo Secuencial se recomienda la implementación de 
sensores de control en tiempo real, tales como, Sensores de Oxígeno Disuelto, 
Turbiedad, pH, Temperatura, Conductividad, Concentración de Solidos, entre 
otros que permita su mejor operatividad. 
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APENDICE 
Figuras: 
Figura 3.2.1.a.  Vista del jardín de la FIARN 
 
Nota: Se observa el punto de muestreo Buzón (ME1). 
Fuente: Estudiantes de la asignatura de Diseño de Planta de Tratamiento – FIARN-UNAC. 
 
Figura 3.2.1.b. Vista lateral del jardín de la FIARN 
  
 Nota: Se observa el punto de muestreo Buzón (ME1). 
Fuente: Estudiantes de la asignatura de Diseño de Planta de Tratamiento – FIARN-UNAC. 
 
Buzón (ME1) 
Buzón (ME1) 
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Figura 3.2.1.c. Vista del área donde se observa el jardín de la FIARN 
 
       Fuente: Autoría Propia 
 
Figura 3.2.1.d. Buzón (ME1)  
 
          Fuente: Autoría Propio 
Nota: Donde se observa la rejilla de Desbaste para captar aguas hacia la Cisterna de Aguas Negras tipo 
Domésticas” 
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Figura 3.2.1.1.a.  Plano del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados Secuenciales 
(SBR).  
 
Fuente: Autoria Propia 
 
 
Figura 3.2.1.1.b.  Tanque fabricado en fibra de vidrio del Sistema de Tratamiento Compacto 
de Lodos Activados Secuenciales (SBR).   
          
Fuente: Autoria Propia 
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Figura 3.2.1.1.c. Otras dos vistas del tanque fabricado en fibra de vidrio. 
   
Fuente: Autoria Propia 
 
Figura 3.2.1.1.d.  Dos Vistas del Reactor durante el montaje.  
  
Fuente: Autoria Propia 
 
 
Figura 3.2.1.3.d. Vistas del conjunto de Válvulas de Solenoides para el aire. 
  
Fuente: Autoria Propia 
Nota: Se observa el juego de 3 Válvulas de solenoide de 12 voltios para el suministro de aire, para cada una de 
las cámaras del reactor, la primera vista muestra el conjunto desde el interior de la caja  de montaje y la segunda 
corresponde desde la ventana donde se alojara el tablero  de control de alimentación eléctrica”.  
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Figura 3.2.1.3.e. Vista de los dos Sopladores Electromagnéticos. 
 
Fuente: Autoria Propia 
Nota: La vista muestra el compartimiento donde están alojados los dos compresores para aire de servicio. 
 
 
Figura 3.2.1.3.f.  Vista que muestra las dos Electrobombas para aguas crudas. 
 
  Fuente: Autoria Propia 
Nota: La vista muestra el compartimiento donde están alojados las dos electrobombas para las aguas crudas,   
también se observa las tres válvulas de solenoide que distribuyen el agua hacia cada una de las cámaras de 
aireación, al lado izquierdo se observa la bomba centrifuga para el retiro de lodos. 
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Figura 3.2.1.3.g. Vista de tablero eléctrico y del tablero donde se ubica la Tarjeta de Control.  
  
Nota: Vistas que muestran  los tableros,  el primero de suministro eléctrico y el segundo que aloja la 
tarjeta para el control secuencial. 
Fuente: Autoria Propia 
 
Figura 3.2.1.3.h. Vista anterior y posterior de la Tarjeta de Control. 
  
Nota: Vista que muestran la parte posterior de los tableros, obsérvese el transformador de 220v/12v 
para las válvulas de solenoide y el Cooler para enfriamiento de la tarjeta de control; mientras  la 
segunda vista corresponde a tarjeta de control  
Fuente: Autoria Propia 
 
Figura 3.2.1.3.i.  Conjunto de vistas durante la instalación de la electrobomba sumergible.  
   
Nota: Vistas durante la instalación de la electrobomba sumergible en la cisterna de captación del agua 
cruda, que permita llenar el tanque superficial de un m
3
 garantizando el agua para las pruebas con el 
Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial. 
Fuente: Autoria Propia 
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Figura 3.2.1.3.j. Vistas del Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo 
Secuencial. 
 
 
 
  Fuente: Autoria Propia 
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Figura 3.2.1.3.k.  Vistas de las valvulas de salida del efluente tratado. 
     
Nota: Las vistas muestran las dos electroválvulas solenoides de efluente tratado y del depósito de reunión del 
efluente.  
Fuente: Autoria Propia 
 
 
Figura 3.2.3.a.  Jardín de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales – 
FIARN – UNAC.                                                     
 
Nota: En la vista se aprecia el jardín de la FIARN con el sistema de riego, constituido de la cisterna de 
almacenamiento del agua tratada de clase III para riego, la electrobomba de presión y la red de difusores de 
riego.  
Fuente: Autoria Propia 
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Figura 3.2.3.b.  Plano de distribución de los difusores de riego del jardín de la FIARN.  
 
Nota: Cada arco o circulo representa el alcance de riego del difusor, el cual consta de cinco difusores. 
Fuente: Autoria Propia 
 
 
Figura 3.2.3.c.  Vista de proyección del Sistema de Tratamiento con el Sistema de Riego de 
la FIARN. 
 
Nota: En la vista se aprecia una proyección en la que se observa en primer plano el Sistema de Tratamiento 
Compacto de Lodos Activados del Tipo Secuencial y al fondo en segundo plano el Sistema de Riego en la 
actualidad ubicado en el jardín de la FIARN –UNAC. 
Fuente: Autoria Propia 
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Figura 3.2.3.d.   Vista compuesta de la proyección del Sistema de Riego de la FIARN, como 
luce actualmente conectado al Sistema de Tratamiento Compacto. 
 
Nota: En la vista vista podemos apreciar la electrobomba y la cisterna de las aguas tratadas de Calse III y a la 
derecha en segundoplano se puede observar el Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos Activados del Tipo 
Secuencial montadas en el Jardin de la FIARN. 
Fuente: Autoria Propia 
 
Figura 3.2.3.e.  Vista del lado derecho del Sistema de Tratamiento con el Sistema de Riego 
de la FIARN. 
 
Nota: en esta vista apreciamos de derecha a izquierda el Sistema de Tratamiento, seguido de la cisterna de 
almacenamiento de agua tratada de clase III para riego y en segundo plano la electrobomba de agua para riego. 
Fuente: Autoria Propia 
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Figura 3.2.3.f. Vista compuesta del lado derecho de Jardín dela FIARN contiguo al Sistema 
de Riego. 
 
Nota: En esta vista compuesta se puede apreciar porción derecha del Jardín de la FIARN que se riega a través 
del Sistema de Riego con el agua tratada de clase III para riego. 
Fuente: Autoria Propia 
 
Figura 3.2.3.h. Vista compuesta del lado izquierdo del Jardín de la FIARN contiguo al 
Sistema de Riego. 
 
Nota: En esta vista compuesta se puede apreciar porción izquierda del Jardín de la FIARN que se riega a través 
del Sistema de Riego con el agua tratada de clase III para riego. 
Fuente: Autoria Propia 
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Tablas: 
Tabla 3.2.2. Métodos Normalizados y Equipos para Monitoreo de Aguas Residuales. 
 
Parámetros 
Standar Methods 
APHA 
Métodos Equipos Unidades 
Temperatura 2550-B Termométrico Termómetro ºC 
DBO5 5210-B 
DBO5 (5 días, 
20°C) 
Incubadora mg DBO5/L 
Sólidos Disueltos 
Totales 
2540-C Gravimétrico 
Balanza analítica, 
capsulas y mufla 
mg/L 
DQO 5210-B Reflujo cerrado Colorímetro mg/L 
Oxígeno Disuelto 4500-O G 
Electrodo de 
Membrana 
Oxímetro mg/L 
Turbiedad 2130-B Nephelometric Turbidimetro NTU 
Coliformes Fecales 9221-E Tubos múltiples Laboratorio NMP/100ml 
Conductividad Eléctrica 2510-B 
Celda o electrodo 
de conductividad 
Conductimetro µmhos/cm. 
Volumen de Lodos 2710-C Volumétrico 
Probeta de 
Sedimentación 
mL/L 
Aceites y Grasas 5520-B 
Extracción Liquido-
Liquido 
Pera de 
decantación y 
destilador 
mg/L 
Nota: Elaborado a partir de Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 21 edition, 2005 - 
APHA, AWWA – WPCF. 
 
 
Tabla 3.5. Valores promedio de los parámetros que caracteriza el efluente monitoreado 
en la Ciudad Universitaria de la UNAC.  
Parámetro Unidades 
Demanda Bioquímica de Oxigeno – DBO5 206.50 mg/L 
Demanda Química de Oxigeno – DQO 317.30 mg/L 
Solidos Suspendidos Totales – SST 113.55 mg/L 
Fuente: Autoría propia. 
 
 
Tabla 4.1.  Tiempos de las Fases para el Sistema de Tratamiento Compacto de Lodos 
Activados del Tipo Secuencia programados para la investigación.  
Prueba Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Observaciones 
1 
 
77 130 153 77 130 153 720 min = 12 h 
Fuente: Autoría propia. 
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ANEXOS 
 
FIGURAS: 
Figura 1.1.a: Sistema de Tratamiento SBR a Escala de Laboratorio. 
 
 
Fuente: Rafael Dautan, M.L.Pérez, A. Contreras, A. Marzana, B. Rincones. El Trigal Centro,  
Calle Pocaterra N° 82-89. Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.  
 
Figura 1.1.b: Montaje del Sistema de Laboratorio de Lodos Activados.  
    
 
Fuente: “Tratamiento de aguas residuales mediante lodos activados a escala de laboratorio”, elaborado por el 
Ing. Julián Andrés Varila Quiroga y M.Sc. Ing. Fabio Eduardo Díaz López, Revista Tecnología – Vol. 
7, N° 2 Julio – Diciembre 2008 
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Figura 1.1.c: Planta Compacta Residencial Jet  Serie 1500. 
 
 
Fuente: JET Inc. 
Figura 1.1.d:  Reactor Bilógico Secuencial (RBS) a escala piloto. 
 
Fuente: Desempeño de un reactor biológico secuencial (RBS) en el tratamiento de aguas residuales domésticas. 
Figura: RBS a escala piloto; a) Sistema de aireación. b) Sistema de mezclado. c) Reactor Biológico Secuencial 
(SBR), d) Secuencia cronológica de los ciclos de tratamiento. 
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Figura 1.1.e:  Planta Piloto de Lodos Activados (SBR), de la FIARN - UNAC  
 
Fuente: “Evaluación de la eficiencia del Tratamiento de las Aguas Residuales Domesticas para el riego 
de áreas verdes en el Sistema de Lodos Activados de la Planta Piloto de las FIARN – UNAC”. 
Tesis presentada por la Bachiller Mirian Elizabeth Farfán Reyes,  
 
Figura 1.2.1.: Situación del Manejo de las Aguas Residuales en Lima. 
                
Fuente:    Estudio de opciones de tratamiento y Reúso de Aguas Residuales en Lima Metropolitana – 
2011 (Ing. Guillermo Moscoso Cavallini) 
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Figura 2.2.1.:  Sistema de Lodos Activados Continuo. 
 
  
Fuente: Grupo de Procesos y Sistemas de Ingeniería Ambiental, Universidad Autónoma  
de  Madrid - Publicado por José Aguado Alonso el 1 diciembre, 2006. 
 
 
Figura 3.2.2.: Etapas de un Ciclo de operación de un Reactor SBR. 
 
       
   
Fuente: Grupo de Procesos y Sistemas de Ingeniería Ambiental, Universidad Autónoma de Madrid - Publicado 
por José Aguado Alonso el 1 diciembre, 2006 
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Figura 4.2.a. Informe de Ensayo con Valor Oficial No 21201L/17-MA. 
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Figura 4.2.b. Informe de Ensayo con Valor Oficial No 21627L/17-MA-MB 
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Figura 4.2.c. Informe de Ensayo con Valor Oficial No 21868L/17-MA-MB 
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Figura 4.2.d. Informe de Ensayo con Valor Oficial No 22167L/17-MA-MB 
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Figura 4.2.e. Informe de Ensayo con Valor Oficial No 35530L/17-MA-MB 
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Figura 4.2.f. Informe de Ensayo con Valor Oficial No 35530L/17-MA-MB 
 
 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPACTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA REÚSO EN EL 
RIEGO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES 
 
Mg. Máximo Fidel Baca Neglia 
 
167 
 
Figura 4.2.5.a. Diagrama de Variación de temperaturas durante Enero 2017 en el Callao. 
 
 
Figura 4.2.5.b. Diagrama de Variación de temperaturas durante Febrero 2017 en el Callao. 
 
 
Figura 4.2.5.c.  Diagrama de Variación de temperaturas durante Marzo 2017 en el Callao. 
 
 
Fuente: Free Weather Widgest, Accu Weather.com 
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TABLAS: 
Tabla 1.2.1.:  Consumo de Agua para el Riego de áreas Verdes de Lima y Callao. 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Lima Water “Estudio de opciones de tratamiento y Reúso de Aguas Residuales  
en Lima Metropolitana – 2011”  (Ing. Guillermo Moscoso Cavallini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Caudal M3/s 
Volumen Anual 
(Millones M3) 
Agua de rio Surco 1.100 34.69 
Agua de río Rímac 0.100 3.15 
Agua residual tratada 0.400 12.61 
Agua potable 0.700 22.07 
Total 2.300 72.52 
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Tabla 1.2.2.  Proyección de áreas verdes urbanas en los distritos de Lima Metropolitana en 
función a niveles económicos y tipo de fisiografía. 
 
 
Fuente:    IMP, 2008, IMP, 2010, Lima Water: Estudio de opciones de tratamiento y Reúso de Aguas 
Residuales en Lima Metropolitana –   2011 (Ing. Guillermo Moscoso Cavallini) 
 
 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPACTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS PARA REÚSO EN EL 
RIEGO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES 
 
Mg. Máximo Fidel Baca Neglia 
 
170 
 
Tabla 2.1.2.a.  Composición Típica del  Agua Residual Doméstica 
 
Contaminantes 
Concentración 
Unidad. Débil Media Fuerte 
Sólidos totales (ST) 
  Disueltos totales (SDT) 
       Fijos 
       Volátiles 
  Sólidos en suspensión (SS)  
       Fijos 
       Volátiles 
Sólidos sedimentables 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
ml/L 
350 
250 
145 
105 
100 
20 
80 
5 
720 
500 
300 
220 
220 
55 
165 
10 
1,200 
850 
525 
325 
350 
75 
275 
20 
Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 
Carbono orgánico total (COT) 
Demanda química de oxigeno (DQO) 
Nitrógeno (total de la forma N) 
Orgánico 
Amoníaco libre 
Nitritos 
Nitratos 
Fósforo (total de la forma P) 
Orgánico 
Inorgánico 
Cloruros 
Sulfatos 
Alcalinidad (como CaCO3) 
Grasa 
Coliformes totales 
Compuestos orgánicos volátiles, (COVs) 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
Nº/100 mL 
µg/L 
110 
80 
250 
20 
8 
12 
0 
0 
4 
1 
3 
30 
20 
50 
50 
106 – 107 
< 100 
220 
160 
500 
40 
15 
25 
0 
0 
8 
3 
5 
50 
30 
100 
100 
106 – 108 
100 - 400 
400 
290 
1,000 
85 
35 
50 
0 
0 
15 
5 
10 
100 
50 
200 
150 
106 – 109 
> 400 
Fuente: METCALF & EDYY; Ingeniería de Aguas Residuales; 3° Edición; Mc Graw Hill; Vol. 1, año 1995,  
pág. 125. 
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Tabla 2.1.2.b.  Operaciones, Procesos Unitarios y Sistemas de Tratamiento Utilizados para 
eliminar la mayoría de contaminantes  presentes en las Aguas Residuales. 
 
Contaminante Operación unitaria, proceso unitario o sistema de tratamiento 
Sólidos en Suspensión 
Desbaste y dilaceración, Desarenado, Sedimentación, Filtración, Flotación, Adición 
de polímeros, Coagulación/sedimentación, Sistemas naturales (tratamiento por 
evacuación al terreno). 
Materia orgánica 
biodegradable 
Variantes de fangos activados, películas fija: Filtros percoladores ó biodiscos 
(RBC), Variantes del lagunaje, Filtración intermitente en arena, sistemas físico 
químicos, sistemas naturales. 
Compuestos orgánicos 
volátiles 
Arrastre por aire, Tratamiento de gases, Adsorción con Carbón, 
Patógenos 
Cloración, Hipo cloración, Cloruro de bromo, Ozonización, Radiación U.V. 
Sistemas naturales 
Nutrientes Nitrogenadas 
Variantes de sistemas de cultivo en suspensión con nitrificación y desnitrificación, 
Variantes de sistemas de película fija con  nitrificación desnitrificación, Arrastre de 
amoniaco, Intercambio iónico, Cloración, Sistemas naturales.  
Fósforo 
Adición de sales metálicas, Coagulación y sedimentación con cal, eliminación 
biológica del fósforo, eliminación biológica – química del P, Sistemas naturales. 
Nitrógeno y fósforo Eliminación biológica de nutrientes,  
Materia orgánica 
refractaria 
Adsorción de carbón, Ozonización terciaria, Sistema naturales. 
Metales pesados Precipitación química, Intercambio  iónico, sistema de tratamiento en el terreno. 
Sólidos orgánicos 
domésticos 
Intercambio iónico, Osmosis inversas, electro diálisis. 
Fuente: METCALF & EDDY – INGENIERIA DE AGUAS RESIDUALES 
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Tabla 2.2.4.  Parámetros de diseño para los procesos de fangos activados. 
Modificación de proceso 
ϴc, 
d 
F/M 
Kg DBO5 aplicada/kg 
SSVLM .d 
Carga volumétrica, 
kg de DBO5 aplicada/m
3
.d 
SSLM, mg/l V/Q, h Qr/Q 
Convencional 5 - 15 0,2 - 0,4 0,32 – 0,64 1.500 – 3.000 4 - 8 0,23 – 0,75 
Mezcla completa 5 - 15 0,2 - 0,6 0,80 – 1,92 2.500 – 4.000 3 - 5 0,25 – 1,00 
Alimentación escalonada 5 - 15 0,2 - 0,4 0,64 – 0,96 2.000 – 3.500 3 - 5 0,25 – 0,75 
Aireación modificada 0,2 - 0,5 1,5 - 5,0 1,20 – 2,40 200 – 1.000 1,5 - 3 0,05 – 0,25 
Contacto y estabilización 5 - 15 0,2 - 0,6 0,96 – 1,20 
(1.000 – 3.000)a 
(4.000 – 1000)b 
(0,5 – 1,0)a 
(3 – 6)b 
0,5 – 1,50 
Aireación prolongada 20 - 30 0,05 - 0,15 0,16 – 0,40 3.000 – 6.000 18 - 36 0,5 – 1,50 
Aireación de alta carga 5 - 10 0,4 – 1,5 1,60 – 1,60 4,000 – 10,000 2 - 4 1,0 – 5,0 
Proceso Krauss 5 - 15 0,3 – 0,8 0,64 – 1,60 2,000 – 3,000 4 - 8 0,5 – 1,0 
Oxígeno puro 3 - 10 0,25 – 1,0 1,60 – 3,20 2,000 – 5,000 1 - 3 0,25 – 0,5 
Canal de oxidación 10 - 30 0,05 – 0,30 0,08 – 0,48 3.000 – 6.000 8 - 36 0,75 – 1,50 
Reactor de flujo discontinuo secuencial NA 0,05 – 0,30 0,08 – 0,24 1.500 – 5.000
d
 12 - 50 NA 
Reactor Deep Shaft SI 0,5 – 5,0 SI SI 0,5 - 5 SI 
Nitrificación de etapa única 8 - 20 
0,10 – 0,25 
(0,02 – 0,15)c 
0,08 – 0,32 2.000 – 3.500 6 - 15 0,50 -1,50 
Nitrificación en etapas separadas 15 - 100 
0,05 – 0,20 
(0,04 – 015)c 
0,05 – 0,14 2.000 – 3.500 3 - 6 0,50 -2,00 
a
 Unidad de contacto       
b
 Unidad de estabilización de sólidos       
c
 NKT /SSVLM       
d
 Los SSLM varían en función de la fase del ciclo operativo     
NA = No aplica       
SI = Sin información       
     Fuente: Metcalf & Eddy, “INGENIERIA DE AGUAS RESIDUALES”, Volumen 2 Tratamiento, vertido y reutilización; Tercera Edición, pag.626. 
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Tabla 3.7.1.  Criterios para Recolección, Preservación y Almacenamiento. 
 
Parámetros Volumen mínimo Recipiente 
Preservación con 
Refrigeración 
 
Tiempo de 
Almacenamiento 
DBO5 1000 ml Polietileno o Vidrio a 4ºC Inmediato 
DQO 100 ml 
Frasco de vidrio boca 
ancha 
a 4ºC, a pH<2, con 
H2SO4 
48 horas 
Aceites y grasas 1000 ml 
Frasco de vidrio boca 
ancha 
a 4°C, a pH<2, con HCl 28 días 
Coliformes Totales 500 ml 
Frasco de vidrio boca 
ancha 
a 4ºC 24 horas 
Coliformes Fecales 500 ml 
Frasco de vidrio boca 
ancha 
a 4ºC 24 horas 
Fuente: Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos – MITINCI 
 
 
Tabla 3.7.2. Valores de los Indicadores de la Variable Dependiente según los ECA para 
Agua Categoría 3. 
CATEGORIAS ECA AGUA CATEGORIA 3 
PARAMETRO UNIDAD 
PARAMETROS PARA 
RIEGO DE 
VEGETALES 
PARAMETROS PARA 
BEBIDAS DE ANIMALES 
  D1: RIEGO DE 
CULTIVOS DE TALLO 
ALTO Y BAJO 
D2: BEBIDAS DE 
ANIMALES 
FISICO - QUIMICOS 
Aceites y grasas mg/L 5 10 
Conductividad Eléctrica µS/cm 2500 5000 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 
mg/L 15 15 
Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 
mg/L 40 40 
Oxígeno Disuelto (valor 
mínimo) 
mg/L 4 5 
Potencial de Hidrogeno 
(pH) 
Unidad de 
pH 
6.5 – 8.5 6.5 – 8.5 
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLÓGICOS 
Coliformes Totales (35 - 37 
°C) 
NMP/100mL 1000 5000 
Δ 3: variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada. 
Fuente: Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM - Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación 
